
工事名Ｎo.

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ 図面名

Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
０１

図面リスト

図 面 番 号 図　面　名　称

図　面　リ　ス　ト

図 面 番 号 図　面　番　号図　面　名　称 図　面　名　称

表紙

図面リスト

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

０１

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

電気設備工事特記仕様書（１）

電気設備工事特記仕様書（２）

構内配置図（改良後）

幹線系統図（改良後）

幹線・動力設備 ２階平面図（改良後）

受変電設備単線結線図（改良後）

盤類結線図（改良後）NO.1　LPT-A1・LT-A2・LT-S1・P-A3-1

電　気　設　備

照明器具参考姿図－１（改良後）

Ｅ

Ｅ

Ｅ

４１

４２

４３

電気時計設備　１階平面図（改良後）

電話設備・インターホン・テレビ視聴・
　トイレ呼出・電気錠　１階平面図（改良後）

拡声設備　１階平面図（改良後）

弱電姿図　電気時計・電話設備（改良後）

５４Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ ５１

５３

５２

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

４４

４５

４６

４７

４８

Ｅ ４９

図 面 番 号 図　面　名　称

電　気　設　備 電　気　設　備 電　気　設　備

電気設備工事特記仕様書（４）共通事項Ⅱ

機械設備工事特記仕様書（３）共通事項Ⅰ

盤類結線図（改良後）NO.2　LPT-A3・LPT-B1

盤類結線図（改良後）NO.3　LPT-B2・LPT-B3

盤類結線図（改良後）NO.4　
L-A1-WC・L-A2.3-WC・L-S1-WC・L-B1-WC・L-B2.3-WC

盤類結線図（改良後）NO.6　情報盤参考姿図（L-1）・PG-1・盤類参考姿図

幹線・動力設備 １階平面図（改良後）

幹線・動力設備 ３階平面図（改良後）

照明器具参考姿図－２（改良後）

コンセント設備 特別教室棟１～３階　
　普通教室棟２・３階　トイレ平面詳細図（改良前・改良後）

電灯設備 １階平面図（改良後）

コンセント設備 １階平面図（改良後）

弱電設備(電気時計) 系統図（改良後）

電灯設備 ３階平面図（改良後）

電灯設備 ２階平面図（改良後）

電灯設備 屋根平面図（改良後）

コンセント設備 ２階平面図（改良後）

コンセント設備 ３階平面図（改良後）

コンセント設備 屋根平面図（改良後）

電灯設備 特別教室棟２・３階　
　普通教室棟２・３階　トイレ平面詳細図（改良前・改良後）
電灯設備 コンセント設備
　普通教室棟１階トイレ平面詳細図（改良前・改良後）

コンセント設備 ２階理科室平面詳細図（改良後）

電灯設備 職員室周り平面詳細図（改良後）

コンセント設備 職員室周り平面詳細図（改良後）

弱電設備(拡声) 系統図（改良後）

弱電設備(電話・トイレ呼出・インターホン・電気錠) 系統図（改良後）

弱電設備(情報・テレビ共聴) 系統図（改良後）

弱電姿図　音響設備・インターホン・電気錠（改良後）

弱電姿図　音楽室音響設備・トイレ呼出（改良後）

電気時計設備　２階平面図（改良後）

電気時計設備　３階平面図（改良後）

拡声設備　２階平面図（改良後）

Ｅ ５０

自動火災報知設備　１階平面図（改良後）

自動火災報知設備　３階平面図（改良後）

テレビ視聴設備　屋根平面図（改良後）

５８Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ ５５

５７

５６

電話設備・インターホン・テレビ視聴・
トイレ呼出・電気錠　２階平面図（改良後）

インターホン設備・テレビ視聴　３階平面図（改良後）

自動火災報知設備　２階平面図（改良後）

自動火災報知設備　系統図

５９Ｅ

６０Ｅ

６１Ｅ

６２Ｅ

６３Ｅ

６４Ｅ

電話・情報設備 職員室周り平面詳細図（改良後）

情報設備　３階平面図（改良後）

情報設備　１階平面図（改良後）

情報設備　２階平面図（改良後）

自動火災報知設備　屋根平面図（改良後）

構内配置図（改良前）

受変電設備単線結線図（改良前）

６５Ｅ

６６Ｅ

６７Ｅ

６８Ｅ

６９Ｅ

７０Ｅ

７１Ｅ

７２Ｅ

７３Ｅ

７４Ｅ

７５Ｅ

７６Ｅ

７７Ｅ

７８Ｅ

７９Ｅ

８０Ｅ

８１Ｅ

８２Ｅ

８３Ｅ

８４Ｅ

空調幹線系統図（改良前）

幹線・動力設備　１階平面図（改良前）

幹線・動力設備　２階平面図（改良前）

幹線・動力設備　３階平面図（改良前）

動力設備　屋根平面図（改良前）

動力設備　機械室詳細図（改良前）

照明器具姿図　（改良前）（1）

照明器具姿図　（改良前）（2）

分電盤結線図（改良前）NO.3　L-B2・L-S3・L-3W・1P-AC

分電盤結線図（改良前）NO.4　AC-1-1・AC-2・AC-1-2・AC-3

分電盤結線図（改良前）NO.5　LP-DS・ｴｱｺﾝ盤

分電盤結線図（改良前）NO.2　L-B2・L-2W/LP-S2・PC-1・L-A3・ｽﾀｼﾞｵ盤

分電盤結線図（改良前）NO.1　LA-1・LB-1・L-1W・L-S1・LA-2

空調設備　１階平面図（改良前）

空調設備　２階平面図（改良前）

空調設備　３階平面図（改良前）

電灯設備　屋根平面図（改良前）

電灯設備　３階平面図（改良前）

電灯設備　２階平面図（改良前）

電灯設備　１階平面図（改良前）

８５Ｅ

８６Ｅ

８７Ｅ

８８Ｅ

８９Ｅ

９０Ｅ

９１Ｅ

９２Ｅ

９３Ｅ

９４Ｅ

９５Ｅ

９６Ｅ

９７Ｅ

９８Ｅ

９９Ｅ

１００Ｅ

コンセント設備　屋根平面図（改良前）

コンセント設備　３階平面図（改良前）

コンセント設備　２階平面図（改良前）

コンセント設備　１階平面図（改良前）

ディサービス平面図　各種設備　（改良前）

コンセント設備　２階理科室平面詳細図（改良前）

弱電姿図　（1）（改良前）

弱電姿図　（2）（改良前）

弱電設備　（ＴＥＬ・インターホン・テレビ・電気錠）
　１階平面図（改良前）
弱電設備　（ＴＥＬ・インターホン・テレビ・電気錠）
　２階平面図（改良前）

弱電設備　（ＴＥＬ・インターホン・テレビ）　３階平面図（改良前）

弱電設備　（テレビ）　屋根平面図（改良前）

弱電設備　（拡声・電気時計）　１階平面図（改良前）

弱電設備　（拡声・電気時計）　２階平面図（改良前）

弱電設備　（拡声・電気時計）　３階平面図（改良前）

１０４Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ １０１

１０３

１０２

１０８Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ １０５

１０７

１０６

１０９Ｅ

１１０Ｅ

１１１Ｅ

１１２Ｅ

１１３Ｅ

１１４Ｅ

１１５Ｅ

１１６Ｅ

弱電設備　（拡声）　屋根平面図（改良前）

弱電設備　放送室詳細図（改良前）

情報設備　１階平面図（改良前）

情報設備　２階平面図（改良前）

情報設備　３階平面図（改良前）

自動火災報知設備　系統図

自動火災報知設備　１階平面図（改良前）

自動火災報知設備　２階平面図（改良前）

自動火災報知設備　３階平面図（改良前）

自動火災報知設備　屋根平面図（改良前）

電灯設備　１階平面図（仮設校舎）

空調設備　１階平面図（仮設校舎）

０４ＫＥ

ＫＥ

ＫＥ

ＫＥ ０１

０３

０２

ＫＥ

ＫＥ ０５

０６

拡声設備　屋根平面図（改良後）

拡声設備　３階平面図（改良後）

弱電設備（電気時計・拡声）　１階平面図（仮設校舎）

コンセント設備　１階平面図（仮設校舎）

弱電設備（インターホン・情報）　１階平面図（仮設校舎）

電灯設備 特別教室棟　１階トイレ平面詳細図（改良後）

コンセント設備 特別教室棟　１階トイレ平面詳細図（改良後）

既設太陽光発電システム構成図（参考図）

既設太陽光電構内配置図（参考図）

デイサービス１階平面図（改良後）

仮設電源配線設備 １階平面図



６　時刻同期装置 ・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ

・　地上デジタル放送 ・　ＮＴＰサーバー

・　カテゴリC2

１　交換装置

２　局線応答方式 ・　局線中継台方式

・　デジタルPBX

・　ボタン電話装置　

・　分散中継台方式 ・　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

３　局線種別 ・　デジタル ・　アナログ

４　回線数 局線 ・　電話回線 （　　　回線以上）

内線 ・　電話回線 （　　　回線以上） ・　データ端末等

・　専用回線

５　電話機取付台数 ・　ボタン電話機（　　台）

・　IP電話機（　　　台）

６　局線表示盤 （　　　　　　回線）

７　保安器接地 ・　本工事 ・　別途工事

９　電源装置

８　付加サービス機能 ・　可変短縮ダイヤル

・　停電補償時間　　　　時間以上

・　不在転送

・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ方式 ・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ方式

・　IP-PBX ・　VoIPサーバ

・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ

・　地上デジタル放送 ・　ＮＴＰサーバー

10　時刻同期装置

・　一般電話機（　　台）

・　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ（　　台）

・　カテゴリD111　通信用ＳＰＤ

最大伝送速度　・11Mbps　・54Mbps　・600Mbps　・6.9Gbps

13

構
内
交
換
装
置

・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式情報表示盤 ・　液晶式情報表示盤 ・　１　ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置 14

　　※　電気工事士　※　認定電気工事従事者　※　消防設備士　※　電気通信工事担任者

令和４年版」（以下「改修標仕」という。）及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は、標仕による。

２　標仕及び改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

　　工　事　場　所

　　建　物　概　要

建　　物　　名　　称 構　造 階　数 延べ面積（㎡） 消防令別表第一 備　考

　　仕　様　書

  1.1.2 [1.1.2]

　用語の定義

(1)

章 項目 特記事項 根拠項目

章 項目 特記事項 根拠項目

(1-1.1.4)

[1-1.1.4]

(1-1.2.1)

[1-1.2.1]

１
　
一
　
般
　
事
　
項

章 項目 特記事項 根拠項目 章 項目 特記事項 根拠項目

　　　　　　

(6-1.7.1)

電気設備　特記仕様書（１）

令和　　　　年　　　　月（全　　　　枚）

新築及び増築に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

　改修に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

(2)　「監督職員」を「監督員」に読み替える。

３　次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。（以下[ ]は、改修標仕

の項目を表示）

号 項　目

　第１編　一般共通事項

　第１章　一般事項

１　本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。

　Ⅰ．　共　通　仕　様

　Ⅱ．　特　記　仕　様

　　　凡　　例

（１）　章と項目は、番号に○印のついたものを適用する。特記事項は、・に○印のついたものを適用する。

（２）　特記事項で○印のない場合は、※印のあるものを適用する。○印と※印のある場合は、○印のあるものを適用する。

○印と ※ 印のある場合は、両方を適用する。

（３）　根拠項目の(a-b.c.d)は、標仕の第a編b章c節d項を表す。

根拠項目の[a-b.c.d]は、改修標仕の第a編b章c節d項を表す。

請負工事費５００万円以上の場合登録する。　１　工事実績情報の登録

　２　概成工期

　３　内部の工事期間等

　　※　無

置き換え後の標仕及び改修標仕の規定

　　　　　〃  　　　1.6.2 [1.10.2] 技術検査

　　別　表

１
　
一
　
般
　
事
　
項

３　盤形式 ・　キュービクル形 ・　高圧ｽｲｯﾁｷﾞｱ

４　主遮断装置 ・　ＣＢ形（・　真空　　　・　ガス）

・　開放形

・　ＰＦーＳ形

５　操作方式 ・　電動ばね ・　手動ばね ・　電磁

６　変圧器 ・　油入 ・　高効率形

(3-1.1.1)

～

(3-2.3.3)

[3-1.1.1]

～

[3-2.4.3]

８
　
受
　
変
　
電
　
設
　
備

１　直流電源装置 用途

蓄電池 ・　ＨＳ形鉛蓄電池

・　非常用照明器具電源及び受変電設備制御電源共用

・　受変電設備制御電源専用

・　

・　ＭＳＥ形鉛蓄電池

整流器容量　（　　　　　Ａ）　　　　負荷補償装置　（　　　　Ａ）

２　ＵＰＳ装置 用途 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出力電気方式

出力電圧 ・　１００Ｖ ・　２００Ｖ

・　単相２線式 ・　３相３線式・　単相３線式

・　１００Ｖ／２００Ｖ

定格出力

補償時間 （　　　　　　　　分以上）

給電方式 ・　常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ　　・　ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ　　・　常時商用給電

(4-1.1.1)

～

(4-3.3.2)

[4-1.1.1]

～

[4-2.4.2]

10

９
　
静
　
止
　
形
　
電
　
源
　
設
　
備

発
　
電
　
設
　
備

11

構
内
通
信
線
路

１　配線方式

２　ケーブル埋設シート

３　埋設深

４　メッセンジャー線

※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式）　　　・　架空式

※　設ける。

ＧＬ－　　　　ｍ

(6-2.10.1)

～

(6-2.11.4)

～

(6-1.5.1)12

構
内
情
報
通
信
設
備

１　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

２　ポート数 ・　（　　　　　）　

３　通信プロトコル ※TCP/IP　・（　　　　　）

４　PoE 電力供給機器（・　　　　　・　　　　　）

５　無線LAN

拡
声
設
備

15
(6-1.9.1)

・　有　　　（工期　　　　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日）

着手　令和　　年　　月　　日　～　終了　令和　　年　　月　　日　までとする。

・　長寿命ＭＳＥ形鉛蓄電池 ・　リチウム二次電池

17 １　通信用ＳＰＤ (6-1.11.1)

テ
レ
ビ
共
同

受
信
装
置

18

テ
レ
ビ
電
波
障
害

防
除
装
置

１　ヘッドエンド

２　機器収容箱等

・　鋼板製 ・　アルミ製

・　合成樹脂製 ・　アルミダイキャスト製 ・　鋳鉄製 ・　鋼板製

(6-1.12.1)

19

監
視
カ
メ
ラ
装
置

・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

(6-1.13.1)

（　　　　　　　　ｋＶＡ）

通信方式　・１：１　　・Ｎ：Ｎ　　・１：Ｎ

・　2.5GBASE-T

・　10BASE-（ T , F ） ・　100BASE-（ TX , FX ） ・　1000BASE-（ T , SX ,LX ）

・　5GBASE-T ・　10GBASE-（ SR , LR , ER , LX4 , T ）

表示方法 ・　液晶式

表示盤 ・　卓上形

親時計形式 ・　壁掛形 ・　自立形

回線数 　　　　　　回線

時報子時計

チャイム

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形 ・　時報子時計に組込

時刻補正 （　　　　　　）

２　出退表示装置

３　時刻表示装置

情
報
表
示
設
備

・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式

・　壁掛形

・　ラック形

臨
時

本工事にて次の機器を工場で行う臨時検査対象とする。１　対象機器
24

検
査

試
　
　
験

１　機材の試験 標準仕様書によるほか，次のものを追加する。

・　

・　

標準仕様書によるほか、次のものを追加する。

・　一般照明照度測定（改修は工事前後の測定を行うこと）

※　文部科学省学校環境衛生基準 ・　ＪＩＳ照度基準

・　化学物質の濃度測定 測定する化学物質の種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定方法　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定対象室及び測定箇所数（　　　　　　　　　　　　　　）

・　総合動作試験

(1-1.5.7)

[1-1.6.8]

２　施工の試験

23

１　工事範囲

２　受信機

３　警戒方式

・　配管工事 ・　機器実装

・　（　　　　　回線）

・　マグネット式 ・　赤外線式

(6-1.15.1)

防
犯設

備

22

１　受信機 ・　本工事　　　　・　別途

・　（　　　形　　　　回線　　※　火報盤と一体形　　・　単独）

・　都市ガス用 ・　ＬＰガス用

・　（　　　　回線）

２　検知器

３　中継器

(6-1.19.1)

ガ
ス
漏
れ

火
災
警
報
設
備

21

火
災
報
知
・
自
動
閉
鎖
・
非
常
警
報
設
備

１　受信機 ・　（・　単独　　　・　複合）

・　（・　自立形　　　・　壁掛形）

・　（　　型　　　　級　　　回線）

２　副受信機 ・　（　　　回線） ・　（・　単独　　・　複合）

・　（・　自立形　　・　壁掛形）

３　発信機 ・　専用総合盤（※　埋込形　・　露出形）に組込

・　消火栓箱組込 ・　単独設置

４　表示灯

５　消火栓ポンプ始動

６　感知器

７　連動制御器

８　自動閉鎖装置

９　非常警報装置 ・　機器一体形 ・　各機器単独設置 ・　緊急地震放送対応

・　防火ダンパー用　（・　本工事　※　別途）

・　防火シャッター用（・　本工事　※　別途） ・　（※　磁石式　・　レリーズ式）

・　防火戸用（※　本工事　　　・　別途）

・　（　　　　回線） ・　（・　単独　　・　受信機と一体）

※　作動確認灯付とする

・　発信機と連動 ・　単独押しボタンを設置

※　ＡＣ２４Ｖ ・　ＤＣ２４Ｖ ・　ＡＣ１００Ｖ

(6-1.16.1)

(6-1.17.1)

(6-1.18.1)

20

10　通信用ＳＰＤ ・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

２　アンテナ ・　ＵＨＦ（・全帯域用　　　・帯域（　　　　　　））

４　標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

⑤　　必要があると認めたときの臨時検査（約款第50条）

④　　契約の解除時における出来形部分（約款第48条）

③　　部分引渡しの指定部分に係る工事の完成（約款第39条）

②　　部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等（約款第38条）

①　　工事の完成（約款第32条）

る検査を除く。）

をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。（ただし、②に係

１　電気方式 ・　３相３線式

２　区分開閉器 種類

・　方向性 ・　無方向性 ・　

・　気中 ・　ガス

・　６ｋＶ

７　高圧コンデンサ ・　油入 ・　ガス絶縁 ・　モールド

８　リアクトル ・　油入 ・　モールド

９　避雷器

10　絶縁監視装置 ・　あり　　　　・　なし

11　積算計器 ・　無検定

・　2.5kA ・　5kA ・　10kA ・　SPDｸﾗｽⅠ

※　検定付

１　用途

２　増幅器

３　出力

４　マイクスタンド

５　アンテナ

・　床上形 ・　卓上形 （・　高さ調整式 ・　固定式）

（　　　　　Ｗ）

・　卓上形 ・　キャビネットラック形 デスク形

・　一般放送用 ・　非常放送用 ・　併用

・ワイヤレスマイク用

(6-1.10.1)

・　インターホン ・　テレビインターホン

２　接続方式 ・　親子式 ・　複合式・　相互式

３　通話方式 ・　交互通話式 ・　同時通話式

４　テレビインターホン ・　撮像範囲固定式 ・　撮像範囲調整式

誘
導
支
援
装
置

１　種別

・　音声誘導装置

・　障害者用インターホン ・　外部受付用インターホン ・　ﾄｲﾚ等呼出装置

・受付呼出装置

16

５　内部雷保護システム

４　外部雷保護

・　あり　　　　　・　なし

・　レベルⅠ　　・　レベルⅡ　　・　レベルⅢ　　・レベルⅣ

(1)　「契約書」を「新潟県財務規則（昭和57年3月1日新潟県規則第10号）別記（第78条関係）建設工事請負基準約款」

（以下「約款」という。）に読み替える。

(1)　第１編 第１章　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(ｱ),(ｽ),(ﾂ)

第１編  第１章  　　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(ﾃ)

(ｽ)　「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書又は新潟県CALSシステム上で電子

決裁処理された電磁的記録をいう。

・　電波式デジタル方式

・　ＦＭ（材質　　　　　）

・　電波式アナログ方式

・　ホイップ

ワイヤレスマイク

・　カテゴリＣ２

・　赤外線方式

・　カテゴリＤ１

６　マイクロホン

７　通信用ＳＰＤ

・　防振ゴム

・　モールド

・　ダイヤル温度計付属品

地絡継電器

内蔵 ・　ＶＴ ・避雷器

　部分使用に係る条件に変更がある場合は、部分使用承諾書により、施設内部の使用を開始

する。

　次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議

のうえ決定する。

※　現場調査　　　・  

※　第１種電気工事士　・　認定電気工事従事者　・　特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）

　４　施工従事者 　資格が必要な工種の施工にあたっては、関係法令に基づき、次の資格を有する者により

施工をおこなうこと。

　　　　契約電力５００　Ｗ以上の電気工作物においても、次の者により施工をおこなうこと。　また、　　　　　　　ｋ

.

１　形式

２　用途

３　発電機

・　キュービクル式 ・　簡易式 ・　オープン式

・　防災電源

電気方式 ・　単相３線式・　単相２線式・　３相３線式

電圧

周波数

回転数

定格出力

・　100V　　・　200V　　・　200V/100V　　・　

・　50Hz　　・60Hz

・　1500min　　　・　3000min　　　・　
-1 -1

（　　　　　ｋＷ以上　　　　　ｋＶＡ以上）

４　原動機 種類 ・ディーゼル機関 ・ガスタービン ・ガス機関

・マイクロガスタービン

定格出力

始動方式

冷却方式

始動時間

（　　　　　　ｋＷ以上）

・　電気方式 ・　空気式

・　水循環式 ・　ラジエータ式

※　４０秒以内 ・　１０秒以内

始動用蓄電池 ・　長寿命MSE (　　Ah)　　・　

(5-1.1.1)～

(5-1.4.13)

～

[5-2.2.10]

[5-1.1.1]

(5-1.6.1)

[5-2.4.1]

(5-1.7.1)

[5-2.5.1]

(5-1.5.1)

(5-1.8.1)

(5-1.9.1)

[5-2.7.1]

[5-2.6.1]

[5-2.3.1]

５　燃料 ・　軽油 ・　Ａ重油 ・　灯油

６　制御方式 ・　自動式 ・　手動式

７　燃料小出槽

８　主燃料槽

９　排気系統配管

10　ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置

11　太陽光発電

（　　　　　　　　　Ｌ）

（　　　　　　　　　Ｌ） ・　専用 ・　共用

排気管の断熱材（　※　ﾛｯｸｳｰﾙ　　・　　　　　　）　 厚さ　　　　mm

・　あり　　　・なし

太陽電池 ・　結晶系シリコン太陽電池

出力　　　　　（　　　　　ｋＷ）

系統連系　　　・　あり　　　・　なし

・その他（　　　　　　　　）

・　あり　（　　　　　発電）　　　・　なし12　その他発電設備

（　　　回線以上）

（　　　回線以上）

・　多機能電話機（　　台）

(6-1.6.1)・　VoIPゲートウェイ

・IPｺｰﾄﾞﾚｽ（　　台）

 1.6.1 [1.10.1]

　工事検査 員の指示を受けるものとする。

発注者から通知された検査日に検査を受ける。

 1.4.4 [1.4.5]

　機材の検査等

を証明するマーク等を確認できる場合

  1.4.2 [1.4.2]

　機材の品質等

名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する

新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

(1)  使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿

(ｱ)  建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる機材

(ｲ)  建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿に記載されている機材又は製造所

(ｳ)  特記により指定された材料又は製造者の製品

　　の製品（特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。）

なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による

使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。

(2)  使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）

を監督員に提出する。

　ただし、設計図書においてＪＩＳによると指定された機材でＪＩＳマーク表示のある機材を使用

する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合（次の (ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する場

合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたと見なすことができる。）は、資料の提出を省略すること

ができる。

該当する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(2)  約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督

(3)　(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、

（契約時の最新版）」に記載されている品目については、当該

・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ６　時刻同期装置

・　ＮＴＰサーバー・　地上デジタル放送

１　伝送方式

２　通信用ＳＰＤ

３　カメラ

・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

４　モニタ装置 ・　解像度（　　　　　）

・　電源供給方式（　　　　　　　　）

・　レンズ（・　標準レンズ　　・　広角レンズ　　・　望遠レンズ　　・　　　　　）

５　録画装置 ・　デジタル記憶媒体容量（　　　　　　　）

・　時刻補正機能（　　　　　方式　）

令和４年版」（以下「標仕」という。）及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気

設備工事編）令和４年版」（以下「標準図」という。）による。

(2)　　 　〃 　　　 1.4.2 [1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(2)

(3)　　 　〃 　　　 1.4.4 [1.4.5] 機材の検査等の(1)

(4)　　 　〃 　　　 1.6.1 [1.10.1] 工事検査の(2)及び(3)

(ｱ)　「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。

(ﾂ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査

(1)　工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ｱ)若しくは(ｲ)に

(ｱ)  工事完成検査時または工事写真で、ＪＩＳマークを確認できる場合

(4)

(2)

 (3)

　　※　特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）

７　通信用ＳＰＤ ・カテゴリC2 ・カテゴリD1

12　局線中継台 ・机及び椅子（　　台）

[6-2.12.1]

[6-2.12.4]

[6-2.14.1]

[6-2.15.1]

[6-2.16.1]

[6-2.18.1]

[6-2.19.1]

[6-2.20.1]

[6-2.21.1]

[6-2.24.1]

[6-2.25.1]

[6-2.26.1]

[6-2.27.1]

[6-2.23.1]

[2.2.19]

・　入力映像信号

・　ネットワーク伝送方式

・　同軸伝送方式（・　アナログＨＤ方式　・　ＳＤＩ方式）

・　ネットワーク伝送方式・　同軸伝送方式（・　アナログＨＤ方式　・　ＳＤＩ方式）

PV直流用SPD　　・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧保護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

・クラスⅡ

・　薄膜太陽電池

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　　　　ｍｍ ２

Ver.050401

１　受雷部 ・　突針 ・　水平導体又はメッシュ導体

２　避雷導線 ・　引下げ導線 ・　構造体利用

３　接地極 ・　環状接地極　　　・　板状接地極　　・　基礎接地極

・　構造体利用 (2-2.17.1)

・　網状接地極　　　・　垂直接地極　　・　放射状水平接地極　

(2-2.17.4)

[2-2.18.1]

７
 
雷
保
護
設
備

６
 
動
力
設
備

(2-2.15.1)
１　電気方式 幹線 ・　３相　３線式

電圧 ・　２００Ｖ ・４００Ｖ

・　

２　電動機の接地 ・　単独接地 ・　共同接地　（・　共通母線式　　・　金属管接地式）

３　配線用遮断器 定格遮断電流は、最小のもので対称値（　　　　Ａ）以上とする。

・　検定付

４　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ 予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

５
　
電
灯
設
備

(2-2.14.1)

４　フロアコンセント

３　非常用照明電源

・　収納形 ・　上下動形

・　電池内蔵形 ・　電源別置形

２　配線用遮断器 定格遮断電流は、最小のもので対称値（　　　　Ａ）以上とする。

分岐 ・　単相２線式（・　１００Ｖ　・　２００Ｖ） ・　直流２線式　１００Ｖ

・　直流２線式　１００Ｖ・　単相３線式　２００Ｖ／１００Ｖ幹線１　電気方式

・　無検定 ・　検定付６　積算計器

５　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ 予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

１　種別 ・　Ａ種　　　・　Ｂ種　　　・　Ｃ種　　　・　Ｄ種　　　・　避雷器用
４
 
 接
　
地

(2-2.13.1)

３　接地極

２　施工方法

・　接地極埋設　　　　・　構造体利用

・　一括　　　・　単独　　　・　メッシュ

・　ＥＬＣＢ

・　補助接地極　　　

１　電気方式 ・　低圧　３相３線式（　　　Ｖ）

・　低圧　単相　線式（　　　　　Ｖ） ・　低圧　単相　線式（　　　Ｖ）

２　配線方式 ※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式） ・　架空式

３　ケーブル埋設シート ※　設ける。

４　埋設深 ・　高圧ＧＬ－　　　　ｍ ・　低圧ＧＬ－　　　　ｍ

５　メッセンジャー線

６　装柱機材 ・　一般形 ・　耐塩形

７　外灯接地

８　MH,HH 内支持材接地

・　単独 ・　共用

・　単独 ※　共用

※　以下の箇所について省略する（・　電柱　　※　外灯　　※ＭＨ、ＨＨ）

・　省略しない

(2-2.11.1)

～
～

(2-2.13.14)

３
　
構
　
内
　
配
　
電
　
線
　
路

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　　　ｍｍ
２

９　接地極埋設標の省略

10　電柱名札 ※　設ける

・　高圧　３相３線式６ｋＶ

５　積算計器

６　低圧用ＳＰＤ

・　無検定

７　低圧用ＳＰＤ

(2-2.12.6)

・クラスⅡ

・クラスⅡ・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧防護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

・架台

・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧防護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

[2-2.12.1]

[2-2.13.6]

[2-2.14.14]

[2-2.14.1]

[2-2.15.1]

[2-2.16.1]

※　別途工事　 ・　本工事

※　設けない

・　既設建物内の一部を使用する

・　仮設事務所内に監督員空間を　　㎡程度確保する

監督員が使用できる備品として、次のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。

・　保安帽　　ヶ ・　雨具　　　着 ・　長靴　　　足

・　安全帯　　　組

４　工事用水 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

５　工事用電力 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

　　・　既設設備に電力量計を設ける　　　・　発電機を使用する

６　仮設建物等 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

すべて受注者の負担とする。

７　残土処理 ※　構内指示の場所に敷き均し ・　構外搬出適切処理

８　耐震施工

（１）　設計用水平地震力

（２）　設計用鉛直地震力

機器の重量［ｋｇｆ］に、＜表－１＞設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

９　塗装工事 プルボックス錆止塗装箇所

上記以外のプルボックス ※　焼付塗装 ・　調合ペイント２回塗

※　天井いんぺい部 ※　シャフト内

金属製露出電線管塗装箇所 ※　屋外 ・　電気機械室 ・　シャフト

図面に特記のあるもの及び特殊なものを除き ※新金属製 ・　樹脂製

電力設備　ジョイントボックス用 ・　丸形 ※　角形

通信設備　ジョイントボックス用 ※　丸形 ・　角形

11　プレートの用途表示

10　フラッシュプレート

ジョイントボックス並びに器具を実装しないプレートには略称等を用いて用途を表示する。

12　盤類の仕上色 分電盤

制御盤、配電盤 ※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５

長さ１ｍ以上の入線しない管路には１．２ｍｍ以上の導入線を挿入する。

（室名）は直天井を示し、（　）なしの室名は二重天井を示す。

改修工事においては極力隠蔽に心がけ、やむを得ず露出となる部分は予め施工図を作成し

　監督員の承諾を受けること。

取外し再取付機器は、原則として清掃、調整、絶縁抵抗測定等を行った後取付ける。

ただし、絶縁劣化等により再使用に耐えない場合は、監督員に報告する。

仮設備期間（　・　図示 　・　　　　　　　　　 　　　）　

13　呼び線

14　天井仕上区分

15　露出配管配線

16　再使用機器等

17　仮設備

仮設備項目（・　受変電 　・　自家発 　・　火災報知 　・　防犯 　・　電話 　・　LAN）

１　足場・さん橋等

３　監督員事務所等

２　仮設間仕切り

[1-2.2.7]

[1-2.2.3]

[1-2.2.2]

(1-2.1.1)

(1-2.1.1)

[1-2.2.7]

[1-2.2.4]

[1-2.2.4]

[1-2.2.8]

(2-2.1.13)

[2-2.1.14]

(1-2.7.1)

[1-2.8.1]

(2-2.2.9)

[2-2.2.9]

[1-1.4.3]

[1-2.14.1]

[1-2.12.3]

２
　
共
　
通
　
工
　
事
　
等

18　あと施工アンカー

共通仕様の用語の定義によるほか＜表－４＞用語の説明による。

19　機器取付高

20　用語の説明

＜表－２＞　あと施工アンカーによる。

＜表－６＞　機器取付高による。

機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」

　による。

・　本工事で設置する。

※　関連工事の関係者が定置した物は、無償で使用できる。

[1-1.9.1]

(1-1.7.2)

[1-1.11.2]

(1-1.3.9)
次のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。

保全に関する資料

施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

＜表－４＞「発生材の処理等」のとおり。

工事完成後、整理のうえ監督員に提出する。　提出部数　　　部

製本（完成図・施工図）、　ＣＡＤデータ、　

工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるよう

提出部数　　　部

　を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を

　受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。

＜表－５＞　工事区分表による。

(1-1.7.3)

[1-1.11.3]

印刷物若しくは電子データ（DVD等のメディア）で提出する。

　に行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修  営繕工事写真撮影要領（平成28年版)　

・その他特に監督員が必要と認め指示した箇所とする。

・改修工事については、主要な部分の改修前と改修後が、比較できるものとする。

・受変電設備、弱電設備等の主要機器、主要各室の照明器具、ｺﾝｾﾝﾄ等、及び屋外施設等。

完成写真は、以下による。

(1-1.2.4)５ 工事の記録等

６　発生材の処理等

７　完成図等

８　施工図等の取扱い

９　工事完成写真

10　工事施工状況写真

11　他工事との取合い

　　契約書に基づく履行報告に当たり報告に用いる書式等は「工事運行マニュアル（新潟県土

　木部都市局営繕課）」による。

工事名Ｎo.

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ 図面名

Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

電気設備工事特記仕様書（１）

見附市立名木野小学校長寿命化改良工事(電気設備)

新 潟 県 見 附 市 月 見 台 1-10-75

******見附市立名木野小学校 ＲＣ造 ３階 ７項

・

・　体育館240Wｘ2

０２

設計図 ６ ３

１

１

１

１

200

200/1003

0.8 0.6

2500

盤図参照 盤図参照

盤図参照

2500

盤図参照

ﾊﾟﾈﾙ・ﾊﾟﾜｺﾝ既設
ﾊﾟﾜｺﾝ以降本工事

20

0.6

0.5

240

60P 1

全てｱﾙｿｯｸ

盤類・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ



章 項目 特記事項 根拠項目

電気設備　特記仕様書（２）

１　公共事業労務費調査

２　工事監理方式 共同監理　　・　あり　　※　なし

※　協力する。

３　適用基準等 ・営繕工事電子納品要領(案)　(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)

※　工事運行ﾏﾆｭｱﾙ（新潟県土木部都市局営繕課作成）

４　総合図 ※　作成する　　　・　作成しない

５　工事成績評定 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や

技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、

工事完了までに所定の様式により提出することができる。 (様式等は工事運行ﾏﾆｭｱﾙによる。)

６　アスベスト含有の建材 アスベスト含有の建材は使用しない。

７　中間技術検査

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を１回実施する。

追
加
特
記
事
項

ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。

＜表－１＞　設計用標準水平震度

 ・ 特定の施設（ ・ 甲類 　・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

 ・ 一般の施設（ ・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

設置場所 機器種別

上層階

屋上及び塔屋

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

中間階

地下・１階

２．０

２．０

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

０．６

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．５

０．６

１．０

０．４

０．６

・　交換機　　・　火災報知受信機　　・　中央監視装置　　・　　

重要機器　： ・　配電盤　　・　発電装置　　・　直流電源装置　　・　交流無停電電源装置

上層階の定義　：　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

１３階建以上の場合は上層４階とする。

＜表－２＞　あと施工アンカー

 １ 共通事項

２ 重要機器用の

あと施工ｱﾝｶｰ

ﾎﾞﾙﾄを再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。

また、引張強度の確認試験については次による。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2)　あと施工ｱﾝｶｰについては機械設備工事標準図（施工19）による。

(1)  既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは原則として使用しない。やむを得ず既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰ

(3)　穿孔作業には、専用ﾄﾞﾘﾙ、振動ﾄﾞﾘﾙやﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ等を使用し、必要埋設深さを確保する

ため、穿孔深さのﾄﾞﾘﾙへの表示やｽﾄｯﾊﾟｰ付きﾄﾞﾘﾙの使用等を行う。

(1)　重要機器の耐震固定等に使用するあと施工ｱﾝｶｰは金属拡張ｱﾝｶｰ又は接着系ｱﾝｶｰとし、

耐震計算にて選定を行う。

(2)　金属拡張ｱﾝｶｰの仕様は、次による。

(ｱ)　金属拡張ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の金属系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判

定表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　金属拡張ｱﾝｶｰのｾｯﾄ方式は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。

(ｳ)  金属拡張ｱﾝｶｰ本体の径及び埋め込み深さは、図示による。

(ｴ)　ﾀﾞﾎﾞ筋の種類、径及び長さは図示による。

(3)　接着系ｱﾝｶｰの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と

相談すること。

(ｱ)　接着系ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の接着系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判定

表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　接着系ｱﾝｶｰは、ｶﾌﾟｾﾙ型とし、接着剤の材質及びｶﾌﾟｾﾙの種類は図示による。

(ｳ)　接着系ｱﾝｶｰの埋込深さ及び許容引抜荷重については、機械設備工事標準図（施工 19）

による。

(4)　あと施工ｱﾝｶｰの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工 ｱﾝｶｰ技術管

理士又は主任技士を置く。

(5)　あと施工ｱﾝｶｰ作業における技能者は、あと施工ｱﾝｶｰ工事の施工に関する十分な経験と

技能を有する主任技士又は第１・２種あと施工ｱﾝｶｰ施工士とする。

(6)　あと施工ｱﾝｶｰの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにするこ

と。

＜表－３＞　用語の説明

（１）「撤去」とは、既存物を壊し取ること。

（２）「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。

（３）「撤去･新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。

（５）「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時別の場所に保管し、

工事終了後に元の場所に戻すこと。

１．再生資材の利用

　　下表資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名 規     格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備      考

２．建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下表の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関 工   事   名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備      考

３．建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下表の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称

工事場所／施設所在地

連　　 　絡　 　　先

仮 置 場 所 の 有 無

備                考

４．建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下表の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

連     絡     先

備            考

６．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

７．協議について

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象

としない。

５．建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、　　同法第１８条に基づき再資源化

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議す

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

等完了報告書を提出すること。

ること。

注）　原則○印を適用する。

ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項　　　目 建 電 空 衛 昇 備　　考

躯　体　関　係

1.RC造（梁・壁

　・床）の貫通

　孔・開口部

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

2.S・SRC造

　・はり貫通口

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

　基礎

3.設備機器の 建築設計図に記入のあるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

仕　上　げ　関　係

軽鉄天井

　・壁下地

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強

補強を用しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

開口部の墨出し

電　気　関　係

電気配管配線 機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器と付属操作ｽｲｯﾁの取付け及び渡り配管配線

そ　の　他（工事区分を特に間違えやすい項目）

二次側

一次側

小規模は監督員と協議

小規模は監督員と協議

衛生陶器は衛生設備

天井材の
取外し再取付

床はつり補修

各種配管配線作業用

各種配管配線作業用

流し台、ガス台
便所手洗い

カウンター

洗面化粧台

誘導標識

ガス漏れ警報器
24H換気扇

機器納入

取付

連動スイッチ

連動スイッチ

湯沸器 機器納入

取付
上記以外

換気扇スイッチ 機器納入、取付

誘導灯は電気設備
ガス漏れ火災警報設備
は電気設備

名称 取付高（ｍｍ）

取引用計器

引込開閉器

電
力
共
通

※

※

分電盤

タンブラスイッチ （一般）

〃 （身障者用）

コンセント （一般）

〃 （和室）

〃 （台上）

ブラケット （一般）

〃

〃

〃

（踊場）

（鏡上）

（浴室）

非常照明器具用遮断器

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

電
　
　
灯

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

1,500（上端1,900以下）

1,300

2,000

1,800

900～1,000

300

200

150

2,100

2,500

150

天井高×0.9

1,200

1,500以上

1,000以下

動
　
　
力

壁掛型制御盤

手元開閉器

操作スイッチ・押ボタン

※

※

※

1,500

1,500(上端1,900以下)

1,300

室内端子盤

中間端子盤

保安器箱

壁掛位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

300

1,500

天井高×0.9

※

300

200

電
　
　
話

壁掛形親時計

子時計

※

※

1,500(上端1,900以下)

天井高×0.9

壁掛形スピーカー

壁付音量調整器 ※

天井高×0.9

1,300

拡
　
声

時
　
計

表
示
・
電
鈴

表示盤

壁付発信器

ブザー・ベル

押ボタン

〃

（一般）

（身障者用）

※

※

※

※

※

天井高×0.9

1,300

天井高×0.9

1,300

900～1,000

壁付インターホン

身体障害者用

壁付位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

1,300

1,000

300

200

イ
ン
タ
ー
ホ
ン

機器収容箱

テレビアウトレット

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

1,500

300

200

テ
　
レ
　
ビ

火
　
災
　
報
　
知
　
器

受信機・副受信機

専用総合盤

発信器

ベル

消火栓・表示灯

試験器

※

※

※

800～1,500

2,300

2,100

1,500

ＬＰガス用

都市ガス用

※

※

300以内

300以内

ガ
ス
警
報
器

機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

測点

地上‐上端

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

台上‐中心

床上‐中心

〃

鏡端‐中心

床上‐中心

‐

床上‐下端

床上‐上端

床上‐中心

〃

〃

床上‐下端

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

床上‐操作部

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐上端

天井面‐下端

＜表－４＞　 発生材の処理等

＜表－５＞工事区分表

＜表－６＞機器取付高
25

（４）「取外し･再取付」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。　［ 1-1.4.3］

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説　令和３年版」建築設備の耐震設計による

Ver.050401

工事名Ｎo.

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ 図面名

Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟（長寿命化改良工事 (電気設備)

電気設備工事特記仕様書（２）

０３

盤類・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ



(注１)電子協議とは、指示・承諾・協議・提出・提示・報告・通知等を、電子化

　　　された書面及びその他資料（図書等）にて行うことをいう。

　・実施する

　・実施しない（ただし、受注者からの申出により実施することができる。）

　新潟県CALS/EC整備行動計画（アクションプログラム）に基づく電子納品対象工

事は、以下の各項により履行するものとする。

１ 受注者は、契約期間中に監督員と協議を行う場合、新潟県 CALSシステム（以下

 　「CALSシステム」という。URL：http://www.niigata.pref.cals-ec.jp/）を利
(注１)

 　用して電子協議　　を行わなければならない。

２ 受注者は、CALSシステムを利用して、監督員との協議に従い工事完成図書の
(注２)　 一部について、電子納品　　を行わなければならない。

３ 工事完成図書の提出方法および提出部数については、電子納品の場合はＣＤ-Ｒ

 　１部（枚）、紙による納品の場合は正本１部を納品するものとする。

２

　　要領』に基づき行うものとする。

○ 　
追
　
加
　
特
　
記
（
部
・
課
共
通
事
項
）

○　
追
　
加
　
特
　
記
（
部
・
課
共
通
事
項
）

○　
追
　
加
　
特
　
記
（
部
・
課
共
通
事
項
）

１ 現場代理人の兼任

○　
追
　
加
　
特
　
記
（
部
・
課
共
通
事
項
）

・　認めない

ことができる期間

常駐を免除する２

１ １ 　・対象工事である

の管内として扱う。　　本工事は、

※現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書 ※請負工事における電子納品に関する特記仕様書 ※地域保全型工事（建築一式工事、電気工事及び管工事）に係る特記仕様書

通常状態での試験（常態試験）

熱老化試験

圧縮永久ひずみ試験

製品検査

試験名

硬さ、比重、引張強度、伸び

熱老化前後での変化率

（硬さ、比重、引張強度、伸び）

圧縮による残留歪み

外観、寸法、性能

計測項目

※建設現場の「快適トイレ」設置の特記仕様書

１ ・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」の試行案件である。

(1) 試行にあたっては『建設現場の「快適トイレ」設置の試行実施要領』に

　　基づき行うものとする。

(2) 快適トイレの手配が困難である場合は、監督員と協議の上、本特記仕様

　　書の対象外とすることができる。

(1) 受注者は、施工計画書作成前に、快適トイレ設置希望の有無について、

　　打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」(希望型)の試行案件である。

(2) 試行にあたっては『建設現場の「快適トイレ」設置の試行実施要領』に

　　基づき行うものとする。

・　本工事は、建設現場に設置する「快適トイレ」の試行案件でない。

※試行実施要領は新潟県ホームページから入手できる。

※施工時期選択可能工事制度に係る特記仕様書

１

２

・　本工事は、工事開始日を、発注者が指定する工事開始期限日の範囲内で受注

　　者が任意に選択できる「施工時期選択可能工事制度」の対象工事である。

※　対象工事でない

３ 落札者が工事開始日の選択を希望する場合は、落札通知の日から起算して

７日以内に工事開始日選択承認申請書により、発注者の承認を受けなけれ

ばならない。

（１）

（２）契約締結日から工事開始日の前日までの間は、主任技術者又は監理技術者

及び現場代理人の配置を要しない。

（３）

行うこと。

工事開始日の前日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、工場製（４）

４

び「工程表」を提出すること。

※制度の試行要領、様式等は新潟県ホームページから入手できる。

から７日以内に工事に着手し、工事に着手したときは、速やかに「着手届」及

落札者が工事開始日の選択を希望し、発注者に承認された場合は、工事開始日

ける冬期補正、除雪費等）については、受注者の負担とする。

としており、施工時期を選択することにより生じる経費（積雪寒冷地にお

積算にあたっては、契約締結予定日を起算日とした工期日数分を工事期間

落札通知の日から起算して７日以内に契約を締結すること。

作等）を行ってはならない。ただし、現場に搬入しない資機材の準備は可

とする。

（５）

（６）

コリンズの登録は、工事着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに

電 子 納 品 地域保全型工事

の 適 用

建 設 現 場 の

｢快適トイレ｣設置

の 適 用

可 能 工 事 制 度

の 適 用

施 工 時 期 選 択

工事開始期限日

留 意 事 項

そ の 他

　　現場代理人の常駐を免除することができる期間は以下のとおり（ただし、現

　場代理人が本工事と本工事以外の工事を兼任している期間は、以下の期間であ

　っても常駐を免除しない。）

　　常駐を免除する具体的な期間は、請負契約締結後、監督員との打合せにて工

　事打合簿に定める。

※主任技術者又は監理技術者の専任に関する特記仕様書

１ 　専任を要しない期間は、以下のとおりであり、具体的な期間はあらかじめ特記

　仕様書に明記する場合を除き、請負契約締結後、監督員との打ち合わせにて工

　事打合簿に定める。

１．現場施工に着手するまでの期間

　　現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、機材の搬入又は仮設工

２．検査終了後の期間

　　工事完成後、検査が終了し、事務手続き、後片付け等の期間。

３．現場施工着手後の期間

　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止する期

　　間や、その他、専任の必要がないと認められる期間。

４．工事カルテの登録変更

　　るものとし､専任する期間の変更が生じた毎に登録変更の手続きを行うこと｡

２ ・　あらかじめ明記する場合は、以下の期間とする。

専任を要しない

期 間

期 間 の 指 定

専任を要しない

・　契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

　　までの期間

・　建設工事請負基準約款第21条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の

　　施工を一時中止している期間

・　以下のものの工場製作等のみが行われている期間

・　現場が完了(必要書類は全て提出済)した後、竣工検査までの間などの工事現

　　場で作業が行われていない期間で､常駐を要しないと認めた期間

※「現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について」は下記の新潟県ホームペ

　ージを参照。

　　第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、

※週休２日促進工事の特記仕様書

１ ・　本工事は、「週休2日促進工事（発注者指定方式）」の試行対象案件である。

　　受注者は、受注後速やかに『営繕工事における週休２日促進工事試行実施要

「週休２日促進

工 事 」 の 適 用

　　工事開始期限日は、令和　年　月　日（契約締結予定日から　日以内）

　　上記１､３で定める専任を要しない期間は､受注者の要請があった場合に定め

　　事等が開始されるまでの期間をいう。）

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356751775411.html）

　　工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「実施工程

　　表」等を提出するものとする。

※　本工事は、「週休2日促進工事（受注者希望方式）」の試行対象案件で、

　　受注者は、受注後速やかに「週休２日促進工事」希望の有無について、打合

　　せ簿により監督員と協議を行うものとする。

　　協議により試行する場合は、『営繕工事における週休２日促進工事試行実施

※試行実施要領は新潟県ホームページから入手できる。

　　領』に基づき、工事着手前に週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予

　　した「実施工程表」等を作成し監督員の確認を得た上で、週休２日に取組む

　　ものとする。

　　定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）を記載

　　『営繕工事における週休２日促進工事試行実施要領』に規定する「４週８休

　　以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の

　　積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労

　　務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休２日の達成状況

　　を確認し、４週８休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、

　　請負代金額を変更する。

　　その他詳細は、試行実施要領（令和２年７月20日以降適用）を確認すること。

※特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置に関する特記仕様書

対象作業１

　既存建物の躯体内の埋設配管・配線を切断する恐れのある作業

　　あと施工アンカー、カッター入れ、はつり、解体、コア抜き等

　　電気設備工事1.3.5(d)、機械設備工事1.3.5(e))による。^m

２ 事故防止措置等

　① 事前調査

　　　既存図面及び施設管理者からの聞き取りにより、埋設配管・配線の位置を

　　　事前に確認すること。^m

　② 作業前調査

　　　非破壊検査(電磁波レーダー法、電磁誘導法、Ｘ線法)により、埋設配管・ 

　　　配線の位置出しを行うこと。

　③ 迂回措置　　　

　　　上記①～②によっても埋設配管・配線の位置が確認出来ない場合は、切り

　　　回し等の迂回措置を検討すること。^m

　④ 被害防止措置

　　(ｱ)原則、工事範囲内の各種設備の供給は、既存ブレーカー、バルブ等で停止

　　　すること。^m

　　(ｲ)工具は、メタルセンサー付き、またはメタルセンサー付き電工ドラムに接

　　　続し使用すること。^m

　　(ｳ)重要機器の配管・配線を切断する危険がある場合は、使用配管・配線の迂

　　　回や発電機設置等による措置を行うこと。^m

　⑤ その他

　　　配管工事のコア抜きに代えて、既存スリーブ廻りを手ハツリするなど、現

　　　地の状況を確認した上でリスクを回避する工法があれば、採用を検討する

　　　こと。^m

３ 監督員の承諾

　対象作業のある工種は工種別施工計画書に事故防止措置等を記載すること。

　なお、事故防止措置等の費用は変更協議の対象とする。

　^m
４ 事故発生時の報告

　埋設配管・配線を誤って切断した場合は、直ちに作業を中止し、監督員に報告

　し、指示を受けること。

・　認める（ ・兼任工事の契約金額が１件あたり3,500万円未満であること(県発

 　注工事全体で3件まで ただし,DX対応している場合は4件まで) 

・金額上限なし(指定工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事)　）

１

料（以下、ゴム製品等とする。）を用いる場合には、同社が製造するゴム製

品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品

(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する

書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

　なお必要な品質証明は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要

な規格について取得するものとする。

ゴ ム 製 品 等 の

品 質 確 認 等

　　受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材

※防振ゴム等の製造時検査に係る不正に関する特記仕様書

後に製品不良等が判明した場合に受注者の契約不適合責任が免責されるもの

ではない。

　　なお､地下の既設配管等の安全確保は改修工事標準仕様書(建築工事1.3.7(4)､

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html）

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356909107317.html）

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html）

２ ゴム製品等の品質確

認をした場合におけ

る契約不適合の取扱い

※設計変更及び工事一時中止に係る特記仕様書

　設計変更及び工事一時中止については、建設工事請負基準約款第19条～第25条

によるところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事設

計変更ガイドライン」の準用、及び「工事一時中止に係るガイドライン」による

１ 特例監理技術者

の 配 置

・　認める

・　認めない

２ 特例監理技術者

の 兼 務

１．本工事において、建設業法第26条第３項ただし書きの規定の適用を受ける監

　　理技術者（以下「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は、以下の

　　(1)から(8)の要件を全て満たすものとする。

　(1) 特例監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）

　　　を専任で配置すること。

　(2) 監理技術者補佐は、当該工事に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、

　　　一級施工管理技士補の資格を有する者又は当該工事に係る監理技術者の資

　　　格を有する者であること。

　　　なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定項目は、

　　　特例監理技術者に求める技術検定項目と同じであること。

　(3) 監理技術者補佐は、入札参加資格確認申請書の提出日以前に所属建設業者

　　　と３か月以上の雇用関係を有すること。

　(4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件まで

　　　とする。

　　　ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工

　(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が本工事と同一の地域振興

　　　局管内の工事であること。

　(6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主

　　　要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならないものであること。

　(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であるこ

　　　と。

　(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項

　　(1)から(8)の事項について確認できる書類を提出すること。

３．本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は

　　配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS)への登録を行うこと。

　　　期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事

　　　の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の

　　　請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら

　　　複数の工事を一の工事とみなす。

（そのⅠ）仕様書(共通事項)

　(1) 工事の品質確保、安全性の確保、公正な契約締結の促進及び適切な労働条

　　件の確保を図るため、下請けは二次までとする。

１ 下請負する場合

　※対象工事でない

　(2) 工事を落札した建設業者（以下「直接元請負人」という。）は、原則とし

　　て、管内に本店又は支店を有する下請負人へ下請負すること。また、再下請

　　負する場合も同様とする。ただし、これによりがたい場合は、発注者と協議

　　の上、決定するものとする。

　(3) 直接元請負人は、(4)及び(5)の条件の履行の確保を図るため、工事現場毎

　　に、一次下請負人及び二次下請負人を指導する責任者（以下「下請負人指導

　　責任者」という。）を配置し、下請負人指導責任者配置届（様式１）を工事

　　着手届に併せて監督員へ提出すること。

　　ただし、下請負人指導責任者は現場代理人と兼ねることができる。

　　「建設業法令遵守ガイドライン・チェックリスト」（様式３）により、建設

　　法の規定を遵守させること。また、「施工体制チェックリスト」（様式２）､

　(4) 直接元請負人は、自社及び下請負人に対して、一括下請負の禁止、建設工

　　事の現場における専任技術者の設置、適切な下請取引の確保等に係る建設業

　(5) 直接元請負人は、技能労働者の労働条件の改善を図るため、一次下請負人

　　及び二次下請負人に対し、社会保険・労働保険・建退共等への加入について

　　指導すること。また、賃金については、公共工事設計労務単価と比べて合理

　　的理由なしに著しく下回ることのないよう指導すること。

　　業法令遵守状況を点検すること。

地域保全型工事

の 実 施

こととする。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４ 受注者は、CALSシステムを利用して電子協議および電子納品を行うため、イン

 　ターネットが利用できる機器および電子納品のデータを作成するための機器を

　 用意しなければならない。

５ 監督員が受注者に口頭・電話・電子メール等で指示等を行った場合、後日CALS

　 システムにより監督員と受注者の両者が指示内容を確認するものとする。

６ 受注者は、CALSシステムの利用料を、新潟県よりCALSシステム運営業務を受託

 　している者に支払うこと。なお、CALSシステム利用料として、新潟県CALSシス

　 テム利用登録料を別途積上げ計上している。

７ CALSシステムの利用料を支払った時は、すみやかに監督員に支払の事実を報告

 　し確認を受けること。また、支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写

　 し等）を工事完了時に提出すること。

８ 上記以外の電子協議および電子納品に関する詳細な事項については、受発注者

　 協議にて定めるものとする。

２

(注２)電子納品とは、工事完成図書等の最終成果を電子成果品として納品するこ

　　　とをいう。ここでいう電子成果品とは、別途県が公表する　　新潟県策定

　　　の「新潟県電子納品実施要領」に基づいて作成された電子データを指す。

電 子 検 査

者協議にて定めるものとする。

　電子納品した場合、電子納品物にて検査を行う書類については契約後の受発注

(注３)電子検査とは、「電子納品された最終成果物（写真、新潟県CALSシステム

　　　で交換された書類等）をパソコンで電子的に検査すること」をいう。

　電子検査　　に係わる詳細な事項については、別途県が公表する　　「新潟県

電子検査実施要領」による。

(注３) (注４)

　　　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1197303328963.html

(注４)新潟県CALS/ECホームページにて公表する。

※県内調達に関する特記仕様書

　　的に採用するよう努めるものとする。また、受注者は、技能労働者の労働条

　　件改善を図るため、労務単価の改善等に努めること。なお、県内企業とは県

　　内に本社・本店を置く建設企業者をいう。

１．受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内企業を優先

２．受注者は、本工事の施工に関する下請契約において、一次、二次以降問わず

　　県外企業を採用する場合は､着手前にその下請契約先と採用理由を「調達報

　　告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外企業を使用しない場合

３．受注者は、本工事に使用する材料について、県内資材で確保できる場合は

　　その優先使用に努めるものとする。

　　なお、県内資材とは以下に該当するものをいう。

 (1) 製造した企業の本社･本店の所在を問わず､県内の工場で製造されたもの｡

 (2) 製造された場所を問わず､県内に本社･本店のある企業が製造したもの｡

４．受注者は、県外資材の調達に当たっては、県内に本社・本店のある代理店か

　　らの優先調達に努めるものとする。

　　なお、県外資材とは県内資材以外をいう。

５．受注者は、本工事に使用する材料について、県外資材を使用した場合は、

　　「工事材料使用承諾願」の提出時、その資材名と県内資材を使用しない理由

　　を「調達報告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外資材を使用

　　ジに掲載されている記入例を参照すること。

　　子データ(EXCEL形式)で提出すること。 なお、記入に当たってはホームペー

６．「調達報告書」は新潟県ホームページから最新のものをダウンロードし、電

　　いう）。

　　あった場合には履行時に修正し提出すること（県外企業とは県内企業以外を

　　は「１．下請契約」を記入せずに空欄のままで提出すること。なお、変更が

　　と。なお、変更があった場合には履行時に修正し提出すること。

　　しない場合は「２．県外資材の調達」を記入せずに空欄のままで提出するこ

　　掲載場所

　　（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1201539661625.html）

(注４)

　(6) 直接元請負人は、下請負人に対して建設業退職金共済証紙又は退職金ポイ

　　ントを適正に交付若しくは充当するとともに、工事請負契約締結後原則１か

　　建設業経営強化融資制度」などを積極的に利用することにより、下請負人の

　　資金需要に対し、的確かつ迅速に対応し、請負代金等を巡る紛争が生じない

　　ように努めること。

　　図を作成し、その写しを発注機関へ提出すること。

　(7) 直接元請負人は、県の前金払い・中間前金払い・部分払い制度及び「地域

　(8) 直接元請負人は、下請契約を締結したときは、施工体制台帳及び施工体系

　　月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日

　　以内）に、発注機関へ「建設業退職金共済証紙購入状況報告書（地域保全型

　　工事用)」（様式４－１及び様式４－２）又は「建設業退職金共済退職金ポ

　　イント購入状況報告書(地域保全型工事用)」（様式５－１及び様式５－２）

　　を提出すること。

※埋設配管・配線切断事故防止措置等に関する特記仕様書

３ 報告書の様式

　各種報告書等は､新潟県ホームページから最新のものをダウンロードすること。

　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1194797758071.html

　　工事請負契約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、

２ 下請負しない場合

　　工事請負契約締結後原則40日以内）に、発注機関へ「建設業退職金共済証紙

　　購入状況報告書(地域保全型工事用)」（様式４－１）又は「建設業退職金共

　　済退職金ポイント購入状況報告書(地域保全型工事用)」（様式５－１）を提

　　出すること。

工事名Ｎo.

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ 図面名

Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

電気設備工事特記仕様書（３）共通事項Ⅰ

０４
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※排ガス対策型建設機械等に関する特記仕様書

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出

ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づく技術基準に適合する

機械､または､｢排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改正 平成22年3月18日付け

国総施第291号)」､「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年

3月17日付け国土交通省告示第348号)」もしくは｢第３次排出ガス対策型建設機械

指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排ガス対策

型建設機械を使用するものとする。

　ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

　ただし、平成７年度建設技術評価制度公募課題｢建設機械の排出ｶﾞｽ浄化装置の

開発」､またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査

証明事業､あるいは建設技術審査証明事業により評価された排出ｶﾞｽ浄化装置を装

着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

督員に提出するものとする。

用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監

　排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使

・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式）

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイールクレーン

 ※上記建設機械は、低騒音・低振動型とする。

一般工事用建設機械

                          機　　種  備　考

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

ｴﾝｼﾞﾝ

(ｴﾝｼﾞﾝ

出力7.5KW

以上260KW

以下)を

搭載した

建設機械

に限る。

・油圧ユニット類

　　ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ､地下連続壁施工機､全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機

　　圧入引抜機､ｱｰｽｵｰｶﾞ､ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機､ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ

　　油圧ﾊﾝﾏ･ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･油圧式鋼管圧入･引抜機､油圧式杭

　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動の油圧ﾕﾆｯﾄを搭載するもの

　以下に示す基礎工事用機械のうち､ﾍﾞｰｽﾏｼﾝとは別に独立した

仕様書(共通事項)（そのⅡ）

※労災補償に必要な法定外の保険契約

　受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」

（令和元年６月14日法律第35号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の

負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ

加入すること。

　受注者は、法定外の労災保険の契約を締結したときは、その証券等の写しを監

督員に提出しなければならない。

工事名Ｎo.

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ 図面名

Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

電気設備工事特記仕様書（４）共通事項Ⅱ

０５



市道刈谷田線 0013

Ｎ

緑 地

駐 車 場

弓 道 場

駐車場

射 場

的 場

便所緑 地

見附市総合体育館

相撲場

○Ｐ２３台
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,
0
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,
0
0
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刈 谷 田 川

砂場

タイヤ

浄化槽
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12,190
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,
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0

101,340

25,770

32,510
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8
,
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7
0

3
1
,
2
9
0

3,630 39,950 140,650

6
2
,
2
0
0

2
8
,
7
4
0

1,910

2
4
,
3
2
0

至　見附市街

3
9
,
8
8
0

西中学校

刈谷田川
瑞祥橋

草薙橋

嶺崎橋

見附市役所
ほっとぴあ

見附小学校

南中学校

総合体育館

鉄棒

官民境界線

官
民
境
界
線

燐
地

境
界

線

燐
地
境
界
線

官民境界線

官民境界線

見附市 月見台１丁目 地内

（見附市立名木野小学校）

案 内 図　 ＦＲＥＥ

中庭

官民境界線

受水槽

キュービクル

特別教室棟

普通教室棟

２００ｍトラック

普通教室棟 屋内運動場棟

2
,
5
0
0 Y52

XA28

①

（鉄骨造 平屋建）

耐火建築物

（ＲＣ造 ３階建）

耐火建築物

（ＲＣ造 平屋建）

配 置 図　 Ｓ＝１／６００

　　　　　 部 改良工事 対象建築物

【凡例】

　　　　　 部 見附市立特別支援学校

※　　　　　 部 増築工事 計画建築物　① 増築校舎棟（渡り廊下：仮設建築物）

【凡例】

（設計ＧＬ±０＝既設校舎１ＦＬ-600 ）

内数値：道路中心レベルを示す。

内数値：設計ＧＬからのレベル差数値を示す。

準耐火建築物

（ロ）－２

【 屋内運動場 】

【 見附市立特別支援学校 】

【 普通教室棟 】
（ＲＣ造 ３階建）

【 特別教室棟 】

【 申請建築物 】

±０±０

【 渡り廊下 】

（ロ）－２

準耐火建築物

（鉄骨造 平屋建）

±０

±０

X40

4,29010,000

YA0 YA5

±０

±０

7
,
0
0
0

-890 -780

市道 名木野小学校線 0134

4,600

準耐火建築物

（鉄骨造 平屋建）

（ロ）－２

プール（未使用）

<便所 更衣室>

ＣＢ造 平屋

仮設校舎棟

Ｎ

０６

配置図（改良後）

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:600

A3 1:1200倉
熊

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

3,
00

0

ED

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ盤20KW（既設）

2.0x1

ED

2.0x1既設太陽光発電設備

（１）埋設深さは、ＧＬ-６００以上とし、埋設標識シート布設の事。

（２）屋外 露出配管部分は、亜鉛メッキ鋼管とする。

（３）図中シンボルは下記による。

ケーブル埋設標示 コンクリート製

註 記

ハンドホールH

（４）パワーコンデショナー盤内立上げの各ケーブルは余長を見込む事。（接続は別途工事）

Ｈ１－９＋Ｒ２Ｋ－６０

円部分拡大図　 縮尺 1/200

ED

ED

H

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ盤20KW（別途）

2.0x1

2.0x1

Ｈ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ現況のまま

配線新設
配管接続箇所

配線新設
配管現況のまま

6KV EM-CET38sq（G82)
空配管         (G82)
空配管         (G36)
GL-800管上　
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

6KV EM-CET38sq（FEP80)
空配管         (FEP80)
空配管         (FEP40)
GL-800管上　
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

高高

高高

予予

高高 予予

H-2H-2 H-2 H-2

EM-CE-E60sq       (FEP65)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
配線新設、配管既設

EM-CE-E60sq       (FEP65)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
GL-500管上4GL-300
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

EM-CET 60sq   (FEP80)
EM-CEES2sq-2C (FEP30)
太陽光
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

高高＋

ｹｰﾌﾞﾙ埋設標-CR

EM-CEES2sq-3Cx2(FEP40)ZGP(42)
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

電力引込口

太太

太太

E.A.D

GL

玉碍子

DGRPAS付属品

EM-IE14□

高圧引込柱　参考装柱図

EAD  EM-IE14□ HIVE(16)
E A  EM-IE14□ HIVE(16)

高圧計器箱取付金具×1組
WH(別途)

ｽﾃﾝﾚｽ製

高圧引込

PAS～GR
VCT～WHM

接 地

CH

3φ3W 6,600V 50HZ

高圧引下げ用電線 PDC22sq

支線 22sq

高圧気中負荷開閉器
SUS製　ﾓｰﾙﾄﾞｺﾝ口出線
PAS7.2kv300A      
(VT．LA内蔵）     
DGRy付    

引込柱CP13m-19cm-5.0kN   
電柱既設、    
軽量腕金L=1200x4、L=900x1
ｱｰﾑﾀｲﾚｯｽﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾋﾟﾝ碍子x3
他装柱材一式 新設        

引込用

予備

予備

6kV EM-CET38□ (G82)

付属ｹｰﾌﾞﾙ     (HIVE28)

6kV EM-CET38□ (ZGP82)

EM-IE14□      (HIVE16)

電力付属ｹｰﾌﾞﾙ (HIVE28)

E.L.A

耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ

支線棒

支線ﾌﾞﾛｯｸ

空配管        (G82)

空配管        (G42)

空配管        (ZGP82) 予備

空配管        (ZGP42) 予備

EM-IE14□

接地埋設標-2枚取付

付属ｹｰﾌﾞﾙ     (HIVE28) PAS～GR



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

新設キュービクル

ﾊﾟﾜｰ
ｺﾝﾃﾞ
ｼｮﾅｰ

太陽電池

ＨＨＨＨＨ

Ｈ

ＨＨ

Ｓ

幹線設備系統図（改良後）

０７

接地

14sq

敷設区間 配線種別・ｻｲｽﾞ 保護管

幹線ﾘｽﾄ

敷設
記号

QB   　 → LT-S1 EM-CET60sq

14sq ZGP82QB   　 → LPT-A1

14sqx2

QB   　 → 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 FPT38sq

盤接続
保護管

E31

ZGP82

FEP80

LPT-A1  → L-A1-WC

QB   　 → LPT-A1 FEP80ZGP82EM-CET60sq

EM-CET60sq

EM-CET14sq

2.0 E39

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤→ 情報盤

LPT-A1  → 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

ZGP545.5sq

LPT-A1  → 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤室

EM-CE8sq-3C

EM-CE5.5sq-3C 1C:E

5.5sq

備 考
EXJ.P
保護管

ZGP36 FEP40 F2WP38

FEP80

地中
保護管

ZGP28 FEP30 F2WP30

EM-IE2.0x3

EM-CEE1.25sq-7C

EM-CEE1.25sq-7C

QB   　 → LT-A2 EM-CET100sq ZGP82

機械室内E63F263

F230

FEP65

FEP80

LT-A2  → L-A2-WC EM-C8sq-3C

2.0

E39

L-7

L-6

接地

5.5sq

敷設区間 配線種別・ｻｲｽﾞ 保護管
幹線
番号

敷設
記号

EM-CET60sq

5.5sqLPT-B1　→ LP-D5

QB   　 → LPT-B3

盤接続
保護管

G82

LPT-B1  → L-B1-WC

EM-CET14sq

EM-CET60sq

2.0 E39

P-4

LPT-B2  → L-B2-WC

QB      → LPT-B2

EM-CE8sq-3C

備 考
EXJ.P
保護管

地中
保護管

ZGP70

ZGP82

EM-CET100sq

QB   　 → LPT-A3 EM-CET60sq 14sq ZGP82 FEP80

QB   　 → LPT-A3 EM-CET60sq 14sq ZGP82 FEP80

LPT-A3  → L-A3-WC EM-CE8sq-3C E39

LPT-A3  → P-A3-1

QB   　 → PG-1 EM-CE8sq-3C

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤→PG-1→QB EM-CEE1.25sq-3C

QB      → 情報盤 EM-CEE1.25sq-7C

PG-1    → 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 EM-CE5.5sq-4C

5.5sq

1C:E

ZGP36

ZGP28 FEP30

F2WP38

F2WP30

F2WP30

F2WP30

ZGP28 FEP30

ZGP28

幹線ﾘｽﾄ

LPT-A1  → ﾌﾟｰﾙ棟動力

LPT-A1  → ﾌﾟｰﾙ棟電灯 EM-CE8sq-2C

EM-CET14sq

ZGP28

ZGP36

QB   　 → LPT-B1

QB   　 → LPT-B1

LPT-B1　→ LP-D5

EM-CET14sq

14sq

14sq

G82

QB      → LPT-B2

L-5

P-3

EM-CET60sq

EM-CET100sq 14sq

14sq

機械室内E63

P-5 QB   　 → LPT-B3

LPT-B2  → L-B2-WC

EM-CET60sq

14sq

14sq ZGP70

ZGP82

L-8 QB   　 → 情報盤（L-1） 14sqx2 ZGP82EM-CET100sq

2.0

2.0

EM-CE8sq-3C E39

2.0 ZGP36EM-CE8sq-3C

2.0 ZGP36EM-CE8sq-3C

L-9 QB   　 → 体育館（LT-1） EM-CET38sq 8sqx2 既設E75

L-10 QB   　 → 体育館（LT-2） EM-CET22sq 8sqx2 既設E75

既設F278

既設F278

L-11 QB   　 → ELV盤 EM-CE5.5sq-3C 1C:E ZGP28

P-7 QB   　 → ELV盤 EM-CET14sq 5.5Sq ZGP36

G82

既設E39

接地敷設区間 配線種別・ｻｲｽﾞ 保護管
幹線
番号

敷設
記号

6KV-EM-CET38sq

盤接続
保護管

ZGP82

空配管

備 考
EXJ.P
保護管

地中
保護管

ZGP42

幹線ﾘｽﾄ

引込柱  → QB

ZGP82

高圧

EM-CEES2sq-2C+3Cx2

EM-CEES2sq-2C

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤→ LPT-A1→情報盤 ZGP28 FEP30 F2WP30

LPT-A1  → ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ盤 2.0 E25

引込柱  → QB

FEP80

FEP80

予備 空配管 ZGP36 FEP40引込柱　→P.BOX

太陽光 ﾊﾟﾜｺﾝ   → QB

ﾊﾟﾜｺﾝ   → H-2

H-2     → QB

EM-CET60sq ZGP82 FEP80

H-2     → 管理員室

FEP65

FEP40

FEP40ZGP42
EM-CEES2sq-3C

H-2  → 管理員室→廊下 EM-CEES2sq-3C

C1

C

B8

B7

B6

B5

A

B

B1

B2

B3

B4

D

D1

E

E1

E2

E3

F

F1

F2

F3

G

G1

G2

G3

G4

H

H1

H2

I

I1

I2

J

K1

L

M

M1

N

P

P1

Q

R

R1

R2

R3

R4

P1

P

P1

P

P1

P

P1

P

R1

R

P1

P

R1

R

P1

P

R1

R

P1

P

R1

R

A

A

B

B1

B2

B3

B5B6

B7

B8

B5

B6

B8
B8

B4

C

C1

C1

B8D

D1

BB1C

D

D

E

E1
E2 E3

EE1B8C1

E

B

B1

C

D

E

E1

R

R1

PP1 F

F3

F1

F3

F2
A

G G1

G4G2G3

G G1

H H1

H H1

H2

I I1

I I1

I2

J
H H1 J

J

K

L

M

M1

M M1I I1

M

M1

K

L

K

L

K

L

K

L

N2

FEP80

N1 ZGP82

EE1N

DE

N

N E1

B B1

C D

E E1

N

B B1

C D

E E1

N1

N2 N2 N2

N2

N3 既設E31

N3

N3

K

LT1     → LT-1-WC EM-CE8sq-3C 2.0 E39

K1

N

P-10

L-1

幹線
番号

L-3

P-1

L-2

L-4

P-2

P-6

GL

高圧引込柱

既設

既設

給水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

EM-CE3.5sq-4C(1C:E)(PF28)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

幹線設備　系統図

※　ＺＧＰ菅でＤＳ内は厚鋼電線管※　保護管でＺＧＰ管部のＤＳ内は厚鋼電線管 ※　保護管でＺＧＰ管部のＤＳ内は厚鋼電線管 ※　保護管でＺＧＰ管部のＤＳ内は厚鋼電線管

DM盤
1.5kW

LT-S1

L-A1-WCLPT-A1

LPT-A1 L-A1-WC

手元
開閉器
（S-1）

LPT-A3 L-A3-WC P-A3-1 LPT-B3L-B3-WC

ELV盤

LPT-B2L-B2-WC情報盤
L-1

L-B1-WC LPT-B1LP-D5

PG-1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

体育館
LT-1

体育館
LT-2

体育館
PT-2

体育館
LT-1-WC

x2

x2

x2x2

既設空配管

既設空配管

空配管

空配管

x2

屋内保護管 E75

屋内保護管 G82

屋内保護管 E39

屋内保護管 E39

屋内保護管 G82

屋内保護管 E75

屋内保護管 PF28

屋内保護管 G82

屋内保護管 E39

屋内保護管 E39

屋内保護管 PF28

屋内保護管 PF28



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

０８
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 受変電設備単線結線図（改良後）

【 凡例 】

Ｅ３

E

10

03

09

01

ＸＣ　ＹＣ

※Ａ

05

1211

15

16
Y1

Y2

ＡＬ１

ＡＬ２

(50Hz)

(60Hz)

Y1

Y1

Y2

Ｎ

専用シールド線

Ｎ

Ｅ

Ｎ

Ｔ

Ｎ

（ＺＰＤ試験端子）
ＴＴ

ＥＭ－ＩＥ１４ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ET

太陽光発電

（ＮＶ１２５－ＣＷ）

（２０ｋＷ）

パワーコンディショナ

接続箱

ａ接点出力

太陽電池

MCCB
番号

電線
サイズ

負荷
容量

幹線
番号

負荷
名称

MCCB3P
225AF
125AT

LT-S1

18.9
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

遮断器
容量

ＣＴｘ２
５００／５Ａ
（Ｒ．Ｔ相）

Ｆ２×２

（５Ａ）

Ｅ－Ｄ
ＥＬＣＢ
３８□

Ｅ－Ｂ
１５０□

Ｅ－Ａ
３８□

Ｅ－Ｄ
ＭＣＣＢ
３８□

ＥｔＣ
５．５□

ＥｔＰ
５．５□

Ｖ

Ａ

表示器デマンド

ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦ＝Ｇ３０Ａ
４０ＫＡ

ＥＬＲ

ＡＣ１００Ｖ

▲

２６

▲

ＺＰＤ       
６.６ｋＶ     
２５０ＰＦ×３
（ＭＰＤ－３）

      ＯＶＧＲ         
（ＣＶＧ１－Ａ０１Ｓ１）

（ＭＣＣＢＳＬＣより）
    ＡＣ１００Ｖ      

ELCBSL 3P    
100AF/75AT    
100mA
逆接続可能形

Ｅ１ Ｅ３

07

L-1

MCCB3P
225AF
125AT

LPT-A1

18.03
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

L-2

MCCB3P
225AF
175AT

LT-A2

30.34
KVA

EM-CE-T
100sq
E14sq

L-3

MCCB3P
225AF
125AT

LPT-A3

15.44
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

L-4

MCCB3P
225AF
150AT

LPT-B1

24.75
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

L-5

MCCB3P
225AF
150AT

LPT-B2

21.34
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

L-6

MCCB3P
225AF
150AT

LPT-B3

22.89
KVA

EM-CE-T
60sq
E14sq

L-7

MCCB3P
225AF
175AT

情報盤
L-1

27.52
KVA

EM-CE-T
100sq
E14sq

L-8

MCCB3P
225AF
125AT

LT-1

16.51
KVA

EM-CE-T
38sq
E8sq

L-9

MCCB3P
225AF
125AT

LT-2

9.11
KVA

EM-CE-T
22sq
E8sq

L-10

MCCB2P
50AF
20AT

ELV

1.5
KVA

EM-CE
5.5sq-3C
(1C:E)

L-11

MCCB3P
100AF
ｽﾍﾟｰｽ

L-12

ＣＴｘ２
５００／５Ａ
（Ｒ．Ｔ相）

Ｆ２×２

（５Ａ）
Ｖ

Ａ

ＥＡ

ＥＡ
ＥＤ

第一柱

ＬＡ

第１柱設備

ＳＯＧ
（ＤＧ）

ＶＴ

ＺＣＴ

ＯＣ

ＺＰＣ

ＴＣ

ＶＣＴ

Ｗｈ ＤＭ

取引用組合せ計器箱
（東北電力支給品）

Ｃｈ

ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦ＝Ｇ３０Ａ
４０ＫＡ

ＥＬＲ

ＡＣ１００Ｖ

▲

２６

▲

ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦ＝Ｇ３０Ａ
４０ＫＡ

Ｃｈ

ＰＡＳ
７．２ｋｖ
ステンレス製
３００Ａ
方向性地絡継電器付

３φ３Ｗ ６ｋＶ ５０Ｈｚ

予備

0.5
KVA

MCCB2P
50AF
20AT

漏電
警報器

1.5
KVA

MCCBSLC
2P50AF
15AT

OVGR
電源

L-13 L-14

MCCB3P
225AF
125AT

15.05
KW

EM-CE-T
60sq
E14sq

P-1

MCCB3P
225AF
150AT

LPT-A3

22.68
KW

EM-CE-T
60sq
E14sq

P-2

MCCB3P
225AF
150AT

22.85
KW

EM-CE-T
60sq
E14sq

P-3

MCCB3P
225AF
200AT

27.42
KW

EM-CE-T
100sq
E14sq

P-4

MCCB3P
225AF
225AT

LPT-B1

31.99
KW

EM-CE-T
100sq
E14sq

P-5

MCCB3P
50AF
30AT

LPT-B2

2.72
KW

EM-CE
5.5sq-4C
(1C:E)

P-6

HMCCB3P
225AF
125AT

LPT-B3

15.4
KW

EM-FP-T
38sq

E5.5sq

P-7

MCCB3P
50AF
50AT

3.5
KW

EM-CE-T
14sq

E5.5sq

P-8

MCCB3P
225AF
ｽﾍﾟｰｽ

予備

P-9

ELVLPT-A1 PG-1
消火栓
ｼﾞｮｯｷ-
ﾎﾟﾝﾌﾟ

Ｔｒ２
トップランナー（２）
１５０ＫＶＡ
６６００／２１０Ｖ

Ｔｒ１
トップランナー（２）　
７５ＫＶＡ
６６００／
２１０－１０５Ｖ

MCCB
番号

電線
サイズ

負荷
容量

幹線
番号

負荷
名称

遮断器
容量

予備

MCCB3P
100AF
ｽﾍﾟｰｽ

1.5
KVA

MCCB2P
50AF
20AT

所内
電源

L-15

EM-CE
2sq-2C
E2sq

※　注記事項

　１）屋外型鋼板製指定色仕上げ

２）盤寸法は参考寸法とし製作時盤メーカーと協議し

製作図面を提出し係員及び主任技術者の承認を得ること。

３）キュビクル内に立ち上がり配管は全て

コンパウンドにてふさぐ事。

７）銅バーは色分けを行い各銅バーにサーモラベルを貼附する。

６）▲印の警報を警報盤（総合防災盤組込）にて一括表示する。

５）換気扇はサーモスタットによる自動運転とする。

８）キュービクルは底板付とする。

～Ｘ１Ｗ

ｘ

ｘ

外部リレー接点、他

Ａ
Ｃ

　
１

０
０

Ｖ

キュービクル警報回路

Ｘ１～Ｘ５

Ｘ５

ＰＢ２８Ｘ

２８Ｘ

表

示

面

ＢＺ

２８Ｘ

Ｘ１～Ｘ５

Ｘ１～Ｘ５

Ｘ１～Ｘ５

スナップスイッチ

１階事務室警報盤へ

一括警報

表

示

面

高圧機器凡例

　記　号

ＰＦ

ＣＴ

Ｔｒ

ＳＣ

ＳＲ

ＡＭ

ＶＭ

ＡＳ．ＶＳ

ＭＣＣＢ

ＥＬＲ

Ｔｈ

Ｗｈ

Ｔｈ－ＳＷ

　機　器　名　称

電力ヒューズ

低圧計器用変流器

変圧器

進相用コンデンサー

直列リアクトル

電流計

電圧計

切替スイッチ

配線用遮断器

漏電警報器

サーマルリレー

電力量計

サーモスイッチ

　　　備　　　　　　考

モールド型

油入自冷式　防振ゴム付温度計付

放電抵抗付

温度センサー付

角型半埋込　１.５級

角型半埋込　１.５級

裏面取付型　ＳＤ

過負荷

電力会社取付

１５℃～１２０℃（４０℃設定予定）

ＬＢＳ 高圧気中負荷開閉器 ストライカー付

１０）ＪＩＳ Ｃ４６２０準拠品。

９）消防法準拠品又は所轄消防署の指導による。

ＣＴｘ２
１００／５Ａ
（Ｒ．Ｔ相）

Ｆ２×２

（５Ａ）
Ｖ

Ａ

ＥＬＲ

ＡＣ１００Ｖ

▲

２６

▲

Ｔｒ２
トップランナー（２）
３０ＫＶＡ
６６００／２１０Ｖ

P-10

ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦ＝Ｇ１０Ａ
４０ＫＡ

ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦ＝Ｇ２０Ａ
４０ＫＡ

ＳＣ
３φ６６００Ｖ
（５０ＨＺ）
５３．２ｋｖａｒ
Ｌ＝６％
放電抵抗内臓

ＳＲ
３．１９ｋｖａｒ
６６００Ｖ
Ｌ＝６％

免雷
ﾌﾞﾚｰｶ
LD-

B22E3S

SPD
ｸﾗｽⅠ

L-16

フック棒

変電設備

高電圧

鋼板製

図面入
Ａ４

ＮＰ２ＮＰ１

受電盤

ＮＰ４

鋼板製

図面入
Ａ４

電灯Ｔｒ
電灯盤

動力Ｔｒ
動力盤

2,
37

5
20
0

2,
37

5
20
0

2,000

3,800

800 800 1,000 1,000

ＮＰ４

鋼板製

図面入
Ａ４

2,200

動力Ｔｒ
動力盤

Ｐ Ｃ

VS

AS

３００Ｖ

５００Ａ／５Ａ

現況のまま
既存パワコン切離し、接続は
保安管理者立会の上施工のこと

以降全て改修（新設）以降全て改修（新設）

VS

AS

AS３００Ｖ

５００Ａ／５Ａ

MCCB
NO-1

MCCB
NO-2

MCCB
NO-3

MCCB
NO-4

MCCB
NO-5

MCCB
NO-6

MCCB
NO-7

MCCB
NO-8

MCCB
NO-9

MCCB
NO-10

MCCB
NO-11

MCCB
NO-12

MCCB
NO-13

MCCB
NO-14

MCCB
NO-16

MCCB
NO-17

MCCB
NO-18

MCCB
NO-19

MCCB
NO-20

MCCB
NO-21

MCCB
NO-22

MCCB
NO-23

MCCB
NO-24

MCCB
NO-15

MCCB
NO-25

VS

AS

３００Ｖ

１００Ａ／５Ａ

赤色板

HIV

E
M
-
L
M
F
C

EM
-L
MF
C

AL

AL

ｸﾗｽⅠ

MCCB
NO-16

ＳＰＤ

TC



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

L

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

加圧給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

L

EM-CE-T14sq

5

1.5KW

ダムウェーター

L

MCCB 3P
100AF/60AT

1.37KW

3

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴｱｺﾝ(GHP-1)

ELCB3P
50AF/20AT

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4

L

EM-CE-T14sq
+E5.5sq

ELCB 3P
50AF/30AT

1.5kWx2
(3.0KW)

ﾌﾟｰﾙ棟動力
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴｱｺﾝ(GHP-1)

1.78KW

ELCB3P
50AF/30AT

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB3P
50AF/30AT

EM-CE3.5sq-4C
(1C:E)

MCCB 3P
225AF/125AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

≒3.7kWx2
(7.4KW)

100V625 廊下・ホール

100V

照明

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

349 階段室・倉庫 100V

100V485

600 100V

照明

照明・換気扇

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明・換気扇

倉庫・休憩室・
ﾜｺﾞﾝ置場・倉庫

休憩室・監理員室
通路・機械室

ﾖﾋﾞ

100V 400照明
ﾎﾟｰﾁ・職員ﾎﾟｰﾁ
職員、低中高
学年昇降口

100V ﾖﾋﾞ

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明100V 階段室・倉庫

100V

432

照明・換気扇
更衣室・休憩室

配膳室

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

GHP空調室内機
更衣室・配膳室
倉庫・保健室

盤形式 露出自立型 新設
鋼板製指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＰＴ－Ａ１

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

762

263

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
動力盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部（電灯盤・動力盤下部）

MCCB3P
100AF/100AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V 100V

100V

200V

ELCB

2P1E50AF/20AT

1137 理科室 100V

100V993

656 100V

照明・換気扇

照明・換気扇

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明

きこえ・ことば教室
ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ

廊下

ﾖﾋﾞ100V

200V GHP空調室内機

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明・換気扇100V

100V

610100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT
照明・換気扇 児童会室・相談室

盤形式 露出自立型 新設
鋼板製指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＴ－Ａ２

1 2

3 4

5 6

7 8

1137

432

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部500W×2200H+400Hｘ250D

MCCB3P
225AF/175AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

家庭科室

理科準備室

照明・換気扇

照明・換気扇 保健室 614

ﾖﾋﾞ

AC室内機休憩室1160

休憩室
ﾜｺﾞﾝ置場

1232 更衣室ｘ2

更衣室 300

1160

監理員室・ホール
太陽光装置機器

ｺﾝｾﾝﾄ 200

休憩室AC室内機

300 休憩室300休憩室

450

300 配膳

450 倉庫・廊下

450 通路・機械室
屋外

保健室 600

ﾜｺﾞﾝ置場 450

450 保健室

廊下・職員昇降口
ﾎｰﾙ

450

300 A階段下物置

ﾖﾋﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ
冷凍、冷蔵庫用

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/20AT2P1E50AF/20AT

トイレ L-A1-WC
MCCB

3P2E50AF/40AT
100V/200V

ELCB理科室・家庭科室
児童会室・相談室他

ﾖﾋﾞ

650

610

理科室・
理科準備室ｺﾝｾﾝﾄ 250 ﾜｺﾞﾝ置場 ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ
家庭科室

家庭科準備室 800

600 相談室 ｺﾝｾﾝﾄ

750 ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ ｺﾝｾﾝﾄ

800
家庭科室

家庭科準備室ｺﾝｾﾝﾄ

旧きこえ教室 300ｺﾝｾﾝﾄ 300 廊下 ｺﾝｾﾝﾄ

理科室ｺﾝｾﾝﾄ 1800 1200 家庭科室
作業台ｺﾝｾﾝﾄ

ｱｲﾛﾝ用

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用家庭科室1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用家庭科室1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用家庭科室1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用家庭科室12001200家庭科室

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用 家庭科室 1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用 家庭科室 1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用 家庭科室 1200

作業台ｺﾝｾﾝﾄ
ｱｲﾛﾝ用 家庭科室 1200 150 理科室 作業台ｺﾝｾﾝﾄ

作業台ｺﾝｾﾝﾄ 理科室 300
ELCB

2P1E50AF/20AT

ﾖﾋﾞ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB
300 理科室 作業台ｺﾝｾﾝﾄ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ
ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ
ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞﾖﾋﾞ

100V

100V

100V

100V

100V 100V

100V

100V

100V

100V

100V/200V
3P2E50AF/40AT

MCCB
トイレ L-A2-WC100V/200V

MCCB

3P2E50AF/40AT
ﾌﾟｰﾙ棟・防犯灯電灯・ｺﾝｾﾝﾄ

200V

611 100V

100V

720

100V

照明・換気扇

照明・換気扇

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

200V GHP空調室外機

照明・換気扇100V

100V

611100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT
照明・換気扇

盤形式 露出半埋込型 新設
鋼板製指定色指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＴ－Ｓ１

1 2

3 4

5 6

611

611

函体参考寸法
電灯盤部700Wｘ1100H+500Hｘ160D
端子盤部500W×1100H+500Hｘ160D

MCCB3P
225AF/125AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB ELCB

ELCB

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

特別支援教室 1

照明・換気扇

ELCB
屋外

600

1370

ｺﾝｾﾝﾄ 600 ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ 600

600 ｺﾝｾﾝﾄ

450 ｺﾝｾﾝﾄ

600ｺﾝｾﾝﾄ

632

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1200

1200

ELCB

ﾖﾋﾞ

ELCB

2P1E50AF/20AT
ﾖﾋﾞﾖﾋﾞ

100V 100V

特別支援教室
１～5

特別支援教室 2

特別支援教室 3

特別支援教室 5

GHP空調室内機

611 特別支援教室 4

廊下

特別支援教室 2

特別支援教室 5

特別支援教室 3

特別支援教室 1

特別支援教室 4

水呑場
電気温水器用

ｺﾝｾﾝﾄ1264

1200

12001200

100V/200V
3P2E50AF/40AT

MCCB
トイレ

431 照明廊下・水呑場

電気温水器用
ｺﾝｾﾝﾄ

水呑場

特別支援教室 2

特別支援教室 4

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

特別支援教室 5

特別支援教室 3

特別支援教室 1

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

1276 L-S1-WC

4012 923

Ｅ

０９
盤類結線図（改良後）　NO.1　
LPT-A1・LT-A2・LT-S1・P-A3-１

4012

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

L

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

L

3

ELCB3P
50AF/SPAT

L

ｺﾝｾﾝﾄ

MCCB 3P
50AF/30AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

4P20A

Ｐ－Ａ３－１

盤形式 露出壁掛型 新設
鋼板製指定色塗装

函体参考寸法
500Wｘ500Hｘ200D

ELCB3P
50AF/20AT

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB3P
50AF/20AT

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4P20A

ｺﾝｾﾝﾄ

休憩室
管理員室 450

職員昇降口300

2P1E50AF/20AT

ELCB
ﾖﾋﾞ100V

2P1E50AF/20AT

ELCB
ﾖﾋﾞ 100V

ELCB3P
50AF/SPAT

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

新設

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

新設

新設

新設

ＳＰＤ

ＳＰＤ

ＳＰＤ

QBより
EM-CE-T60sq

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1919

2323

2020

2424

11 22 22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

1818

2020

11 22

電気温水器用
ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｶﾞｽ湯沸器用ｺﾝｾﾝﾄ
ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ
洗濯機用

18181717

2929

～

3030

～

6,831VA 7,001VA合計 13,832VA

2121

2323

2222

2424

2727

3131

～

2828

3232

～

26262525

合計 24,575VA

ﾖﾋﾞｽﾍﾟｰｽ

QBより
EM-CE-T100sq

QBより
EM-CE-T60sq

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

1919

1818

2020

11 22

2323 2424

～

合計 16,922VA

QBより
EM-CE-T60sq

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

～

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

LPT-A3より
EM-CE8sq-3C+E5.5sq

ｺﾝｾﾝﾄ箱

22222121

13,439VA 11,136VA

9,235VA 7,687VA

15.05ｋW
（MAX19.5ｋW)

クラスⅡ

ED

3P50A

クラスⅡ

ED

3P50A

クラスⅡ

ED

3P50A



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

L

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

L

EM-CE8sq-3C
+E2.0

ELCB 3P
50AF/40AT

3

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4

L

空調機
ACP-1

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

MCCB 3P
225AF/150AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

4.57kW

100V656 廊下

100V

照明

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

637 100V
ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明・換気扇図書室

ﾖﾋﾞ

100V

560GHP空調室内機
図工室・防災倉庫
放送室・図書室

100V ﾖﾋﾞ

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

571100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT
全室・放送室

防災倉庫・司書室

盤形式 露出自立型 新設
鋼板製指定色指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＰＴ－Ａ３

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
動力盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部（電灯盤・動力盤下部）

MCCB3P
100AF/100AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

100V

100V

200V

100V

100V 100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

100V

100V 100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V611 学童ｸﾗﾌﾞ

100V

照明・換気扇

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

347 階段室 D
倉庫 100V

100V611

611 100V

照明

照明・換気扇

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明・換気扇

特別支援 1

1年2組

ﾖﾋﾞ

100V 611照明・換気扇 1年1組

100V

GHP空調室内機

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明100V 階段室 C
ﾎｰﾙ･倉庫

100V

611

照明・換気扇 ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT
照明・換気扇 特別支援 2

盤形式 露出自立型 新設
鋼板製指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＰＴ－Ｂ１

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

611

500

MCCB3P
100AF/100AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

第二音楽室1224

照明・換気扇
第一音楽室
音楽準備室

第二音楽室
音楽準備室照明・換気扇 355

1251

照明・換気扇

照明・換気扇
図工室

図工準備室
1131

照明・換気扇

照明・換気扇 図書室

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ ﾜｺﾞﾝ置場

637

ﾖﾋﾞ

EM-CE8sq-3C
+E2.0

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

200

450 第二音楽室
第二音楽室
音楽準備室

ｺﾝｾﾝﾄ 450

第一音楽室ｺﾝｾﾝﾄ 300

図工室
図工準備室

ｺﾝｾﾝﾄ 450

放送室ｺﾝｾﾝﾄ 300

図書室
司書室

ｺﾝｾﾝﾄ 750

第二音楽室ｺﾝｾﾝﾄ 450

ｺﾝｾﾝﾄ600 第一音楽室
音楽準備室

ｺﾝｾﾝﾄ450 図工室

ｺﾝｾﾝﾄ300 図工室

ｺﾝｾﾝﾄ450 防災倉庫

ｺﾝｾﾝﾄ

20

廊下

ﾖﾋﾞ ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ

ﾖﾋﾞ

100V/200V
MCCB

3P2E50AF/40AT
トイレ L-A3-WC

5

MCCB 3P
50AF/40AT

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ 144

照明
廊下･ﾎﾟｰﾁ･ﾎｰﾙ
水呑場･ELVﾎｰﾙ

789

ﾖﾋﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ 600 750 特別支援 1 ｺﾝｾﾝﾄ

1年1組
1年2組

900 ｺﾝｾﾝﾄ600特別支援 2ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ 学童ｸﾗﾌﾞ 450 1200 1年2組 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1年1組ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1200 300 廊下 ｺﾝｾﾝﾄ

200 廊下

690

300廊下ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

100V/200V
3P2E50AF/40AT

MCCB
トイレ L-B1-WC

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

53 4

MCCB 3P
225AF/125AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

L L

ELCB 3P
50AF/40AT

L L

空調機
ACP-1

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4.57kW

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

MCCB3P
50AF/50AT

EM-CE-T14sq
+E5.5sq

倉庫
LP-D5

Ｔ

450

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ｺﾝｾﾝﾄ ELVｼｬﾌﾄ 150

太陽光情報表示
ｺﾝｾﾝﾄ

学童ｸﾗﾌﾞ
1年1組

460
FF暖房機用

ｺﾝｾﾝﾄ
FF暖房機用

ｺﾝｾﾝﾄ
特別支援1.2

1年2組

2P1E50AF/20AT 2P1E50AF/20AT
ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

932 1261

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
動力盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部（電灯盤・動力盤下部）

Ｅ
盤類結線図（改良後）　NO.2　
LPT-A3・LPT-B1

100V/200V
MCCB

3P2E50AF/50AT
ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ

倉庫
誘導灯 5150

１０

MCCB 3P
50AF/SPAT

MCCB3P
50AF/SPAT

新設

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

新設

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

ＳＰＤ

ＳＰＤ

QBより
EM-CE-T60sq

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

2121

1818

2222

11 22

～ ～

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1919

2323

2020

2424

11 22

～ ～

Ryyx5

ﾖﾋﾞｽﾍﾟｰｽ図工室
P-A3-1

2.2KWｘ2

20Aｺﾝｾﾝﾄｘ2

6,274VA 6,368VA

合計 12,642VA

7,256VA 5,990VA合計 13,246VA

QBより
EM-CE-T60sq

ﾖﾋﾞｽﾍﾟｰｽ

QBより
EM-CE-T60sq

QBより
EM-CE-T60sq

18181717

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。
７．リモコントランス、伝送ユニットリレー制御用Ｔ／Ｕ
　　信号線雷サージ防護ユニット、ワイヤレス設定器　共

Ryyx5

22.68ｋW
（MAX23.2ｋW)

22.85ｋW
（MAX23.2ｋW)

クラスⅡ

ED

3P50A

クラスⅡ

ED

3P50A



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

53 4

MCCB 3P
225AF/150AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

100V

100V
ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

100V
ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

盤形式 露出自立型 新設
鋼板製指定色塗装

1φ3W210/105V

ＬＰＴ－Ｂ２

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

MCCB3P
100AF/100AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ 2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

200V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V 100V

100V

100V
ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

100V
ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

100V

100V

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

盤形式 露出自立型 新設

1φ3W210/105V

ＬＰＴ－Ｂ３

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

MCCB3P
225AF/125AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

L L L L

空調機
ACP-1

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4.57kW

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

EM-CE-T14sq
+E2.0

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

ELCB 3P
50AF/40AT

EM-CE-T14sq
+E2.0

ELCB 3P
50AF/40AT

EM-CE-T14sq
+E2.0

6 回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

53 4

MCCB 3P
225AF/175AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

L L L L

空調機
ACP-1

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

4.57kW

ELCB 3P
50AF/40AT

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

4.57kW

空調機
ACP-1

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

EM-CE-T14sq
+E2.0

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

ELCB 3P
50AF/40AT

EM-CE-T14sq
+E2.0

ELCB 3P
50AF/40AT

EM-CE-T14sq
+E2.0

6

L

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ELCB 3P
50AF/40AT

4.57kW

空調機
ACP-1

7

611照明・換気扇

611

照明・換気扇 2年2組

照明・換気扇 特別支援 3

611

611 照明・換気扇

611

758

照明・換気扇

照明・換気扇

2年1組

照明・換気扇 3年1組 611

GHP空調室内機 会議室 136

特別支援 4

会議室

3年2組

435 廊下･倉庫 照明・換気扇

照明 廊下・ELVﾎｰﾙ 401

ｺﾝｾﾝﾄ

2年1組

450

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

900

2年2組

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ 600会議室

3年1組
3年2組

ｺﾝｾﾝﾄ 900

600 特別支援 4 ｺﾝｾﾝﾄ

1200 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

2年1組
特別支援 32年1組

1200

12003年1組

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ1200 3年2組ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

FF暖房機用
ｺﾝｾﾝﾄ

2年1組･2年2組
特別支援 3

690

690FF暖房機用
ｺﾝｾﾝﾄ

3年1組･3年2組
特別支援 4 450 廊下 ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

100V/200V
MCCB

3P2E50AF/40AT
トイレ L-B2-WC 100V/200V

MCCB

3P2E50AF/40AT
トイレ L-B3-WC

611 照明・換気扇

611

611

照明・換気扇

照明・換気扇

6年2組

5年2組

4年2組

435 廊下･倉庫 照明・換気扇

611照明・換気扇

611

照明・換気扇 6年1組

照明・換気扇 特別支援 5

611

照明・換気扇 4年1組 611

5年1組

照明 廊下・ELVﾎｰﾙ 401 ﾖﾋﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ
5年1組
5年2組

900

900
6年1組

特別支援 5 ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ 6年1組 450

900
4年1組
4年1組 ｺﾝｾﾝﾄ

1200 6年2組 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

6年1組 1200

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

5年2組 1200

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

4年2組 1200

1200 5年1組 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1200 4年1組 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

FF暖房機用
ｺﾝｾﾝﾄ

6年1組・6年2組
特別支援 5

690 6年1組・6年2組
特別支援 5

FF暖房機用
ｺﾝｾﾝﾄ

920

ｺﾝｾﾝﾄ 廊下 450

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
動力盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部（電灯盤・動力盤下部）

函体参考寸法
電灯盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
動力盤部800Wｘ2200H+400Hｘ250D
端子盤部（電灯盤・動力盤下部）

１１

Ｅ
盤類結線図（改良後）　NO.3
LPT-B2・LPT-B3

ELCB 3P
50AF/SPAT

ELCB 3P
50AF/SPAT

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

新設

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

新設

ＳＰＤＳＰＤ

QBより
EM-CE-T100sq

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

2121

1818

2222

11 22

～ ～

22

44

66

88

1010

1212

1414

1616

11

33

55

77

99

1111

1313

1515

1717

2121

1818

2222

～

～

ﾖﾋﾞｽﾍﾟｰｽ

QBより
EM-CE-T60sq

ﾖﾋﾞｽﾍﾟｰｽ

7,455VA8,021VA 合計 15,479VA

QBより
EM-CE-T60sq

QBより
EM-CE-T60sq

合計 17,523VA8,935VA 8,588VA

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。

16191619

27.42ｋW
（MAX30.0ｋW)

31.99ｋW
（MAX37.5ｋW)

クラスⅡ

ED

3P50AクラスⅡ

ED

3P50A



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類

R6.3Ａ 282

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

頓
所

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

電　　灯
換 気 扇

６３８ＶＡ

男子･女子・洗面
多目的トイレ

MCCB3P

50/20AT 50/20AT

ELCB2P ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

１ ２ ３ ４

50/20AT

ELCB2P

５

女子洗面

自動水栓他 ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

６

50/20AT

ELCB2P

男子トイレ

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

50/40AT

１５６ＶＡ４８ＶＡ

Ｔｏ：　４，０１２ＶＡ

中性線欠相保護付

予備

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

７

50/20AT

ELCB2P

８

１０２ＶＡ

多目的ﾄｲﾚ

１,２００ＶＡ

予　　備

ＥＭ－ＣＥ ８□－３Ｃ＋Ｅ５．５□ 

新設電灯盤　ヨリ

４２の動作はタイムスイッチによる

タイムスイッチ仕様

　週間式ＪＩＳ協約形停電補償付

　最少動作時間１分

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

Ｌ－Ａ１－ＷＣ　トイレ分電盤結線図

参考寸法　８００Ｗ×７００Ｈ×１６０Ｄ

屋内露出形（天井下直付）
鋼板製指定色塗装

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

９ １０ １１

暖房洗浄便座

男子洗面

自動水栓他

４８ＶＡ

男子･女子・洗面

３９６ＶＡ

小便器センサー
コンセント

多目的トイレ
他

コンセント他

２２４ＶＡ

多目的トイレ

１,２００ＶＡ

オストメイト

４２

４２の動作はタイムスイッチによる

タイムスイッチ仕様

　週間式ＪＩＳ協約形停電補償付

　最少動作時間１分

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

Ｌ ー Ａ ２ ． ３ － Ｗ Ｃ 　 ト イ レ 分 電 盤 結 線 図

参考寸法　７００Ｗ×６００Ｈ×１６０Ｄ

MCCB3P

50/20AT 50/20AT

ELCB2P ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

１ ２ ３ ４

50/20AT

ELCB2P ４２

５

男子･女子
洗面・トイレ

コンセント

６

50/20AT

ELCB2P

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ ８□－３Ｃ＋Ｅ５．５□ 

50/30AT

３２ＶＡ３００ＶＡ

Ｔｏ：　９２３ＶＡ

中性線欠相保護付

ＳＷ－５　ヨリ

電　　灯
換 気 扇

３３５ＶＡ

50/20AT

ELCB2P

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ他

１１２ＶＡ

予　　備男子･女子
洗面・トイレ

（ 新 設 ） -２ 面

自動水栓他

女子
洗面

男子
洗面

自動水栓他

３２ＶＡ

７

50/20AT

ELCB2P

予　　備

８

50/20AT

ELCB2P

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ他

１１２ＶＡ

女子・男子
トイレ

電　　灯
換 気 扇

５３３ＶＡ

男子･女子・洗面
トイレ

MCCB3P

50/20AT 50/20AT

ELCB2P ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

１ ２ ３ ４

50/20AT

ELCB2P

５ ６

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

50/40AT

Ｔｏ：　1，２６１ＶＡ

中性線欠相保護付

50/20AT

ELCB2P

７

50/20AT

ELCB2P

８

ＥＭ－ＣＥ ８□－３Ｃ＋Ｅ５．５□ 

新設電灯盤　ヨリ

４２の動作はタイムスイッチによる

タイムスイッチ仕様

　週間式ＪＩＳ協約形停電補償付

　最少動作時間１分

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

Ｌ－Ｂ１－ＷＣ　トイレ分電盤結線図

参考寸法　５５０Ｗ×７００Ｈ×１６０Ｄ

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

男子洗面

自動水栓他

４８ＶＡ

男子･女子・洗面

３２０ＶＡ

小便器センサー
コンセント他

４２

女子洗面

自動水栓他

４８ＶＡ

予備 男子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１０４ＶＡ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１０４ＶＡ １０４ＶＡ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

女子トイレ

50/20AT

ELCB2P

９

予備

（ 新 設 ） -１ 面

（ 新 設 ） -１ 面

１２

Ｅ
盤類結線図（改良後）　NO.4　　L-A1-WC
L-A2.3-WC・L-S1-WC・L-B1-WC・L-B2.3-WC

屋内露出形（天井下直付）
鋼板製指定色塗装

屋内露出形（天井下直付）
鋼板製指定色塗装

電　　灯
換 気 扇

５５１ＶＡ

男子･女子・洗面
トイレ

MCCB3P

50/20AT 50/20AT

ELCB2P ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

１ ２ ３ ４

50/20AT

ELCB2P

５ ６

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

50/40AT

Ｔｏ：　１，６１９ＶＡ

中性線欠相保護付

50/20AT

ELCB2P

７

50/20AT

ELCB2P

８

ＥＭ－ＣＥ ８□－３Ｃ＋Ｅ５．５□ 

新設電灯盤　ヨリ

４２の動作はタイムスイッチによる

タイムスイッチ仕様

　週間式ＪＩＳ協約形停電補償付

　最少動作時間１分

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

Ｌ－Ｂ２・３－ＷＣ　トイレ分電盤結線図

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

女子洗面

温水器
自動水栓他

３２ＶＡ

女子洗面

１６６ＶＡ

自動水栓
コンセント他

４２

男子洗面

自動水栓他

３２ＶＡ

予備 男子トイレ

50/20AT

ELCB2P

９

予備男子洗面

自動水栓
コンセント他

１６６ＶＡ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１６８ＶＡ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１６８ＶＡ １６８ＶＡ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１６８ＶＡ

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

10 11

（ 新 設 ） -２ 面

屋内露出形（天井下直付）
鋼板製指定色塗装
参考寸法　７００Ｗ×７００Ｈ×１６０Ｄ

電　　灯
換 気 扇

４２８ＶＡ

男子･女子・洗面
トイレ

MCCB3P

50/20AT 50/20AT

ELCB2P ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

１ ２ ３ ４

50/20AT

ELCB2P

５ ６

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

50/40AT

Ｔｏ：　１，２７８ＶＡ

中性線欠相保護付

50/20AT

ELCB2P

７

50/20AT

ELCB2P

８

ＥＭ－ＣＥ ８□－３Ｃ＋Ｅ５．５□ 

新設電灯盤　ヨリ

４２の動作はタイムスイッチによる

タイムスイッチ仕様

　週間式ＪＩＳ協約形停電補償付

　最少動作時間１分

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

Ｌ－Ｓ１－ＷＣ　トイレ分電盤結線図

参考寸法　７００Ｗ×６００Ｈ×１６０Ｄ

50/20AT

ELCB2P

50/20AT

ELCB2P

男子洗面

温水器
自動水栓他

３２ＶＡ

男子･女子・洗面

４５０ＶＡ

コンセント他

４２

女子洗面

温水器
自動水栓他

３２ＶＡ

予備
女子・男子

トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１６８ＶＡ

女子トイレ

ﾌﾞ-ｽｺﾝｾﾝﾄ

１６８ＶＡ

予　　備

（ 新 設 ） -１ 面

屋内露出形（天井下直付）
鋼板製指定色塗装



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類

R6.3Ａ 282

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

頓
所

令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

特

特

【 凡例 】

MCCB

2P2E50AF/20AT
情報盤

火災報知器
受信機

100V

200V

ELCB

2P1E50AF/20AT

505 応接・会議室 100V

100V637

1200 200V

照明・換気扇

照明・換気扇

ELCB

2P2E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ｺﾝｾﾝﾄ200V

ELCB

2P1E50AF/20AT

照明・換気扇100V

100V

1200

100V

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P2E50AF/20AT

1φ3W210/105V

Ｌ－１

1 2

3 4798

505

MCCB3P
225AF/150AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

職員室
印刷室

校長室

照明・換気扇

2P2E50AF/20AT

MCCB
情報盤 機械警備200200

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

300

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

600ｺﾝｾﾝﾄ

職員室

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

盤形式 露出型
鋼板製指定色塗装

参考寸法
600Wｘ2000Hｘ50D
扉無し情報盤内取付

100V

100V

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

OAﾀｯﾌﾟ用
ｺﾝｾﾝﾄ

100V

印刷室 職員室
ﾐﾆｷｯﾁﾝ

職員室 ｺﾝｾﾝﾄ300職員室 300

職員室
印刷室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

100V ｺﾝｾﾝﾄ 校長室 600 450 100V
ELCB

2P1E50AF/20AT
ｺﾝｾﾝﾄ応接・会議室

OAﾀｯﾌﾟ用
ｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用
ｺﾝｾﾝﾄ

加湿器用
ｺﾝｾﾝﾄ

ｼｭﾚｯﾀｰ用
ｺﾝｾﾝﾄ

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

職員室

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

1200

300

600

冷蔵庫用
ｺﾝｾﾝﾄ250

800
OAﾀｯﾌﾟ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1200
OAﾀｯﾌﾟ用
ｺﾝｾﾝﾄ

1200
複合機用
ｺﾝｾﾝﾄ1200

OAﾀｯﾌﾟ用
ｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用
ｺﾝｾﾝﾄ 150 150

1200
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ

800

1200

PCﾗｯｸ用
ｺﾝｾﾝﾄ 300100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

加湿器用
ｺﾝｾﾝﾄ 1200

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ 1200

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ用
ｺﾝｾﾝﾄ1200

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

ELCB

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

ELCB

ELCB

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/ｽﾍﾟｰｽ

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

ELCB

ELCB

ELCB

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ELCB

2P1E50AF/20AT

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

100V

100V

ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

100V

100V

100V

電話交換機

電気鍵制御装置

電気時計

200

100

150

200

100

150

１３

Ｅ
盤類結線図（改良後）　NO.6
情報盤参考姿図（L-1）・PG-1　盤類参考姿図

回路
番号

負荷名称

負荷容量
（ｋVA）

始動方式
単
位
装
置

1 2

L

操作・制御
方　式

操作・制御
スイッチ

分岐ブレーカー

分岐ケーブル

L

5

L

0.998KW

3

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴｱｺﾝ(GHP-3)

ELCB3P
50AF/20AT

L

EM-CE3.5sq-4C
(1C:E)

4

L

ELCB 3P
50AF/20AT

0.998kW

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴｱｺﾝ(GHP-1)

0.72KW

ELCB3P
50AF/20AT

EM-CE3.5sq-4C
(1C:E)

MCCB 3P
50AF/50AT

３φ３Ｗ２１０Ｖ

Ｗ

1.5kWx2
(3.0KW)

ELCB 3P
50AF/30AT

EM-CE5.5sq-4C
(1C:E)

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ｴｱｺﾝ(GHP-4)

EM-CE3.5sq-4C
(1C:E)

函体参考寸法
箱体600Wｘ600Hｘ200D

盤形式 屋外露出防水型
ステンレス製

ELCB3P
50AF/SPAT

ELCB3P
50AF/SPAT

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

ＰＧ－１

情報盤参考姿図

配線ダクト

背面木板

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

1,400

700 700

2,
20

0
50
0

20
0

50
2,

15
0

▽ 天井面

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

1,400

700 700

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

スイッチングＨＵＢ×３（ＰｏＥ給電　インテリジェントスイッチ）

Ｇ

放送リモコン

親時計

火災報知器受信機

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｈ

Ｌ２－ＳＷ－１（１６ポート）
Ｌ２－ＳＷ－２（１６ポート）
Ｌ２－ＳＷ－３（１６ポート）

ＳＲＣ操作スイッチ（機械設備支給品）

インターホン親機

Ｉ ＥＬＶインターホン（ＥＬＶ工事）

Ｊ 電気錠制御装置

機械警備機器取付スペース

Ｋ

Ｌ

Ｎ

電話主装置

トイレ呼び出し（５窓）

端子盤

Ｍ

分電盤（Ｌ－１）Ｏ

1,600

50 200

天井▽

1,200

50 200

天井▽

ＳＰＤ

Ryyx4

合計22,445VA

QBより
EM-CE-T100sq

Ryyx5 Ryyx5

Ryyx4

注記
１．主幹ブレーカは中性線欠相保護付きとする。
２．漏電ブレーカは高調波サージ対応型とする。
３．１００Ｖ回路分岐ブレーカは協約１Ｐサイズとする。
４．２００Ｖ回路分岐ブレーカは協約２Ｐサイズとする。
５．主幹漏電ブレーカは感度電流可変型とする。
６．分岐漏電ブレーカは（３０ｍＡ　０．１秒トリップ）とする。
７．リモコントランス、伝送ユニットリレー制御用Ｔ／Ｕ
　　信号線雷サージ防護ユニット、ワイヤレス設定器　共

22

44

66

88

11

33

55

77

R1～R4 R5～R8

R14～R18R9～R13

AA BB

11,403VA 11,042VA

11 22

99

1111

1313

1515

1010

1212

1414

1616

1717

1919

2121

2323

1818

2020

2222

2424

2525

2727

2929 3030

2828

2626

情報盤 HUB用

4141

4545

～

4242

4646

～

3131

3333

3535

3737

3939

3232

3434

4040

3838

3636

情報盤

情報盤 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

ﾄｲﾚ呼出情報盤情報盤

情報盤

QBより
EM-CE-T14sq+E5.5sq

配線ｽﾍﾟｰｽ

動力部

電灯部

端子盤部

配線ｽﾍﾟｰｽ

HUB取付ｽﾍﾟｰｽ

端子盤部

端子台ｽﾍﾟｰｽ

配線ｽﾍﾟｰｽ

電灯・端子盤標準参考姿図

電灯部

配線ｽﾍﾟｰｽ

HUB取付ｽﾍﾟｰｽ

端子盤部

通線孔 通線孔 通線孔 通線孔通線孔

電灯・動力分電盤標準参考姿図

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

弱電配線
ｽﾍﾟｰｽ

弱電配線
ｽﾍﾟｰｽ

クラスⅡ

ED

3P50A



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X53 X54X3ｂ X4ｂ X10 X51 X52

70,000 8,700 22,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,0004,000 4,0007005,500 4,0002,0002,500

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

控室Ａ

控室Ｂ機械室

ステージ

放送室

廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ

廊下 DS

ホール

W.WC

器具庫

昇降口

Ｕ

M.WC
ホール

Ｄ

Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

特

特特

特 特

倉庫

Ｕ

特

ﾜｺﾞﾝ置場

SS

SS

SS

保健室

水呑場

屋内運動場

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

4
1
,
0
0
0

3
,
0
0
0

Y31

Y32

Y33

屋内運動場棟普通教室棟

普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

倉庫

職員昇降口

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

水呑

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

休憩室
休憩室

管理員室 (FL-400)

2
4
,
6
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

7
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

5
,
0
0
0

Y6

Y7

Y8

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0

ﾛｯｶｰ室

ﾛｯｶｰ室 休憩室

休憩室

廊下

（２）
校長室

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室

（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）

重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

見附特別支援学校

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

家庭科室

スロープ

スロープ

スロープ

特別教室棟

Ｎ

トレンチ

受水槽

キュービクル

配膳

DW

倉庫

特

Ｕ

更衣室更衣室

ＭＷＣ

ＷＷＣ
通路

特

プレイルーム

特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１ 学童クラブ

通級（発達）

相談

倉庫

風除

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
02
,
5
0
0

5
,
5
0
0

廊下水呑

60,000 32,700 22,000

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40 X53 X54X39X31

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 13,000 4,5004,500

消

消

廊下

女子便所

男子便所

特別支援教室５

特別支援教室１

特別支援教室２

特別支援教室３

特別支援教室４

渡り廊下A

1,710 4,2906,290 3,710

YA0 YA5

1
0
,
8
8
5

3
8
,
5
0
0

XA0

XA28

児童年昇降口

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

Ｓ

Ｍ Ｍ

GL-600以上(埋設表示ｼｰﾄ共）

外壁露出立上り部分は(28)

制御盤（支給品）取付

Ｊ

Ｊ

Ｐ

ED
MCCB

ED
ELCB

EB
6E0sq

ED
E38sq

ED
E38sq

ETC
E5.5sq

ETP
E5.5sq

10
,0
00

10
,0
00

EA
E14sq

×2３－１
１

ＧＨＰ

×2
３－１

ＡＣＲ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

制御盤
４

ＧＨＰ

３

ＧＨＰＧＨＰ

５

１

ＧＨＰ

ＧＨＰ

２

ＧＨＰ

１

ＤＰ

屋 外 ﾌﾟﾙﾎﾞ ｯ ｸ ｽ寸 法 　 仕 様

記 号 仕　様 備      考

P.BOX SS150x150x150　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

P.BOX SS200x200x200　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

P.BOX SS300x300x200　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

P.BOX SS400x400x300　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

P.BOX SS500x500x500　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

P.BOX SS600x600x600　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

ＡＣＲ

１

ＧＨＰ

１－１ ×3×3

ＧＨＰ

１－１

ＡＣＲ

１

１４

注記

※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

※コア抜き箇所（貫通防火区画壁）は国土交通大臣認定工法

　で防火区画処理を行うこと。

壁 １００φ

２００mm程度

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １２０～１５０mm

壁 ８８φ

壁・床 ５０φ

８８φ

１２０～１５０mm

１２０～１５０mm

２００mm程度

２００mm程度

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

幹線・動力設備　１階平面図（改良後）

R,D

壁・床

壁・床 １００φ

P.BOX SS700x700x700　WP.Z35 溶融亜鉛どぶ製

ＥＣ

ＥＣ

地中-1

6KV EM-CET38sq    (FEP80)
空配管         　 (FEP80)
高圧引込
GL-800管上
EM-CET 60sq       (FEP80)
EM-CEES 2sq-2C    (FEP30)
太陽光
EM-CET 60sq       (FEP80) 
仮設校舎電灯用
EM-CET 60sq+E14sq (FEP80)x2
EM-CET 60sq+E14sq (FEP80)x2
EM-CET100sq+E14sq (FEP100)x1
   FPT 38sq+E5. 5sq(FEP65)x1
空配管            (FEP80)x1
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

地中-2

6KV EM-CET38sq （FEP80)
空配管          (FEP80)
高圧引込
GL-800管上
EM-CET 60sq     (FEP80)
EM-CEES2sq-2C   (FEP30)
太陽光
EM-CET60sq      (FEP80)
仮設校舎電灯用
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

同左

11 443322 55

EM-CET60sq+E14sqx2 
EM-CEE1.25sq-7C  
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

空配管            (既39)
EM-CET22sq+E8sqx2 (既75)
EM-CET38sq+E8sqx2 (既75)

空配管   (既39)

空配管            (既39)
EM-CET22sq+E8sqx2 (既75)
EM-CET38sq+E8sqx2 (既75)

空配管  (既31)
空配管  (既31)
空配管　(既25)

空配管  (既31)

空配管  (既25)

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

EM-CET22sq+E8sqx2(既75)

P-T2

L-T2

空配管  (既25)

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

空配管  (既31)

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

6KV EM-CET38sq（FEP80)
空配管          (FEP80)
GL-800管上　
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

高高

高高

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
H2-9R2K-60
中耐重防水蓋付 高高

H-2

P.BOX SS200x200x100WP.Z35

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
P.BOX SS400x40x200-C

EM-CET38sq+E8sqx2(既75)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
P.BOX SS400x40x200-C

H-2

オオ

ウウ

アア
イイ

イイ

x2

x2

カカx7

EM-CET100sq+E14sqx2
   FPT38sq
EM-CET60sqx3
EM-CET38sqx3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35-100-800
架台下　平面・立面

ﾗｯｸ-1

EM-CET 100sqx2+E14sqx4
EM-CET  60sqx3+E14sqx6
EM-CET  38sq+E8sqx2
EM-CET  22sq+E8sqx2
EM-CET  14sq+E5.5sq
EM-CE  5.5sq-3C(1C:E)
EM-CEE1.25sq-7C
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ Z35-100-800
架台下　平面・立面
DSｼｬﾌﾄ壁面部

ﾗｯｸ-2

配立-1

配管-1

アア
x2

ﾗｯｸ-2

EM-CET 60sq+E14sq    (ZGP70)x2
EM-CET100sq+E14sq    (ZGP82)x2
EM-CET 14sq+E5.5sq   (ZGP36)
EM-CE  5.5sq-3C(1C:E)(ZGP28)
EM-CEE 1.25sq-7C     (ZGP28)
P.BOXSS500x500x400WP.Z35

地中-1

太太

EM-CET60sq        (FEP80)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
太陽光
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

太太

EM-CET 60sq   (FEP80)
EM-CEES2sq-2C (FEP30)
太陽光
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

＋

配立-1

配管-1

P.BOX SS600x600x500 C
EM-CET 60sq+E14sq (G82)x1
EM-CET100sq+E14sq (G82)x1
EM-CET 60sq+E14sq (G82)x1
空配管            (G82)x2
EM-CEE1.25sq-7C+7C(E39)

MM1-A1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
2P15A(E)x2 

MM1

太陽光表示装置
再取付

EM-EEF 1.6-3C(1C:E)(PF22）
EM-CEES2sq-3C　　 （PF22）
天井内ころがし         

エエ
x2

消火栓ポンプ
3φ200V 15.0kW  
EM-FPT38sq+E5.5sq (E63)
EM-CEE1.25sq-7C   (E31)

2EET

EM-CET14q  (ZGP36)
EM-CE8sq-2C(ZGP28)
露出配管

H-2

EM-CET14sq+E5.5sq (ZGP36) (F250)
EM-CE  5.5sq-3C   (ZGP28) (F 230)
EM-CEE1.25sq-7C   (ZGP28) (F 230)
盤接続部2種金属可とう電線管
地中埋設

6KV EM-CET38sq　　　　　   （FEP80）
空配管         　　　　　   (FEP80)
E60sq+E14sq+E38sqx2+E5.5sqx2(FEP65)
GL-700管上　
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

地中-2

H-2

EM-CET 60sq+E14sq  (FEP80)x2
EM-CET 60sq+E14sq  (FEP80)x2
EM-CET100sq+E14sq  (FEP80)x1
   FPT 38sq+E5. 5sq (FEP65)x1
空配管             (FEP80)x2
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

地中-2-1

地中-3

EM-CET 60sq       (ZGP82)x1
仮設校舎電灯用
EM-CET 60sq       (ZGP82)x1
EM-CEES2sq-2C     (ZGP36)x1
太陽光
EM-CET 60sq+E14sq (ZGP82)x2
EM-CET 60sq+E14sq (ZGP82)x2
EM-CET100sq+E14sq (ZGP82)x1
   FPT 38sq+E5. 5sq(ZGP54)x1
空配管            (ZGP82)x2
GL-500管上

地中-2-1

ｹｰﾌﾞﾙ埋設標CR

エエ x3

エエ x3

ｼﾞｮｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 3φ200V0.4kw
EM-CE3.5sq-4C(1C:E)(E31)
接続部金属製2種可とう電線管

DD

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙx2(FEP30)
LS付属ｹｰﾌﾞﾙx3   (FEP30) 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1φ100V400Wx2台
LSx3

    　EM-EEF2.0-3C（1C:E）
警報　EM-CEE2sq-2C

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)
機械設備冷媒保護管内配線

同左 同左 同左

3φ200V
0.998kW

3φ200V
0.998kW

3φ200V
0.72kW

3φ200V
1.78kW

3φ200V
1.37kW

1φ200V
0.072kW

1φ200V
0.072kW

GHPｴｱｺﾝ室外機
EM-CE3.5sq-4C(1C:E)(ZGP28)（F230WP)
接続部金属製2種可とう電線管（WP)

GHPｴｱｺﾝ室外機
EM-CE5.5sq-4C(1C:E)(ZGP28)（F230WP)
接続部金属製2種可とう電線管（WP)

G1G1

G2G2

G1G1 G1G1 G1G1

G2G2

G2G2

G6G6

G2G2

G2G2

EM-CE3.5sq-4C(1C:E)x2（ZGP36)
露出配管

G3G3

G4G4

G5G5

G6G6

EM-CE3.5sq-4C(1C:E) （ZPG28)
露出配管

G3G3

地中-3

G4G4

PB-1
PB-2

55

EM-CE3.5sq-4C(1C:E)x3(FEP50)（ZGP42)
地中埋設配線配管　露出部（ZGP)管
盤接続部２種金属可とう電線管（WP)
GL-600管上　GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)(FEP30)（ZGP28)
地中埋設配線配管　露出部（ZGP)管
GL-600管上　GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

G7G7
EM-CE5.5sq-4C(1C:E)x2(FEP50)（ZGP42)
地中埋設配線配管　露出部（ZGP)管
盤接続部２種金属可とう電線管（WP)
GL-600管上　GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

G6G6

PB-2

PB-2

D1D1

D1D1

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)(FEP30)(ZGP28)
EM-CEE1.25sq-3C    (FEP30)(ZGP28)
地中埋設配線配管　露出部（ZGP)管
盤接続部２種金属可とう電線管（WP)
GL-600管上　GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙPB-1

PB-2

PB-3

PB-4

PB-6

PG-1

太太

PB-4

PB-3

PB-2

PB-3

配線-2

EM-CET 14sq+E5.5sqx2
EM-CE5.5sq-3C
EM-CEE1.25-7C

EM-CET14sq
EM-CE8sq-2C
EM-CE5.5sq-4C(1C:E)

配線-1

配線-2

配線-3

EM-IE2.0x3+E2.0(E25)
ｼｬﾌﾄ内露出配管

S-1 配線-3

配線-4

配線-5

EM-CEES2sq-3C（PF22）x2
天井内ころがし         

EM-CEES2sq-3Cx2(ZGP36)
太陽光
GL-500管上
GL-300ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ

配線-5

配線-4

S-1

手元開閉器
S-1

MM1

1種金属線ぴ MM1-A
1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

AC用

AC用AC用

x4x3

11

22

33

11

11
11

11

1φ100V
1.16kW

1φ100V
1.16kW

1φ100V
1.16kW

配線-1
MA

MA

MA

LPT-B1
新設盤

EM-CE8sq-3C+E2.0
天井内ころがし配線  
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内 L-B1-WC

L-A1-WC

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線   
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

1φ200V
0.072kW

1φ200V
0.072kW

EM-FPT 38sq+E5.5sq(ZGP54)
EM-CET 60sq+E14sq (ZGP82)x2
EM-CET100sq+E14sq (ZGP82)x1
EM-CET 60sq+E14sq (ZGP82)x2
空配管            (ZGP82)x2

DD型ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
1200x1200x1100
中耐重防水蓋付

DD

LP-D5
既設盤

EM-CET14sq+E5.5sq
EM-CET14sq+E5.5sq
天井内ころがし配線
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

ウウ

エエ

アア

イイ

オオ

PB-5

LT-S1

PG-1

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)(ZGP28)
EM-CEE1.25sq-3C    (ZGP22)

EM-CE3.5sq-4C(1C:E)(MM1-A)
天井内ころがし

EM-CET60sq
天井内ころがし

地中－１

11

22

33

44

55

11

33

55

エエ PB-2MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

MK MK

MKMKMKMKMKMKMKMK
MK

MK
MK

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用 MKﾀﾞｸﾄ7号

P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

PB-7

x2
アア

ラック-1
縦ﾗｯｸｶﾊﾞｰ付
2.5ｍ

EM-CET22sq+E8sqx2(既75)

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
露出配管

P.BOXSS200x200x100

L-T1

L-T1-WC

PB-7

PB-5

E14sq(PF22)

E14sq(PF22)

接地極埋設標
（黄銅製）
黒紫色刻印
測定共

既設盤内部機器撤去
扉寸法 640W×840H×15D
扉塗装

LPT-A1
新設盤

既設盤内部機器撤去
扉寸法  640Wx840Hx15D
扉塗装

R7年工事

L-A1

L-B1

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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普通教室棟 屋内運動場棟
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２－１ ２－１ 特別支援３

特別支援４ ３－２ ３－１

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

D900×L2400×H800：１台

教師用･児童用実験台

D900×L1800×H700：９台

D900×L2400×H800：１台

教師用･児童用調理台

屋根

D900×L1500×H670：９台
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家庭科室
理科室

水呑

水呑
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屋根

屋根

屋根

屋根

屋根

屋根

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

相
談
室

児
童
会
室

教員室

相談室

校長室

廊下

廊下

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ
１

ＡＣＰ

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

２－１ ×3

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－２

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

４－１ Ｘ４

ＧＨＰ

３－１ ×2

ＧＨＰ

４－１ Ｘ2

Ｘ3 Ｘ２

１５

幹線・動力設備　２階平面図（改良後）

注記

※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

※コア抜き箇所（貫通防火区画壁）は国土交通大臣認定工法

　で防火区画処理を行うこと。

壁 １００φ

２００mm程度

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １２０～１５０mm

壁 ８８φ

壁・床 ５０φ

８８φ

１２０～１５０mm

１２０～１５０mm

２００mm程度

２００mm程度

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

壁・床

壁・床 １００φ

Ｒ７年屋内運動場棟工事
3φ200V
4.57kW 3φ200V

4.57kW
3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

1φ200V
0.068kW

６６５５４４３３２２１１

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

イイ

EM-CE-T60sq+E14sq  (G82)x2
空配管             (G82)

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線   
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

L-B2-WC

ウウ

EM-CE-T 60sq+E14sq  (ZGP70)
EM-CE-T100sq+E14sq  (ZGP82)
EM-CE-T 14sq+E5.5sq (ZGP36)
EM-CE5.5sq-3C(1C:E) (ZGP28)
3Fへ
EM-CE-T 60sq+E14sq  (ZGO70)x2
EM-CE-T100sq+E14sq  (ZGP82)x3
EM-CE-T 14sq+E5.5sq (ZGP36)
EM-CE5.5sq-3C(1C:E) (ZGP28)
EM-CEE1.25sq-7C     (ZGP28)
P.BOXSS500x500x400WP.Z35

EM-CE-T14sq+E2.0
機械設備冷媒保護管内配線

同左 同左

同左 同左

アア

P.BOX SS500x500x500 C
EM-CE-T 60sq+E14sq (G82)x2
EM-CE-T100sq+E14sq (G82)x1
空配管             (G82)x2
EM-CEE1.25sq-7C+7C (E39)
床機械斫り防火区画処置
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 約180mm 
125φx5 50φx1

アア LPT-B2
新設盤

EM-CE-T100sq+E14sqx2 (G82)
EM-CEE1.25sq-7C      (E31)
天井内ころがし
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

アア

情報盤

LT-A2
新設盤

EM-CE-T22sq+E8sqx2(既75)

EM-CE-T38sq+E14sq(既75)

P.BOX SS400x400x200 既設

P.BOX SS400x400x200 既設

EM-CE-T22sq+E8sqx2(既75)

EM-CE-T100sq+E14sq 
EM-CEE1.25sq-10C     
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

EM-IE2.0ｘ3+E2.0（E25）
DWｼｬﾌﾄ内露出配管

L-A2-WC

x3

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)
機械設備冷媒保護管内配線

1φ200V
0.072kW

1φ200V
0.072kW

1φ200V
0.028kW

1φ200V
0.028kW

1φ200V
0.028kW

1φ200V
0.028kW

1φ200V
0.028kW

1φ200V
0.072kW

11

11

11

x2

x2

MK
MKMKMK

MK
MK MK

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

MK
MK

MKMK
MK

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

MK MK MK MK MKMK

イイx2

アアx2

イイx2

MM1-A梁巻

MM1-A梁巻

ウウ

エエ

アア

イイ

オオ

EM-CEE1.25sq7C+7C(E39)
天井内ころがし
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

既設盤内部機器撤去
扉寸法740W×1440Hｘ15D
扉塗装

既設盤内部機器撤去
扉寸法 640W×840H×15D
扉塗装

R7年工事

L-B2

L-A2
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水呑

水呑 廊下
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60,000 32,700 22,000

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X53 X54
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屋根

屋根

屋根

屋根

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

貫通部は防火区画処理とする

注記
※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

壁 １８０mm１００φ

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １８０mm 貫通部は防火区画処理とする

壁 ７５φ １８０mm 貫通部は防火区画処理とする

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

ＧＨＰ

×４５－１

ＧＨＰ

５－２ ×２

ＧＨＰ

7.1KW

×3２－１

１６

幹線・動力設備　３階平面図（改良後）

注記

※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

※コア抜き箇所（貫通防火区画壁）は国土交通大臣認定工法

　で防火区画処理を行うこと。

壁 １００φ

２００mm程度

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １２０～１５０mm

壁 ８８φ

壁・床 ５０φ

８８φ

１２０～１５０mm

１２０～１５０mm

２００mm程度

２００mm程度

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

壁・床

壁・床 １００φ

同左

EM-CE-T14sq+E2.0
機械設備冷媒保護管内配線

EM-CE8sq-3C+E2.0
機械設備冷媒保護管内配線

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)
機械設備冷媒保護管内配線

同左 同左

EM-CE8sq-3C+E2.0
機械設備冷媒保護管内配線

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)
機械設備冷媒保護管内配線

EM-CE5.5sq-4C(1C:E)
機械設備冷媒保護管内配線 同左 同左

EM-CE-T60sq+E14sqx2
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

4P20Aｺﾝｾﾝﾄ

4P20Aｺﾝｾﾝﾄ

EM-IE2.0x3+E2.0(既25）

EM-IE2.0x3+E2.0(既25）

EM-CE-TE14sq+E5.5sq
EM-CE5.5sq-3C(1C:E)
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

77665544

332211

EM-CE-T60sq+E14sq (G82)x2
空配管            (G82)
床機械斫り防火区画処置
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 約180mm 
125φx3

11 22 33 44

AA

LPT-A3
新設盤

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

x3

x3

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線   
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

L-A3-WC

L-B3-WC

イイ イイ

イイ

ウウ

イイ

イイ
LPT-B3
新設盤

ウウ

アア

イイ

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

3φ200V
4.57kW

同左同左
EM-CE-T14sq+E2.0
機械設備冷媒保護管内配線

１φ200V
0.072kW

１φ200V
0.028kW

１φ200V
0.072kW

11

梁巻き
EM-CE8sq-3C+E2.0（MM1-C)

EM-CE8sq-3C+E2.0(E39)
天井内ころがし配線   
ﾍﾞﾋﾞｰﾗｯｸ配線
支持間隔1.0ｍ以内

P-A3-1

EM-IE2.0ｘ3+E2.0（E25）
DWｼｬﾌﾄ内露出配管

DW盤
200V1.5ｋW

J

BB

EM-CE8sq-3C+E2.0MM1-C)
11

22

MKMK
MKMKMKMKMK

MK MK MK MK MK

MK

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MKﾀﾞｸﾄ7号
P.BOX樹脂
300x300x200
電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
弱電配線用

MK

MKMK MK MK MK

EM-CE-T 60sq+E14sq  (ZGP70)
EM-CE-T100sq+E14sq  (ZGP82)
EM-CE-T 14sq+E5.5sq (ZGP36)
EM-CE5.5sq-3C(1C:E) (ZGP28)
P.BOXSS500x500x400WP.Z35

イイx2

ウウx2

イイx2

ウウx2

MM1-A梁巻

MM1-A梁巻

ウウ

エエ

アア

イイ

オオ

以降6.0ｍ余長

既設盤内部機器撤去
扉寸法 640W×840H×15D
扉塗装

既設盤内部機器撤去
扉寸法 740W×1240H×15D
扉塗装

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

熊
倉

A62 (6,200lm以上.46.0W以下)LSS13-4-62 LN

B65 LSS9-4-65 LN 

(6,500lm以上.46.0W以下)

(3000lm以上.24.0W以下)LSS9-2-30 LN

C47A (4,700lm以上.34.0W以下)

D46W LSS1MP/RP-4-46 LN (4,600lm以上.35.0W以下)

D65 LSS1-4-65 LN

B100 LED10,000lm (10,000lm以上.56.8W以下)

F37 LRS6-4-37 LN (3,700lm以上.27.0W以下)

G84 LRS9-6-84-LN (8,400lm以上.68.0W以下)

H58

H41

(5,800lm以上.44.0W以下)

LRS15-3-41-LN

LRS15-3-58-LN 

(4,100lm以上.32.0W以下) I37 LRS3CC-4-37 LN (3,700lm以上.27.0W以下)

I65 LRS3CC-4-65 LN (6,500lm以上.47.0W以下)

(6,500lm以上.46.0W以下)

(920lm以上.12.0W以下)

LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形直管蛍光灯1灯器具相当

ﾀｯﾁﾚｽｽｲｯﾁ

J09

B65G LSS9-4-65 LN グレア防止 

LBF3MP/RP-2-13 LN (1,300lm以上.17.0W以下)L13W

M06W

(6,500lm以上.46.0W以下)

東芝　ＬＥＤＪ－５０００５Ｎ－ＸＤ２
ＬＥＤＸ－２００７１ＧＦ

ＬＥＤＸ－２００６０Ｇ　同等品

P60O65

E47A LDS1-LSS1-4-47 LN (4,700lm以上.33.0W以下)

LSR2W-200 (20,000lm以上.130.0W以下)

拡散ｶﾞｰﾄﾞ･体育館棟ｶﾞｰﾄﾞ･落下防止ﾜｲﾔ-付　かんたん無線

N200

K08W LRS1RP-08 LN (800lm以上.9.0W以下)

ガード付き

消費電力：４８．８Ｗ（ＡＣ１００Ｖ時）                                                
器具光束：６，０９９ｌｍ  固有エネルギー消費効率：１２４．９ｌｍ／Ｗ（ＡＣ１００Ｖ時）
セード：アクリル（乳白）                                                              
畳数：～１４畳                                                                        
相関色温度：３０００Ｋ（電球色）～６１００Ｋ（昼光色）                                 
平均演色評価数：（Ｒａ）８５                                                          
器具サイズ：Φ５００×高さ１１４                                                      
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ                                                                
質量：１．８ｋｇ                                                                      
リモコン（同梱）：ＦＲＣ－８０１Ｔ－ＬＣ                                              
連続調光・明るさ（約１０％～１００％）、常夜灯６段階調光                              
光源寿命：４０，０００時間                                                            
壁スイッチ（全光→点灯→常夜灯）                                                      
必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください                                            
アダプター方式・ターン方式                                                            
傾斜天井用スペーサー（別売）使用時傾斜天井４５度まで対応可                             
ＬＥＤシーリングライト                                                                

(1,670lm以上.48.8W以下)

調光、調色ﾘﾓｺﾝ付

LEDｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ6000lm

LDS1-LSS9-4-47 LN

Q30 LSS1-2-30 LN (3,000lm以上.24.0W以下) R08 LRS1-08 LN (800lm以上.9.0W以下)

R13 LRS1-13 LN (1,300lm以上.14.0W以下)

R17 LRS1-17 LN (1,700lm以上.18.0W以下)

R22 LRS1-22 LN (2,200lm以上.22.0W以下)

T30

S08A

LDS1-LRS1-05 LN

LDS2-LRS1-08 LN (800lm以上.9.0W以下)

(500lm以上.7.0W以下)S05A

東芝　ＬＥＤＢ８３０１３（ランプ付）　同等品

B37 LSS9-4-37 IN

B48 (4,800lm以上.35.0W以下)

(3,700lm以上.27.0W以下)

LSS9-4-48 LN

U08 LED810lm (810lm以上.10.0W以下)

東芝　ＬＥＤＢ８３０１３（ランプ付）　同等品

ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 100形電球1灯器具相当(600lm)

(600lm以上.8.1W以下)屋外防雨形

V07 ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ付LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形

(760lm以上.5.9W以下) W14 LEDﾕﾆｯﾄﾌﾗｯﾄ形軒下ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ (1,460lm以上.13.2W以下) X60 LST1-60 LN (8,500lm以上.76.0W以下)

東芝　ＬＥＤＳ８８００９Ｆ
ＬＤＡ６Ｎ－Ｇ－Ｅ１７／Ｓ／６０Ｗ２（ランプ）同等品

LED電球（E17）ミニクリプトン形6.2W以下（ランプ別売）                 
寸法：幅114×高114×出192                                            
フランジ：鋼板（ホワイト）                                           
セード：アルミニウム（ホワイト）                                     
回転角：346度（1回転以内）                                           
首振角：158度                                                        
レバースイッチ付＜全光→消＞                                         
推奨ランプ：LDA4L-H-E17/S/40W2（電球色）                               
定格電圧：AC100V                                                     
消費電力：4.2W                                                       
器具光束：260 lm                                                     
固有エネルギー消費効率：61.9  lm/W                                   
相関色温度：2700K（電球色）                                          
平均演色評価数：（Ra）80                                             
光源寿命：40,000時間                                                 
質量：0.4kg                                                          
レバースイッチ付LEDスポットライト    屋内用  天井面・壁面取付け兼用形

LEDユニットフラット形16.3W以下       ランプ別売                        
寸法：径φ312×高107                                                   
プラスチック（ホワイト）                                               
アクリル（乳白）                                                       
本体取付：SL端子台付                                                   
セード取付方式：ねじ込み                                               
推奨ランプ：LDF16N-H-GX53（昼白色）                                      
定格電圧：AC100V                                                       
消費電力：16.3W                                                        
器具光束：1320 lm                                                      
固有エネルギー消費効率：80.9  lm/W                                     
相関色温度：5000K（昼白色）                                            
平均演色評価数：（Ra）83                                               
光源寿命：40,000時間                                                   
質量：1.1kg                                                            
LEDユニットフラット形軒下シーリングライト    防湿・防雨  天井・壁面兼用

ＬＥＤ（昼白色）             
寸法：径Φ460×高さ974        
本体：アルミダイカスト        
下面カバー：強化ガラス        
本体色：メタリックシルバー     
寿命：60,000時間(光束維持率80%)
LED街路灯  屋外用 防雨形      

東芝　ＬＥＤＧ８８５９１５（Ｗ）
ＬＤＦ１３ＮＨ５３／Ｃ２０／１７００（ランプ）同等品

東芝　　灯具：ＬＥＤＧ－１０８２１Ｎ（Ｓ）
ポール：ＰＤ－３５－５３０ＢＷＫセミオーダー（２段ポール）
電源ユニット：ＬＥＫ－３７０Ｐ０２６Ａ３５Ｔ同等品

防湿･防雨 天井･壁面兼用

１７

照明器具参考姿図－１（改良後）

F48 LRS6-4-48 LN (4,800lm以上.33.0W以下)

LSS1-4-65 LN (6,500lm以上.47.0W以下)D65g ガード付

東芝　ＬＥＤＨ８６０１Ａ０１－ＬＣ　同等品

パナソニック　ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１　同等品

LSS6-4-65 LX (6,500lm以上.47.0W以下)

東芝　ＬＥＫＴ４２５６９３Ｎ－ＬＤ９

LED（昼白色）                                             
寸法：幅250×1,226×高54                                  
本体：鋼板白                                              
LEDバー：ポリカーボネート乳白                             
定格電圧：AC100V～242V                                    
消費電力：43.0W（AC200V時）                               
器具光束：6,500  lm  固有エネルギー消費効率：153.4   lm/W 
寿命：40,000時間（光束維持率90％）                        
相関色温度：5000K  平均演色評価数（Ra）：83               
調光範囲：約5％～100％                                    
調光信号用端子台付                                        
質量：3.2kg                                               
LEDベースライトTENQOOシリーズ 直付形   直付下面開放  幅250

基礎は現況のまま
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰで灯具固定
SUS16φｘ4引抜試験後
監督員の承認を得ること

反射笠付

反射笠付

反射笠付

※　照明器具の消費電力はＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

反射笠付

反射笠付

Ｒ７年屋内運動場棟工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事

※　メーカー型式及び仕様書は参考とし、同等品以上の性能を有すること。

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値
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　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値
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　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値
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　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値
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　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

熊
倉

保護ガード（Ｃ級用）
本体：鋼板（白）

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＣＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ

誘C ＬＥＤ避難口誘導灯　Ｃ級　片面・天井直付形 誘CG ＬＥＤ避難口誘導灯　Ｃ級　壁直付形非1 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

埋込寸法　φ１００
ＬＥＤ非常灯　埋込型　低天井用　
リモコン自己点検機能付
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.5m 2.6m 2.7m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.7 4.8

Ａ２ 9.3 10.2 10.6 10.8 11.1

Ａ４ 7.4 8.2 8.4 8,7 8.9

2.8m

4.9

11.3

9.1

2.9m

4.9

11.6

9.4

7.0m

3.3

12.9

11.7

3.0m

4.9

11.9

9.6

Y08 LEDﾗﾝﾌﾟ　60W相当　口金26 (810lm以上.7.3W以下)

LED（昼白色）             
寸法：外径55mm 全長98mm        
本体：樹脂        
ｸﾞﾛｰﾌﾞ種別：樹脂       
配光角：260°     
寿命：40，000時間（光束維持率70％）
口金：E26
全光束：810lm 定格消費電力：7.3W
質量：48g     

東芝　ＬＤＡ７Ｎ－Ｇ／６０／２　同等品

１８

照明器具参考姿図－２（改良後）

保護ガード付

電池内蔵形 電池内蔵形 電池内蔵形

※　照明器具の消費電力はＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

Ｒ７年屋内運動場棟工事

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値

※　照明器具の消費電力は
　　ＪＩＳ Ｃ８１０５－３で規定された値
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ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）
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教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

家庭科室

スロープ

スロープ

スロープ

特別教室棟

Ｎ

トレンチ

受水槽

キュービクル

配膳

DW

倉庫

特

Ｕ

更衣室更衣室

ＭＷＣ

ＷＷＣ
通路

特

プレイルーム

特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１ 学童クラブ

通級（発達）

相談

倉庫

風除

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
02
,
5
0
0

5
,
5
0
0

廊下

水呑

60,000 32,700 22,000

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40 X53 X54X39X31

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 13,000 4,5004,500

消

消

廊下

女子便所

男子便所

特別支援教室５

特別支援教室１

特別支援教室２

特別支援教室３

特別支援教室４

渡り廊下A

1,710 4,2906,290 3,710

YA0 YA5

1
0
,
8
8
5

3
8
,
5
0
0

XA0

XA28

児童年昇降口

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

ＳＳ Ｓ

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

特別支援２

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

学童クラブ

Ａ６２

Ｂ６５

１年１組

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

階段室　Ｄ

Ｂ６５ １

通級（発達）

Ｂ６５

１

プレールーム

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

ホール

Ｈ５８ ４
特別支援１

Ｆ４８ ２

廊下

倉庫

Ｅ４７Ａ １

廊下

７Ｆ４８

職員昇降口

Ｈ５８ ２

低中高学年昇降口

８Ｈ４１

ポーチ

３Ｍ０６Ｗ

廊下

Ｆ４８ １０

ワゴン置場

Ｂ４８ ２

休憩室

Ｂ４８ ２

階段室　Ａ
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保健室 倉庫
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33

R1

BP

L-TL

S

R5

EM-IE1.6x2+E1.6+
EM-FCPEV-S 0.65-1P(既19)

ホール・昇降口
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R5

EM-FCPEV-S 0.65-1P(既19)

１９

ＦＶ

４

ＦＶ

３

ＦＶ

６

ＦＶ

６

１

ＦＶ

ＦＶ ＦＶ

４ ４

ＦＶ

４

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

６

ＦＶ

３

ＦＶ

１

ＦＶ

２
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１年２組

電灯設備　１階平面図（改良後）

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

摘要

姿図参照

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　抜止

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称 摘要

ＣＬ

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具（非常照明）

LED照明器具（誘導灯）

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

ブランクプレート

摘要

金属Ｐ

Ｓ

Ｓ F

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

１回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

２回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

ＡＣ１００Ｖ１．２Ａ　広角検知形

ＤＣ１２Ｖ　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ３Ａ　換気扇連動形

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ｂ型

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ａ型

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

S

1S

2S

熱線センサー親器　広角検知形

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）S

BP

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×１

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×２

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×３

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×４

１Ｐ１５Ａ×５

１Ｐ１５Ａ×６

１Ｐ１５Ａ×７

１Ｐ１５Ａ×１＋
１Ｐ４Ａｘ１（ＯＮ．ＯＦＦ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ３Ｗ１５Ａ×１

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

１Ｐ１５Ａ×１+３Ｗ１５Ａｘ1埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

多重伝送４ケ用

多重伝送２ケ用

多重伝送５ケ用

多重伝送１０ケ用

換気扇

コーナーボックス ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

ジャンクションボックス ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

ＦＶ

４

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１

受水槽

Ｄ４６Ｗ １

ジョイントボックス 樹脂四角大角深型Ｃ付　ＶＶＦ用大型

注記

※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

※コア抜き箇所（貫通防火区画壁）は国土交通大臣認定工法

　で防火区画処理を行うこと。

壁 １２５φ

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １２０～１５０mm

壁 ８８φ １２０～１５０mm

１２０～１５０mm

注記参照

注記参照

注記参照

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） 多重伝送１２ケ用

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

熱線センサー親器　広角検知形

廊下

２Ｆ４８

WP

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

熱線センサー親器　広角検知形
WP

防水型

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） 多重伝送１ケ用

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS 150×150×100

EM-EEF1.6-3C(1C:E)（既19)x3
空配管             (既19)

露出ﾎﾞｯｸｽ

露出ﾎﾞｯｸｽ

2S

2S

2S

WP

2S

(
既

1
9
)

(
既

1
9
)

(
既

1
9
)

(
既

1
9
)

(
既

1
9
) (既19)

(既19)

(既19)

EM-IE1.6x2+E1.6+
EM-CPEV-0.65-1P(MM1-A)

(MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ浅形)
金属ｶﾞｰﾄﾞｶﾊﾞｰ付

EM-IE2.0x6+E2.0(既19)
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】
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電灯設備　２階平面図（改良後）

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-2C+2C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C+2C

EM-EEF1.6-2C+3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2+3C

天井ｺﾛｶﾞｼ
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保護管(PF28)

ＭＫダクト幹線設備位置参照各室の入線はＭＫダクト経由

EM-EEF1.6-2C+3C×2(1C:E) 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF28)

EM-AE1.2-2C×2 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF22)
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詳細図参照

※　図中（既19）（既25）は配線改良、配管既設

以降余長2ｍ

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
相談室、家庭科室も同じ

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
他6教室同じ
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幹線動力図
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幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
第1音楽室も同じ

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

EM-IE2.0x3+E1.6（既19)

EM-IE2.0x3+E1.6(既19)

階段室　Ｃ

Ｂ４８ ２

階段室　Ｂ

Ｂ４８ ２

１Ｌ１３Ｗ

Ｌ１３Ｗ １

２２

電灯設備　屋根平面図（改良後）

EM-IE2.0x3+E1.6（既19)

EM-IE2.0x3+E1.6（既19)

EM-IE1.6x2+E1.6（19)

EM-IE1.6x2+E1.6（既19)

EM-IE1.6x2+E1.6（既19)

EM-IE1.6x2+E1.6（既19)

EM-IE1.6x2+E1.6（既19)

EM-IE1.6x2+E1.6（既19)

露出ﾎﾞｯｸｽ
露出ﾎﾞｯｸｽ

L13W

L13W

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備）
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

S 2SSSS 1S2S2S

ＷＷＣ

Ｂ４８ ３

Ｔ３０ １

Ｒ０８ ３

Ｒ１７ １

ＭＷＣ

Ｂ３７ ３

Ｂ４８ ２

Ｒ０８ ２

Ｒ１３ ２

多目的便所

２

Ｕ０８ １

Ｒ２２

踏込

Ｓ０８Ａ １

Ｒ１７ １

Ｓ

Ｓ F

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

コーナーボックス

摘要

１回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

２回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

ＤＣ１２Ｖ　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ３Ａ　換気扇連動形

ＭＭ１－Ａ　Ｏｒ　ＭＭ１－Ｂ

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ｂ型

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ａ型

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E) 露出 ＭＭ１　　　

S

S

1S

2S

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　引掛形

機械はつり箇所　防火区画処理 国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法防火区画処理箇所

換気扇

２４
電灯設備
　特別教室棟１階トイレ平面詳細図（改良後）

F

F

F

11

改良凡例・配線表

L-A1-WC
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉
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ＳＳ
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F
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S S

2S 2S

L-2W

L-3W

H=1,800 (PF22) H=1,800 (PF22)

(PF22) (PF22)

H=1,800H=1,800

か

電灯設備　普通教室棟２・３階　改良前トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

電灯設備　普通教室棟２・３階　改良後トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

１.特記なき配線は下記による。

S

2S

RAS

Ｓ

Ｓ F

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

はつり箇所（２８φ）

換気扇

摘要

Ｌ－１Ｗ・２Ｗ・３Ｗ　天井下取付

１Ｐ１５Ａ×１

１回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

２回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

ＤＣ１２Ｖ　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ３Ａ　換気扇連動形

２Ｐ１５Ａ×１

貫通孔

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

ＯＢ中形４４樹脂

ＯＢ中形４４樹脂

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大形５４　樹脂

親器３系統連動形（間欠運転制御機能付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大形５４　樹脂

ＯＢ 大形５４　樹脂

ＷＷＣ

あ ２

い １

え １

お ２

か １

ＭＷＣ

あ ２

い ３

か １

Ｓ

MA
MB

Ｓ

ＦＶ

５

ＦＶ

５

MA MA

MA

MB

F

SSSS

Ｓ

F

ＷＷＣ

Ｂ３７ ３

Ｔ３０ １

Ｒ１３ ２

Ｓ０５Ａ １

Ｒ０８ ７

ＭＷＣ

Ｂ３７ ４

Ｔ３０ １

Ｒ１３ ３

Ｒ０８ ２

S05A

Ｓ

Ｓ F

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

コーナーボックス

摘要

１回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

２回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

ＤＣ１２Ｖ　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ３Ａ　換気扇連動形

ＭＭ１－Ａ　Ｏｒ　ＭＭ１－Ｂ

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ｂ型

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ａ型

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E) 露出 ＭＭ１　　　

S

S

1S

2S

1S 2S

電灯設備　特別教室棟１～３階　改良前トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

電灯設備　特別教室棟２・３階　改良後トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

EM-EEF1.6-2C
PF16及びVE16
露出配管

IV1.6×2 天井ｲﾝﾍﾟｲ 電線管(19)

IV1.6×3 天井ｲﾝﾍﾟｲ 電線管(19)

IV1.6×5 天井ｲﾝﾍﾟｲ 電線管(25)

IV2.0×2 天井ｲﾝﾍﾟｲ 電線管(25)

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×３＋ＰＬ

ＷＷＣ・ＭＷＣ

Ａ ２

Ａ１ ２

Ｋ ４

Ｘ １

Ｓ

Ｓ

ＳF

2S S
MB

2SS
MB

ＦＶ

１

ＦＶ

１

ＷＷＣ

Ｂ４８

Ｔ３０

１

２

Ｒ０８ ３

ＭＷＣ

Ｂ４８ ２

Ｒ０８ １
ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

2S 1S

２Ｔ３０

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　引掛形

F

機械はつり箇所　防火区画処理 国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法防火区画処理箇所

換気扇

Ｒ１３ 1

Ｒ１３ １

２５
電灯設備 特別教室棟２・３階・普通教室棟２・３階　
トイレ詳細図（改良前・改良後）
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L-B3-WC
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【 凡例 】
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）
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コンセント設備　１階平面図（改良後）

２７

１．特記なき配線は下記による。

注記

ＥＭ－ＩＥ ５．５□×２＋Ｅ２．０　　　　　　（既１９）

ＥＭ－ＩＥ ５．５□×２＋２．０×２＋Ｅ２．０（既１９）

ＥＭ－ＥＥＦ ２.０－３Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

5.5

5.5

ＥＭ－ＩＥ ２．０×２　　　　　　（既１９）

ＥＭ－ＩＥ ２．０×２　　　　　　（既１９）

ＥＭ－ＩＥ ２．０×４　　　　　　（既２５）

ＥＭ－ＩＥ ２．０×４＋Ｅ２．０　（既２５）

ＥＭ－ＩＥ ２．０×６　　　　　　（既２５）

ＥＭ－ＩＥ ２．０×２＋Ｅ２．０　（既１９）

５．防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと。

２．図中記入なき太線表示は改修設備（再使用も含む）とし、細線表示は既設設備を表す。

４．本工事において、配管配線箇所は配線のみを更新し配管は再使用を基本とする。

３．図中、シンボル傍記の"再"は取外し再取付を表す。

６．コンクリート壁貫通のコア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

凡例・仕様

記 号 名 称 備 考

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×１（ＭＭ１ＳＢ）共　金属Ｐ

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×２（ＭＭ１ＳＢ）共　金属Ｐ

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　接地極付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）共　

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２　接地極付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）共

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ×１　ＥＴ　接地端子付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）共　

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ×２　ＥＴ　接地端子付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　ＥＴ　接地極・接地端子付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）共　

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２　ＥＴ　接地極・接地端子付　金属Ｐ
（ＭＭ１ＳＢ）共

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×１　金属Ｐ　樹脂四角中浅C付

２Ｐ１５Ａ×２　金属Ｐ　樹脂四角中浅Ｃ付

凡例・仕様

記 号 名 称

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト

備 考

２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　接地極付　金属Ｐ　
樹脂四角中浅Ｃ付
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２　接地極付　金属Ｐ
樹脂四角中浅Ｃ付
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　ＥＴ　接地極・接地端子付　金属Ｐ
樹脂四角中浅Ｃ付
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２　ＥＴ　接地極・接地端子付　金属Ｐ
樹脂四角中浅Ｃ付

電 灯 分 電 盤 分電盤結線図参照

フ ロ ア コ ン セ ン ト
２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２　接地極付　抜止　
樹脂四角中浅Ｃ付（DU7583.DU7580.DU7582.DU7585）

BP

ジャンクションボックス

ブ ラ ン ク プ レ ー ト

ジ ョ イ ン ト ボ ッ ク ス

コ ー ナ ー ボ ッ ク ス ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

金属Ｐ

樹脂四角大角深型Ｃ付　ＶＶＦ用大型

注記

※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

※コア抜き箇所（貫通防火区画壁）は国土交通大臣認定工法

　で防火区画処理を行うこと。

壁 １２５φ

２００mm程度

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

壁 ５０φ １２０～１５０mm

壁 ８８φ

壁・床 ５０φ

８８φ

１２０～１５０mm

１２０～１５０mm

２００mm程度

２００mm程度

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

注記参照

壁・床

壁・床 １２５φ

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ ２.０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

壁内等保護管（ＰＦ２２）

壁内等保護管（ＰＦ２２）

空配管

床いんぺい配線配管

天井、壁いんぺい配線配管

天井ころがし配線

床、天井、壁露出配線配管（ＭＭ又は電線管）

ＥＭ－ＥＥＦ ２.０－３Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ ２.０－３Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ ２.０－３Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

埋 込 コ ン セ ン ト
２Ｐ２０Ａ（Ｅ）×１　接地極付　金属Ｐ
樹脂四角中浅Ｃ付
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

児
童
会
室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

※ 詳細図参照※ 詳細図参照

※ 詳細図参照

※ 詳細図参照
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コンセント設備　２階平面図（改良後）
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】
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コンセント設備　３階平面図（改良後）
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【 凡例 】
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【 ＰＨ階平面図 】
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屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

TVﾌﾞｰｽﾀｰ用端子盤埋込型 H=1500
H600×W800×D240(扉40)
扉内部ｺﾝｾﾝﾄ新設
内部露出ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2

WP

コンセント設備　屋根平面図（改良後）
３０

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備）

A1 1:50

A3 1:100

熊
倉

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

AE
EM-AE1.2-2C

2EET

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

コーナーボックス

摘要

ＭＭ１－ＡorＭＭ１－Ｂ

２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２・ＥＴ　　

機械はつり箇所

フラッシュプレート 新金属角型

位置ボックス 天井内ＯＢ大深四角Ｃ　壁内ＯＢ中浅四角Ｃ　樹脂製

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１・ＥＴ

ジャンクションボックス ＭＭ１－ＡorＭＭ１－Ｂ

防火区画処理箇所 国土交通大臣認定工法

EM-EEF2.0-3C(1C:E)+2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF28)

EET

EET

EET

2EET

2EET 2EET 2EET

EET

EET

EET

2EET

BP

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

注記
※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

壁 ３２φ １２０mm

記 号 名 称 備 考

イ

ロ

小 便 器 セ ン サ ー 用

暖 房 便 座 用 １Φ１００Ｖ

１Φ１００Ｖ

自 動 水 栓 用 １Φ１００Ｖハ

保 守 用 １Φ１００Ｖニ

コンセント用途一覧表

壁 ３８φ １２０mm

イイイ

イ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

Ｈ＝９５０

Ｈ＝３００

２４Ｗ

５２Ｗ（３４２Ｗ）

２４Ｗ（６２４Ｗ）

１００Ｗ

Ｈ＝３００

Ｈ＝４００

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

AE
EM-AE1.2-2C

2EET

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

位置ボックス

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込呼出押ボタン（引紐付）

摘要

コ－ル親機（埋込形）

防沫形パイロットランプ付

ＯＮ保持形　１２Ｖ３０ｍＡ

２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２・ＥＴ　　

２Ｐ１５Ａ×１

ＯＢ 大形５４　樹脂製

ＡＣ１００Ｖ２回線（金属プレ－ト）

ＭＭ１コーナーボックス

ＯＢ中形４４樹脂

ＯＢ 大形５４　樹脂製

コ－ル灯×２・音量調整形・音停止釦付

タイムスイッチ ボックス型週間式停電補償付　電子式１５Ａ

ＯＢ中形４４樹脂

TS

はつり箇所（２８φ）

B Ｂ型

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ×１・ＥＴET

1
2
0

ブザ－が鳴ったら

多目的トイレを

確認！

220

音停止音量

2
0

女 子 男 子

トイレ緊急呼出

115

コ－ル灯×２・音量調整形・音停止釦付

埋込形　ＡＣ１００Ｖ５.５Ｗ ２回線（金属プレ－ト）

コ－ル親機表示詳細図　　Ｓ＝１／５

コンセント設備　改修後１階トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

１Φ１００Ｖ １２００Ｗ Ｈ＝３００自 動 洗 浄 便 座 用ホ

オ ス ト メ イ ト 用ヘ １Φ１００Ｖ １２００Ｗ Ｈ＝３００

ト 保 守 用 １Φ１００Ｖ １００Ｗ Ｈ＝１，３５０

３１
コンセント設備
　特別教室棟１階トイレ平面詳細図（改良後）

99

88

1010

66

33

22

44

55

J

EETEET

EETEET

EET

EET

EET

既存凡例・配線表

アア

L-A1-WC

イイ

アア

ハ

ハ

ハ
ハ ハ

ニ

ト

ニ
ニ

ニ

ホ ヘ



８ ９

Ｃ

Ａ

掃
除
具
入

225 4,000 4,000

7,
50

0

4,
20

0
1,

90
0

1,
40

0

8,000

225 3,500 1,000 3,500

3,425 75

4,
20

0
1,

90
0

1,
40

0

8,000

６ ７

ＷＣ

更
衣
室

4,000 4,000

8,000

６ ７

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｐ
Ｓ

ＷＣ ＷＣ

Ｃ

Ａ

7,
50

0

4,
20

0
1,

90
0

1,
40

0

８ ９

8,000

225 3,500 1,000 3,500

3,425 75

4,
20

0
1,

90
0

1,
40

0

225 4,000 4,000

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉

コンセント設備　普通教室棟　２・３階　改修前トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

コンセント設備　普通教室棟　２・３階　改修後トロレ平面図　　Ｓ＝１／５０

2EET

2EETL-2W

L-3W

暖房便座用（５箇所）
H=300

自動水栓用（３ケ所）
H=400

自動水栓用（３ケ所）
H=300

小便器センサ－用（５ケ所）
ＳＢ １個用　樹脂
H=950

暖房便座用
H=400

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

AE
EM-AE1.2-2C

2EET

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

位置ボックス

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

摘要

２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２・ＥＴ　　

２Ｐ１５Ａ×１

ＯＢ 大形５４　樹脂製

ＭＭ１コーナーボックス

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井・壁ｲﾝﾍﾟｲ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)

AE
EM-AE1.2-2C

2EET

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

コーナーボックス

摘要

ＭＭ１－ＡorＭＭ１－Ｂ

２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２・ＥＴ　　

機械はつり箇所　防火区画処理

B

ET

ET

B

EM-EEF2.0-3C（1C:E)
MM1-A

SB(MM1A)1個用

EM-EEF2.0-3C（1C:E)
MM1-A

コンセント設備　特別教室棟１～３階　改修前トイレ平面図　　Ｓ＝１／５０

コンセント設備　特別教室棟２．３階　改修後トロレ平面図　　Ｓ＝１／５０

はつり箇所（２８φ）

B Ｂ型

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ×１・ＥＴET

位置ボックス 天井内ＯＢ大深四角Ｃ　壁内ＯＢ中浅四角Ｃ　樹脂製

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１・ＥＴ

ジャンクションボックス ＭＭ１－ＡorＭＭ１－Ｂ

防火区画処理箇所

国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法

2EET2EET

2EET 2EET

EM-EEF2.0-3C(1C:E)+2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF28)

2EET 2EET 2EET
2EET2EET2EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET

EET
EET

EET

EET EET

小便器センサ－用（５ケ所）
ＳＢ １個用　樹脂
H=950

EET

機 械 は つ り 補 修 リ ス ト

記 号 区 分 口 径 コンクリート厚 備      考

注記
※コア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

壁 ３２φ １２０mm

記 号 名 称 備 考

小 便 器 セ ン サ ー 用

暖 房 便 座 用 １Φ１００Ｖ

１Φ１００Ｖ

自 動 水 栓 用 １Φ１００Ｖハ

保 守 用 １Φ１００Ｖニ

コンセント用途一覧表

壁 ３８φ １２０mm

イ

ロ

Ｈ＝９５０

Ｈ＝３００

２４Ｗ

５２Ｗ（３４２Ｗ）

２４Ｗ（６２４Ｗ）

１００Ｗ

Ｈ＝３００

Ｈ＝４００

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

（既設は現況のまま）

１Φ１００Ｖ １２００Ｗ Ｈ＝３００自 動 洗 浄 便 座 用ホ

オ ス ト メ イ ト 用ヘ １Φ１００Ｖ １２００Ｗ Ｈ＝３００

ト 保 守 用 １Φ１００Ｖ １００Ｗ Ｈ＝１，３５０

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

EET

EET

EET

EET

３２
コンセント設備　特別教室棟１～３階　普通教室棟
　２・３階トイレ詳細図（改良前・改良後）

99

22

11

33

88

77

J

22 33

1010

44

55

77

66

44

22

L-B2-WC

L-B3-WC

L-A2-WC

L-A3-WC

33

22

アア

イイ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

ハハ

ハ

ハハハ

ニ ニ

ニ ニ

ハハ

ハ ハ

C C

C C

A A



Y31

Y32

Y33

Ｄ Ｕ

理科室

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

Y8

7
,
5
0
0

2
,
5
0
0

X31 X32 X33 X34 X35

8,000 8,000 4,000 4,000

X36

廊下

家庭科室

児
童
会
室

8,000 8,000

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉

20A

B

B

A

EET

EET

H=2000

H=2000

A

A

A

EET

A

３３

コンセント設備　２階理科室平面詳細図（改良後）

33

EM-EEF2.0-3C(1C:E)(MM1-A）
EM-EEF2.0-3C(E25）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理

EM-EEF2.6-3C(1C:E)(E31）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ内ｹｰﾌﾞﾙ接続

EM-EEF2.6-3C（1C:E)
1階天井内ｹｰﾌﾞﾙ配線

EM-EEF2.0-3C(1C:E)x3(MM1-B）
EM-EEF2.0-3Cx3(E31）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理

F2.0

貫通

EM-EEF2.0-3C(1C:E)(E25）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理－10箇所

EM-EEF2.0-3C（1C:E)
1階天井内ｹｰﾌﾞﾙ配線
10箇所

F2.0

F2.0

F2.0

F2.0

F2.0

F2.0 F2.0

F2.0

F2.0

F2.0

貫通 貫通

貫通貫通

貫通 貫通 貫通

貫通

貫通

貫通

MM1

MM1

EM-EEF2.0-3C(1C:E)x7(MM1-C）
床面P.BOX SS200ｘ200ｘ200
EM-EEF2.0-3Cx7(E51）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理

MM2

99

F
2
.
6

F2.6

11
22

EET

EET

EET

EM-EEF2.0-3C(1C:E)x3(MM1-B）
床面P.BOX SS150ｘ150ｘ150
EM-EEF2.0-3Cx3(E31）
床貫通ﾓﾙﾀﾙ補修
防火区画処理

101011111212
1313 1414 1515 1616 1717 1818

2020

EET

88

1919

MM1-A梁巻

MM1-A梁巻

2121

ＬＴ－Ａ２

EM-EEF2.0-3C(1C:E)(MM1-A）

EM-EEF2.0-3C(1C:E)(MM1-A）

MM1-Aボックス内

0.5梁巻寸法



Y3Y4Y5

Y6Y7Y8
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4
,
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8
,
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0
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2,500 2,500

8,000 8,000 8,000600

Y31

X37
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X39
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X6

6
,
0
0
0

8
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

Ｎ

4,0004,600

廊下

校長室

廊下

印刷室

倉
庫

（応接､会議室）

Ｐ
Ｓ

教員室

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉 Ｅ

2

20A

※ 別図参照

JP

３４

コンセント設備　職員室平面詳細図（改良後）

複合機

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

PCﾗｯｸ 冷蔵庫

ｼｭﾚｯﾀｰ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

加
湿
器加

湿
器

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝｱﾙﾐ４号

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾀﾁｱｹﾞ

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝⅡ用
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
2P15A(E)ｘ2　抜止

EM-EEF2.0-3C(1C:E)（MM1-A)

11

22

33

44

55

66 77

88

99

1010

1111

1515

2020

1919

1414

1818

88 1616

2121

2222

2323

11

22

2121
EM-EEF2.0-3C(1C:E)x2（MM1-B)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)x2（MM1-B)EM-EEF2.0-3C(1C:E)（MM1-A)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)x2（MM1-B)

2EET 2EET
2EET

2EET

2EET

2EET

2EET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2EET

2EET2EET2EET

2EET
2EET

2EET

2EET

2EET

2EET 2EET

2EET

2EET

2EET

1717

1212 1313

情報盤（L-１）

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A)8極8芯x1

TEL6極4芯x1

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A8極8芯x2

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2423)

2P15A(E)x2 抜止

TEL6極4芯x2

OA床ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 PL2433)

2P15A(E)x2 抜止

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A)8極8芯x1

TEL6極4芯x1

2EET
2EET

H=1300
H=1300

MM1-A
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

弱電設備（電気時計）系統図（改良後）

３５

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名 称

端子盤(電灯盤兼用)

摘要

姿図参照

子時計310φ

親時計

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

1.特記なき配線は下記による｡

注記

EM-AE 1.2-2C(MM1-A)

4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと ｡

2.図中記入なき太線表示は改修設備(再使用も含む)とし､細線表示は既設設備を表す｡

3.図中､ｼﾝﾎﾞﾙ傍記の"再"は取外し再取付を表す｡

5.ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通のｺｱ抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと｡

EM-AE1.2-2C

EM-AE1.2-2Cx2

壁内等保護管(PF16)

壁内等保護管(PF16)

空配管

床いんぺい配線配管

天井､壁いんぺい配線配管

天井ころがし配線

床､天井､壁露出配線配管(MM又は電線管)

子時計300x400

Ｙ 長波･GPS受診ﾕﾆｯﾄ

子時計410φ

子時計700φｶﾞｰﾄﾞ付き

子時計700φ

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

Ｙ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

貫通孔

角形 A/B型

A型

防火区画貫通部

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ C付

EM-AE1.2-2Cx3（E31）

EM-AE1.2-2Cx2

EM-AE1.2-2Cx2（E31）
EM-AE1.2-2Cx2（E31）

EM-AE1.2-5PEM-AE1.2-5P

EM-AE1.2-5P（E31）
空配管     （E31）

EM-AE1.2-5P  (E31)
EM-AE1.2-2Cx2(E31)

EM-AE1.2-2C(E19)

EM-AE1.2-2Cx2

EM-AE1.2-2Cx2（E31）

410φ 410φ 410φ

410φ410φ WP

700

WPWP 410φ

LPT-B3

LPT-B2

LPT-B1

PT-S1

LPT-A1

LPT-A3

LT-A2

情報盤

EM-AE1.2-2C（E19）

A

410

700

WP

特別支援
教室１

特別支援
教室２

特別支援
教室３

特別支援
教室４

特別支援
教室５ 更衣室 更衣室 配膳 休憩室 保健室 管理員室 相談

通級
(発達)

プレイ
ルーム

特別
支援１

特別
支援２ １－２ １－１ 児童クラブ

屋外 理科室 家庭科室
プレールーム

前室 相談室 きこえ教室 ことば教室 プレールーム 校長室 相談室 教員室 ２－１ ２－１ 特別支援３ 屋外 会議室 特別支援４ ３－２ ３－１ 屋外

屋内運動場

４－１４－２５－１特別支援５６－２６－１司書室図書室図書室放送室図工室第一音楽室第二音楽室

教員室

410φ

屋外

放送室

屋内運動場
主室

５－２

J



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

ＰＨＳＬ

3
,
6
0
0

3
,
0
0
0

１ＦＬ

3
,
2
0
0

4
,
8
0
0

ＲＳＬ(水下)

ＧＬ

6
0
0

２ＦＬ(ギャラリー)

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

弱電設備（拡声）系統図（改良後）

３６

×３ ×２WP ×２

(既19)

×２

×２

×４

(既19)

(既25)(E25)

×５

×２

×２

×４ ×２ ×５

WP

凡例

記　　号 名　　　　称

端子盤

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ-ｱｯﾃﾈｰﾀ付

ｽﾋﾟｰｶ-ｱｯﾃﾈｰﾀ付-壁付

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ　防滴型

音量調節器

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

貫通孔

摘　　　　　要

ＡＭＰ A

S

F

ＲＭ

Ｍ

P.B333

凡例（屋内運動場音響設備）

記　　号 名　　　　称

ｱﾘｰﾅ音響装置

ｻﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ

はね返りｽﾋﾟｰｶ-

音響装置接続盤

ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ

ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾃﾅ

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

摘　　　　　要

SS300×300×300

弱電姿図参照（屋内運動場音響）

弱電姿図参照（屋内運動場音響）

弱電姿図参照（屋内運動場音響）

弱電姿図参照（屋内運動場音響）

10局　弱電姿図参照

弱電姿図参照（屋内運動場音響）

床上型　弱電姿図参照（屋内運動場音響）

A型

角形 A/B型

A型

0.5～6W　弱電姿図参照

3W 弱電姿図参照

音量調節器　0.5～6W

3W 弱電姿図参照

3W 弱電姿図参照

防火区画貫通部

既設端子盤　表面塗装（面積は平面図参照）

音量調節器
0.5～6W　弱電姿図参照

MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用　A型 共

M ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 弱電姿図参照（屋内運動場音響）

10W ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ

Ｊ ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 E19 1方出 金属ﾉｽﾞﾙP付

貫通孔

防火区画貫通部

10W　弱電姿図参照

ＲＭ ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 10局　防災盤組込　弱電姿図参照

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

10W ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ 10W　弱電姿図参照

20W ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ 20W　弱電姿図参照

Ｊ 防雨入線ｶﾊﾞｰ

A

ＡＭＰ A

A

凡例（音楽室音響設備）

記　　号 名　　　　称

音楽室接続ﾌﾟﾚｰﾄ

音楽室音響装置

音楽室ｽﾋﾟｰｶｰ

摘　　　　　要

M ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ- 3W 弱電姿図参照

UTP EM-UTP CAT5e

特記なき配線は下記による。

EM-AE 1.2-3C×2

EM-AE 1.2-3C(MM1-A)

EM-AE 1.2-3C 壁内等保護管(PF16)

空配管 配管サイズは傍記

４．防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと。

２．図中記入なき太線表示は改修設備（再使用も含む）とし、細線表示は既設設備を表す。

３．図中、シンボル傍記の"再"は取外し再取付を表す。

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

床いんぺい配線配管

天井、壁いんぺい配線配管

天井ころがし配線

床、天井、壁露出配線配管（ＭＭ又は電線管）

弱電姿図参照（音楽室音響）

弱電姿図参照（音楽室音響）

弱電姿図参照（音楽室音響）

ＲＭ

５．コンクリート壁貫通のコア抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと。

EM-AE1.2-5P

EM-AE1.2-5P（E31）

LPT-B3

LPT-B2

LPT-B1LPT-A1

LPT-A3

LT-A2

情報盤

特別支援
教室１

特別支援
教室２

特別支援
教室３ 男子便所 女子便所 廊下

特別支援
教室４

特別支援
教室５

PT-S1

EM-AE1.2-5P

更衣室 更衣室 配膳 休憩室 廊下 保健室 ＭＷＣ ＷＷＣ 管理員室 廊下 機械室 相談
通級

（発達）
プレイ
ルームホール 廊下

特別
支援１

特別
支援２ １－２ １－１ 児童クラブ 廊下

20W

理科室 理科準備室 家庭科室 児童会室 相談室
きこえ
教室

ことば
教室

プレー
ルーム

20W

屋外
グラウンド向け 廊下 廊下

B

A

校長室 相談室 教員室 印刷室 ２－１ ２－１ 特別支援３

教員室内

D

会議室 特別支援４ ３－２ ３－１ 廊下

ホール

※Ａ

別図参照

第一
音楽室

20W

第二
音楽室

音楽
準備室

音楽
準備室 EM-AE1.2-5P

図工
準備室 図工室 廊下 廊下

端子盤

放送室内

EM-AE1.2-5Px3

EM-AE1.2-5P

E

G放送室 図書室 司書室 ６－１ ６－２ 特別支援５ ５－２ ５－１ ４－２ ４－１ 廊下

10W10W

ＰＨ屋側

HIV1.2×2（既19)

HIV1.2×2（既19)

F

10W10W

HIV1.2×2（既19)

HIV1.2×2（既19)

C

J

A

拡声系統図　配線表

EM-AE1.2-5P×3

空配管

EM-AE1.2-5P

空配管

EM-AE1.2-5P

EM-AE1.2-5P

EM-MEE･S0.75sq-2C

EM-FCPEE0.9-10P

空配管

(E51)

(E51)

(E31)

(E31)×2
B

(E31)

(E31)

(E31)

(E25)×2

(E31)×2

C

空配管

EM-AE1.2-5P

(E31)

(E31)
D

EM-AE1.2-5P (E31)
E

EM-AE1.2-2C (E19)

EM-MEE･S0.75sq-2C

EM-FCPEE0.9-10P

(E25)

(E31)

G

F
EM-MEE･S0.75sq-2C

EM-FCPEE0.9-10P

(ころがし)

(ころがし)

G

校舎系統図参照

※Ａ

屋 内 運 動 場

校 舎 棟

放送室



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

　凡　例（電話設備）

記 号 名 称 摘要

1.特記なき配線は下記による｡

注記（電話設備）

EM-EBT0.4-2P

4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと ｡

2.図中記入なき太線表示は改修設備(再使用も含む)とし､細線表示は既設設備を表す｡

3.図中､ｼﾝﾎﾞﾙ傍記の"再"は取外し再取付を表す｡

5.ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通のｺｱ抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと｡

EM-EBT0.4-2P

EM-TKEE0.4-5P

壁内等保護管(PF16)

空配管

床いんぺい配線配管

天井､壁いんぺい配線配管

天井内･OA床内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線

床､天井､壁露出配線配管(MM又は電線管)

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

ＴＴＴＴ Ｔ ＴＴＴＴ ＴＴ Ｔ Ｔ

ＴＴ ＴＴＴＴ

Ｔ

Ｔ Ｔ ＴＴＴＴＴ

T1

IP

T1

IP

ＴＴＴ Ｔ Ｔ ＴＴＴＴ Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ

EM-EBT0.4-2P(MM1-A)

IP

T1

IP電話機

多機能電話機（停電用）

電話機A(多機能電話機)

電話機B(一般電話機)

職員室周り平面詳細図参照

職員室周り平面詳細図参照

職員室周り平面詳細図参照

弱電姿図参照

弱電姿図参照

弱電姿図参照

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

床いんぺい配線配管

配管ｻｲｽﾞは傍記による

Ｔ
A

Ｔ

Ｔ
A

A A

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

防火区画貫通部

貫通孔

A型

角形 A/B型

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

Ｔ ＴＴ ＴＴ

Ｔ

Ｔ

A
MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ使用

MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ使用

再
再利用

再

再

EM-BTIEE0.5-2P+EM-UTP0.5-4P(Cat6A)

弱電設備（電話・トイレ呼出
・インターホン・電気錠）　系統図（改良後）

ＴＡ

10P

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

３７

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

Ｎ

Ｄ 鍵

AE

A
E

A
E

A
E

A
E

Ｎ

A
E

A
E

Ｎ

A
E

A
E

AE

AE

ｔ Ｄ

　凡　例

記 号 名 称 摘要

ﾌﾞｻﾞｰ付廊下灯

ｶﾒﾗ付玄関子機

弱電姿図参照

弱電姿図参照

弱電姿図参照

呼出ﾎﾞﾀﾝ（引きひも付）

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

防火区画貫通部

貫通孔

A型

角形 A/B型

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

Ｎ

ｔ

Ｄ

鍵

復旧ﾎﾞﾀﾝ

ﾄｲﾚ呼出設備

ｲﾝﾀｰﾎﾝ・電気錠設備

弱電姿図参照

ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

電気錠 （建築工事）

弱電姿図参照

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ C付

1.特記なき配線は下記による｡

注記

EM-AE1.2-2C

4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと ｡

2.図中記入なき太線表示は改修設備(再使用も含む)とし､細線表示は既設設備を表す｡

3.図中､ｼﾝﾎﾞﾙ傍記の"再"は取外し再取付を表す｡

5.ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通のｺｱ抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと｡

EM-AE1.2-2C

EM-AE1.2-3C

壁内等保護管(PF16)

天井､壁いんぺい配線配管

天井内･OA床内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線

床､天井､壁露出配線配管(MM又は電線管)

EM-AE1.2-2C(MM1-A)

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

AE

AE

AE

EM-AE1.2-3C×2
AE

共通

EM-AE1.2-3C 壁内等保護管(PF16)

EM-AE1.2-3C(MM1-A)

AE

AE

AE

AE

共通

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

3
,
6
0
0

EM-TKEE0.5-20P

LPT-B3

LPT-B2

LPT-B1LPT-A1

LPT-A3

LT-A2

情報盤

電話引込口

EM-TKEE0.5-20P(E31)

EM-TKEE0.5-10P(E31)

EC

更衣室 更衣室 休憩室 保健室 休憩室 通級(発達)
プレイ
ルーム 特別支援１ 特別支援２相談 １－１ 学童クラブ１－２ 放送室

×７

×２

構内情報
系統図参照

EM-EBT0.4-2Px2

×８ ×１ ×５

特別支援
教室１

特別支援
教室２

特別支援
教室３

PT-S1

E14sq(ZGP22)

特別支援
教室５

特別支援
教室４

EM-TKEE0.5-20P

EM-TKEE0.5-10Px2 
EM-TKEE0.5-20P

EM-TKEE0.5-10P

EM-TKEE0.5-10P(E31)

仮設校舎 特別教室棟 普通教室棟 屋内運動場棟

EM-EBT0.4-2P(E19)

EM-EBT0.4-2P(PF16)

EM-EBT0.4-2P(MM1-A)

教員室

校長室

EM-TKEE0.5-20P

EM-TKEE0.5-10P

E14sq(PF22)

EM-TKEE0.5-10P
理科室 家庭科室 相談室

きこえ
教室

ことば
教室

プレー
ルーム

×２

２－１ ２－１ 特別支援３ 会議室 特別支援４ ３－２ ３－１

EM-TKEE0.5-20Px2

EM-TKEE0.5-20P(E31)

EM-TKEE0.5-20P(E31)

司書室
第二

音楽室
第一

音楽室 図工室 放送室 ６－１ ６－２ 特別支援５ 司書室 ５－２ ５－１ ４－２ ４－１

×２

J

×３

情報盤

職員昇降口多目的WC

建築工事

LPT-B1

EM-AE1.2-3C×2(E25)

EM-AE1.2-3C×2EM-AE1.2-3C×3

WCWC 学童クラブ

普通教室棟 屋内運動場棟

昇降口

J

トイレ呼出・インターホン・電気錠設備系統図

電話設備系統図



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

A
B

C

配線ダクト

ＮＰ ＮＰ

配線ダクト

G

L

H

JI

N

O

E

K

P

M

 凡 例(情報）

記 号 名 称 摘要
1.特記なき配線は下記による｡

注記（情報）

EM-EM-UTP-0.5-4P(Cat5e)or(Cat6A)

4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと ｡

2.図中記入なき太線表示は改修設備(再使用も含む)とし､細線表示は既設設備を表す｡

3.図中､ｼﾝﾎﾞﾙ傍記の"再"は取外し再取付を表す｡

5.ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通のｺｱ抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと｡

EM-UTP-0.5-4P(Cat5e)

EM-UTP-0.5-4P(Cat6A)

壁内等保護管(PF22)

空配管

床いんぺい配線配管

天井､壁いんぺい配線配管

天井内･OA床内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線

床､天井､壁露出配線配管(MM又は電線管)

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

EM-EM-UTP-0.5-4P(Cat5e)or(Cat6A) (MM1-A)

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

L2ｽｲｯﾁ

情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ

2P15A(E)×2 抜止＋TEL6極4芯×1＋LAN8極8芯×1

職員室周り平面詳細図参照

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｽｲｯﾁ、ﾚｲﾔ2、PoEｽｲｯﾁ

8極8芯ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 金属P付

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

配管ｻｲｽﾞは傍記による

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

防火区画貫通部

貫通孔

A型

角形 A/B型

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

ｼﾝﾎﾞﾙ傍記　新：新設　再：再利用

EM-UTP-0.5-4P(Cat6A)×2

弱電設備（情報・テレビ共聴）系統図（改良後）

ＨＵＢ

新16P

ＡＰ ＡＰＡＰ

MJ

ＡＰ

MJ

H
D
M
I

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

ＨＵＢ

既16P

MJ

H
D
M
I

MJ MJ

H
D
M
I

H
D
M
I

既16P

ＨＵＢ
ＡＰＡＰ

MJ

J

MJ MJ MJ MJ

新 新

新 新 新 ＡＰ 新 ＡＰ 新

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

HUB-8

HUB-16

既16P

ＨＵＢ

MJ

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

ＡＰ ＡＰ

再再

MJ

ＡＰ

再

H
D
M
I

MJ

ＡＰ

再

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

MJ MJ

H
D
M
I

H
D
M
I

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＨＵＢ

既16P
ＡＰＡＰ 新 新 ＡＰ 新ＡＰ 新

MJ MJ

ＡＰ

再

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

ＡＰ ＡＰ

再再

MJ

ＡＰ

再

H
D
M
I

MJ

ＡＰ

再

H
D
M
I

MJ

H
D
M
I

MJ MJ

H
D
M
I

H
D
M
I

ＡＰ

再

ＡＰ

再

ＡＰ

再

MJ

H
D
M
I

新16P

ＨＵＢ
ＡＰ

再

HUB-8

ＡＰ

新

ＡＰ

新

ＡＰ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

既8P

MJ

HUB-8

HUB-16

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

職員室周り平面詳細図参照

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

職員室周り平面詳細図参照

職員室周り平面詳細図参照

2P15A(E)×2 抜止＋LAN8極8芯×2

8ﾎﾟｰﾄ　ｼﾝﾎﾞﾙ傍記　新：新設　再：利用

16ﾎﾟｰﾄ　ｼﾝﾎﾞﾙ傍記　新：新設　再：再利用

ｼﾝﾎﾞﾙ傍記　新：新設　再：再利用

6A

6A

6
A

6A

6A

6A

6A

HDMIｹｰﾌﾞﾙ(5.0m)（MM1-A)
HDMI

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

３８

MJ 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ
8極8芯ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 金属P付

MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用　A型 共

 凡 例（ﾃﾚﾋﾞ共聴）

記 号 名 称 摘要

角形　1連　新金属製ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ

1端子接栓型　端末用

MM1ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　1個用　A型 共
直列ﾕﾆｯﾄ

MM1ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

MM1ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

防火区画貫通部

貫通孔

A型

角形 A/B型

壁50φ　厚120mm～150mm 他ｻｲｽﾞは傍記

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 樹脂ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ C付

1.特記なき配線は下記による｡

注記（ﾃﾚﾋﾞ共聴）

4.防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣認定する方法にて行うこと ｡

2.図中記入なき太線表示は改修設備(再使用も含む)とし､細線表示は既設設備を表す｡

3.図中､ｼﾝﾎﾞﾙ傍記の"再"は取外し再取付を表す｡

5.ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通のｺｱ抜きは簡易鉄筋探査後に行うこと｡

EM-S-5C-FB

空配管

床いんぺい配線配管

天井､壁いんぺい配線配管

天井内･OA床内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線

床､天井､壁露出配線配管(MM又は電線管)

EM-S-5C-FB (MM1-A)

配管ｻｲｽﾞは傍記による

　また、防火区画における配管の突出し箇所も同様に処理を行うこと ｡

S

BP (既25)(既25)

S

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

１ＦＬ

3
,
6
0
0

２ＦＬ

3
,
6
0
0

３ＦＬ

ＲＳＬ

S S

S

SS S

(既25) (既25)

3
,
6
0
0

5
,
0
0
0

ＰＨＳＬ
BP

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)

LPT-B3

LPT-B2

LPT-B1

LPT-A1

LPT-A3

LT-A2

情報盤

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31) 

保健室

休憩室 通級(発達)
プレイ
ルーム 特別支援１ 特別支援２相談 １－１ 学童クラブ１－２

EM-UTP-(Cat6A)x2

×１ ×８

特別支援
教室１

特別支援
教室２

特別支援
教室３

PT-S1

特別支援
教室５

特別支援
教室４

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31) 3Fヘ
EM-UTP-Cat6Ax4（E31) 1Fヘ

EM-UTP-Cat6Ax2

EM-TKEE0.5-10P(E31)

仮設校舎 特別教室棟 普通教室棟 屋内運動場棟

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)

教員室
EM-UTP-Cat6A×2

EM-UTP-Cat6Ax2

EM-UTP-Cat6A×2(E25)

家庭科室 児童会室 相談室
きこえ
教室

ことば
教室

プレー
ルーム ２－１ ２－１ 特別支援３ 会議室 特別支援４ ３－２ ３－１

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)

司書室
第二

音楽室
第一

音楽室 図工室 放送室 ６－１ ６－２ 特別支援５ 司書室 ５－２ ５－１ ４－２ ４－１

J

EM-UTP-Cat6A(PF22)

×2台

理科室

校長室

×３

×４新

新

職員室机廻り

×124ﾎﾟｰﾄ(L3ｽｲｯﾁ)
既設HUB

情報盤内

既設VPNﾙｰﾀｰ ×1

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31) 3Fヘ
EM-UTP-Cat6Ax2（E31) 1Fヘ図書室

×１

司書室

再使用

既

ホール

屋内運動場吹抜

EM-UTP-Cat6A(MM1-A)

LPT-A1

休憩室 休憩室 通級発達

LT-A2

校長室 会議室 休憩室プレールーム

EM-S-7C-FB (E31)：テレビ
空配管　　 (E31)：防災用 

J

LPT-A3

屋外

屋外

図工室

EM-S-7C-FB×2　　　：テレビ
空配管　　　  (E31)：防災用

EM-S-7C-FB×2 (既25)：テレビ
空配管　　　  (既25)：防災用

ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱(埋込型)H=1500
W800×H600×D240(扉40)
内部機器 ﾌﾞｰｽﾀｰSH-1
扉塗装・内部機器新設

UHF全帯域SUS
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ側面型
4.0ｍ3段ﾎﾟｰﾙ
側面取付金具
ｱﾝｶｰ新設ｹﾐｶﾙ
SUS16mm

防災用ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ

空配管　(G28Z)：防災用
露出配管 EM-S-7C-FB (G28Z)：テレビ

露出配管

EM-S-7C-FB×2 (既25)：テレビ
空配管　　　  (既25)：防災用

LT-A2内
1分岐器(SH-C1)×1
4分配器(SH-D4)×1

LPT-A1内
4分配器(SH-D4)×1

UHFﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ

テレビ共聴設備系統図

情報設備系統図



親時計　２回路 長波・ＧＰＳ受信ユニット 子時計　φ３１０ 子時計　３００×４００Ａ

1
3
2

1
7
6

1

2

3

480 159

1
3
2

２

　駆動信号

　時間精度

　電　源

１回路当り３０台（消費電流合計３６０ｍＡ以内）

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

プログラムタイマーの精度による

ＤＣ２４Ｖ

３０秒有極パルス　パルス幅０．５秒　

　子時計接続台数

プログラムタイマーの精度による　時間精度

モニター子時計

パルス幅０．５秒（プログラムタイマーより）

ＤＣ３．６Ｖ　３０秒有極パルス　駆動信号

１

長波ＪＪＹ（標準電波）／ＧＮＳＳ衛星電波受信電波

（ＧＰＳ、ＱＺＳＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ）自動切替式

防災盤内収納

２回路増幅器

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス　消費電流１２ｍＡ

合板　ウォールナット縦木目

黄銅　ホワイトブロンズヘアライン　ｔ＝３　貼付

定　格

文字板

文　字

指　針 黄銅　ホワイトブロンズヘアライン仕上

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス　消費電流１２ｍＡ

アルミ　黒色塗装

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

鋼板　クールホワイト色塗装

定　格

指　針

ケース

文字板

表ガラス ガラス　透明　ｔ＝２

３ プログラムタイマー

　時間精度

　プログラムタイマー

３０時間を越える停電時は停電復帰時自動調針

８回路独立、サマータイム機能付

パソコンでプログラム設定後、付属の専用ＳＤカードで登録

　停電補償時間 モニター子時計駆動：３０時間以上

±０．７秒／週（２５℃）電波受信機能により積算誤差０秒

　チャイム １０曲（固定４曲、任意６曲）

固定曲：ウエストミンスター寺院の鐘・家路

アマリリス・ピンポーン３回

任意曲：任意のＭＰ３データを再生可能

（省エネお知らせ用音声データを２曲保存済み）

週間・年間プログラムの設定が可能

本体の設定ボタンによる登録も可能

白色ＬＥＤバックライト付液晶　表　示

　プログラム入力方法

　入力電源電圧・周波数 ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

　時刻修正 長波ＪＪＹ（標準電波）

又はＮＨＫ－ＦＭ放送受信による

又はＧＮＳＳ衛星電波（ＧＰＳ、ＱＺＳＳ、ＧＬＯＮＡＳＳ）

校長室

160  ±3

31
2

 ±
3

428.8  ±3

63
4

 ±
3

10

制御方式

通話路方式

蓄積プログラム制御方式

停電バックアップ

信号伝送方式 デジタル伝送（ボタン電話機）

ＴＤ／ＰＣＭ方式・Ｔ１段

約１０～３０分間保持

内　線

基本架＋増設架１（上下壁掛け設置）

ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０／６０Ｈｚ

機器構成

入力電源

環境条件

一般電話機：３５台（接続可能台数：３６台）

多機能電話機：１２台（接続可能台数：１２台）

温度：０～４０℃、湿度：２０～８５％（結露なきこと）

局　線 アナログ回線（４回線収容可能）

25
4

 ±
3

179  ±3
96.6  ±3

方　式

機能ボタン

漢字表示

デジタル式

短縮ダイヤル（共通）

電話帳・検索機能

ホワイト外観色調

表　示

機　能

１２キー

方　式

機　能

アナログ式（プッシュ／ダイヤル）

着信ランプ表示、受話音量調整

外観色調

ボタン

その他

グレイッシュホワイト

壁掛用品（オプション）

フッキング

電話機Ｂ（一般電話機）電話機Ａ（多機能電話機）A電話主装置

アルミ　黒色塗装

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

鋼板　クールホワイト色塗装

ガラス　透明　ｔ＝２表ガラス

ケース

文字板

指　針

定　格 ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス　消費電流１２ｍＡ

４１０ 子時計　φ４１０ ７００ 子時計　φ７００

屋内運動場

電　源

文字板

ケース

表ガラス

指　針

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒運針

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

鋼板　クリームホワイト色塗装

ポリカボネート　透明ｔ＝５

アルミ　黒色塗装

消費電流１６ｍＡ

ガード 鋼管　φ６　クリームホワイト色塗装

電　源

文字板

ケース

表ガラス

指　針

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒運針

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

鋼板　クリームホワイト色塗装

ポリカボネート　透明ｔ＝５

アルミ　黒色塗装

消費電流１６ｍＡ

屋外子時計　φ７００ＷＰ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

３９
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

熊
倉 弱電姿図・電気時計・電話設備（改良後）

方　式

機能ボタン

漢字表示

デジタル式

短縮ダイヤル（共通）

電話帳・検索機能

表　示

機　能

１２キー

外観色調

停電時アナログ１回線直収可能

ホワイト

179  ±3

25
4

 ±
3

96.6  ±3

多機能電話機（停電用）Ｔ1

Ｒ７年屋内運動場工事



1

3

2

3

5

モニタースピーカー リモコンマイク　１０局

天井埋込スピーカー 天井埋込スピーカー　ＡＴＴ付

入力インピーダンス

周波数特性

定格入力

出力音圧レベル

１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ

９２ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

３．３ｋΩ、１０ｋΩ

３Ｗ

１６ｃｍコーンスピーカー使用スピーカー

パネル ジャージネット

Ｌ級

３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）定格入力

９５ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）出力音圧レベル

８５Ｈｚ～１５ｋＨｚ周波数特性

１６ｃｍコーン型使用スピーカー

ＡＢＳ樹脂仕　上

スピーカーカバー一体型、音量調節４段階切換その他

ネット：アルミパンチング、枠：ＡＢＳ樹脂パネル

Ｌ級

壁掛スピーカー ホーンスピーカー　１０Ｗ 音量調節器　０．５～６Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

定格入力

出力音圧レベル

１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ

９２ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

３．３ｋΩ、１０ｋΩ

３Ｗ

１６ｃｍコーンスピーカー使用スピーカー

パネル ジャージネット

Ｌ級

５段階（ＯＦＦ、１、２、３、４）

新金属プレート

音量調節

適合ボックス １コ用スイッチボックス

ＲＭ
Ｍ校内放送装置　２０局２４０ＷＡＭＰ

教員室

4

防災盤内収納

6

インターフェースユニット６

　スピーカー出力 １０回線

１０回線、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御

　リモコン電源出力

　リモコン音声入力

ＤＣ２４Ｖ（接続台数２台まで）

　リモコン制御入力

１回路

本体卓２

袖卓

１ 音声調整卓

モニター（１Ｗ）×１、スタジオ連絡（１Ｗ）×１

　音声入力 アナウンスマイク×１、マイク×４、ライン×５

チャイム×１、外部制御×１、緊急一斉×１

　音声出力 音声出力×１、録音出力×１

　制御入力 電源起動×１、停電起動×１、緊急一斉制御×１

外部制御×５、他機放送中×１、非常放送優先（ＥＭＧ）×１

　制御出力 状態出力×１、動作中出力×１

　スピーカー出力 ２０局＋一斉

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＳＤ／ＳＤＨＣカード

ＣＤ－ＤＡ、ＭＰ３、ＷＭＡ　再生ファイル形式

　対応メディア

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤ

３

ＵＳＢメモリー

ＡＡＣ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

ＷＡＶ（ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー）

出力クラス：Ｃｌａｓｓ２　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

４

ホーンスピーカー　２０Ｗ
１０Ｗ ２０Ｗ

Ｄｔ モニター付インターホン親機 カメラ付玄関子機

１台

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ

（壁掛け金具無し）約８６０ｇ

待受時：約６Ｗ　動作時：約１４Ｗ

質　量

定　格

画面表示

消費電力

ＤＥＣＴ：１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ無線通信方式

210

1
8
3
.
5

29

（壁掛け金具有り）約９００ｇ

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ：Ｖ５．０

ＤＣ約１８Ｖ電源電圧

質　量

メタリックブロンズ

約１８０ｇ

外観色調

取付方法 露出型：ＪＩＳ１個用スイッチボックス適合

消費電流 待機時：ＤＣ約４０ｍＡ、動作時：ＤＣ約２００ｍＡ

子機 充電台

約２．７型　カラ-液晶ディスプレイ

約１００ｍ（親機との見通し距離）

約１０時間

充電台

専用ニッケル水素蓄電池

１．９ＧＨｚ　ＴＤＭＡ－ＷＢ無線通信方式

通話可能距離

付　属

充電時間

電　源

画面表示

約１５５ｇ （電池パック含む）質　量

ワイヤレスモニター子機

１台

電気錠操作器　１回路用 ＪＥＭ－Ａアダプタ

42.990

2
1
0

約５分

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電源電圧

警報保持時間

待機時：６Ｗ以下　最大負荷時：４０Ｗ以下

ＤＣ３０Ｖ　０．１Ａ（無電圧接点出力）開戸出力

約ＤＣ１５Ｖ　約１．５ｍＡ施錠入力・解錠入力

ＪＩＳ１コ用スイッチボックス適合ボックス

消費電力

ＪＥＭ－Ａ規格ＨＡ端子

５０Ｈｚ～１５ＫＨｚ

１２０Ｗ＋１２０Ｗ（並列接続時２４０Ｗ）　

　周波数特性

　定格出力

電力増幅ユニット　２４０Ｗ５

ＲＭ リモコンマイク　１０局

屋内運動場

ライン入力

音声出力

制御出力

コールサイン制御、優先制御

マイクロホン

放送系統

電　源 ＤＣ２４Ｖ（校内放送装置より供給）

－１２ｄＢＶ  １０ｋΩ  不平衡

０ｄＢＶ、６００Ω  平衡

放送制御、系統制御、一斉制御、

１０局＋一斉

単一指向性ＥＣＭ内蔵フレキシブルマイク

天井埋込スピーカー　防滴型
ＷＰ

３Ｗ

密閉型

フレーム：ＡＢＳ樹脂、パネル：アルミパンチング

１５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ

８９ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

３．３ｋΩ

８ｃｍコーンスピーカー

仕上げ

形　式

定格入力

使用スピーカー

周波数帯域

出力音圧レベル

入力インピーダンス

Ｌ級

９９ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

６７０Ω、１ｋΩ、２ｋΩ

１５Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

Ｌ級

１０１ｄＢ（１ｍ／１Ｗ）

１８０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

３３０Ω、５００Ω、１ｋΩ

３０Ｗ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

Ｌ級

ｔ
Ｗ

一斉×１、出力×１０

制御端子

出　力

予備入力

マイク入力

電　源 ＤＣ２４Ｖ（校内放送装置より供給）

－５８ｄＢ　４００Ω　不平衡

－１０ｄＢ　２０ｋΩ　不平衡　ＡＧＣ付

０ｄＢ　６００Ω　平衝　

放送×１、コールサイン×２（上り、下り）

放送系統 １０局＋全局一斉

付　属 接話型マイク

8
8

120480

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

４０
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備）
A1 Free

A3 Free

熊
倉 弱電姿図・音響設備・ｲﾝﾀｰﾎﾝ・電気錠（改良後）



特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

４２
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 Free

A3 Free

熊
倉 弱電姿図　音楽室音響設備・トイレ呼出（改良後）

音楽室音響装置

1

8

6

６

１１（連動×９、非連動×２）　電源コンセント

全コンセント合計最大１４．８Ａ以下　ＡＣ電源容量

電源制御ユニット

８ ワゴン本体

　仕上げ 木製合板仕上げ　前面強化ガラス扉鍵付

3

4

2

5

ステレオ／モノラル選択×１、サブ×１

ＲＥＣ×１

ステレオ×４、モノラル×４

ステレオ×１、モノラル×１、サブ×１

２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ　周波数特性

　入　力

　出　力

コンパクトミキサー１

オーディオレコーダー

　記録メディア ＳＤカード、ＳＤＨＣカード、ＳＤＸＣカード

　録音再生ファイル形式 ＭＰ３、ＷＡＶ、ＣＤ－ＤＡ

ＵＳＢメモリー、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ－ＤＡ

ＣＤ－ＲＷ、ＣＤ－ＲＷ－ＤＡ

２

５ デジタルパワーアンプ　１２０Ｗ×２

　定格出力

　周波数特性 ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ

１２０Ｗ×２（８Ω）

音楽室接続プレート 収音マイク

２組

音楽室スピーカー

２本

収音マイクスタンド

出力音圧レベル

周波数特性

使用ユニット

入力インピーダンス

クロスオーバー周波数

その他

許容入力

形　式

ＨＦ：２５ｍｍ径ドームツィーター

ＭＦ：１２５ｍｍ径コーンミッドレンジ

ＬＦ：３００ｍｍ径コーンウーファー

９０ｄＢ（２．８３Ｖ／１ｍ）

４４Ｈｚ～４０ｋＨｚ（－６ｄＢ）

８００Ｈｚ／３．５ｋＨｚ

６Ω

壁取付金具共

３００径３ウェイ・ブックシェルフ型

２００Ｗ（ＲＭＳ）

バックエレクトレット・コンデンサー型

２０～２０ｋＨｚ（ローカットスイッチ付）

単一指向性

周波数特性

指向特性

型　式

マイクコード　１０ｍ共

その他 ショックマウント、変換ねじ

スタンド高さ

スタンドねじ

スタンド脚径 約φ７４０ｍｍ（開脚した場合）

３／８－１６ＵＮＣ

約９６０ｍｍ～約１，６００ｍｍ

ＰＦ１／２×１４（変換ねじ使用時）

ブーム長さ 約８５３ｍｍ新金属プレート

ＮＬ４ＭＰ　×２

１コ用スイッチボックス適合ボックス

使用コネクタ

　スピーカー用

音楽室音響装置

ミキサー

コンパクト

マイクアンプ

電源制御ユニット

120

120

収音マイク

収音マイク

接続プレート
音楽室

レコーダー
オーディオ

収音マイクスタンド
×２

AC100V

ステレオ（Ｌ）

ステレオ（Ｒ）

予備入力パネル

4S10F-EM
S

各機器へ

S

音楽室スピーカー
Ａ

Ａ

S

NL

NL

音楽室音響設備　システム図 ＡＭＰ

Ａ

Ａ

Ａ

マイクアンプ収音マイク

２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、－１ｄＢ　周波数特性

４ 予備入力パネル

　マイク用

　ＡＵＸ入力用

ＸＬＲ３ピン（メス）　×２

ＲＣＡ（Ｌ・Ｒ）　　　各１

マイクアンプ３

ＤＣ＋４８Ｖ

６．８ｋΩ

　ファントム電源

　入力インピーダンス

－２４ｄＢμ（マイク最大）　アナログ入力

－２８ｄＢμ（マイク最大）　アナログ出力

６００Ω　出力インピーダンス

7

７ 引出しユニット

　その他 直出しケーブル　３ｍ共

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

組込型(EIA規格ラック)

SPCC t1.2(パネル部はt1.6)

５窓

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

2
6
6

480 111.21.6

復旧ボタン

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

樹脂

形　　状

材　　質

NBR-2A-C 同等品

70

1
2
0

13

非防水形備　　考

ブザー付廊下灯

壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)形　　状

材　　質
プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

NR-BZLB27 同等品

116

1
2
0

21.5

ブザー付備　　考

備　　考

形　　状

材　　質

呼出ボタン(引きひも付)

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

呼出

NBR-7HWA 同等品

70

1
2
0

11

呼出表示器(5窓用) Ｎ

CBN-5E 同等品

情報盤内収納
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教材庫
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見附特別支援学校
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消

消

廊下

女子便所

男子便所

特別支援教室５

特別支援教室１

特別支援教室２

特別支援教室３

特別支援教室４

渡り廊下A

1,710 4,2906,290 3,710

YA0 YA5

1
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,
8
8
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3
8
,
5
0
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XA0

XA28

児童年昇降口

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

700

EM-AE1.2-5P(E31)
空配管     (E31)

EM-AE1.2-2Cx3(E31)

４３

電気時計設備　１階平面図（改良後）

L-T2

LPT-B1

LPT-A1

EM-AE1.2-2Cx2
天井内ころがし

EM-AE1.2-2C（E19)

EM-AE1.2-2C（E19)

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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屋根

屋根

屋根

屋根

屋根

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

Ｙ

WP

WP

WP

EM-AE1.2-2Cx2    (E31)
PBOXSS500x500x300C
3Fより
EM-AE1.2-5P      (E31)
空配管           (E31)
１Fヘ
床貫通機械50φx2
防火区画処理

EM-AE1.2-2Cx2 (E31)
3Fより
P.BOX400ｘ400ｘ200C
EM-AE1.2-2Cx3 (E31)
１Fヘ
床貫通機械50φx1
防火区画処理

A

４４

電気時計設備　２階平面図（改良後）

T-2-2

情報盤

EM-AE1.2-2C(既19)

LT-A2

LPT-B2
新設盤

EM-AE1.2-2Cx5
天井内ころがし

EM-AE1.2-5P
天井内転がし

EM-AE1.2-5P
天井内転がし

410φ

410φ
EM-AE1.2-2C（既19）

EM-AE1.2-2C(既19)

MM1-A梁巻

MM1-A梁巻

EM-AE1.2-2C (E19)

EM-AE1.2-2C(E19)

410φ 410φ

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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屋根

屋根

屋根
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

４４

電気時計設備　３階平面図（改良後）

LPT-A3

LPT-B3

J J

MM1-A 梁巻

EM-AE1.2-2Cx2(E31)
床貫通機械50φx1
防火区画処理

EM-AE1.2-2Cx2  (E31)
床貫通機械50φｘ1
防火区画処理

410φ

410φ

410φ

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）
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拡声設備　１階平面図（改良後）
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R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

児
童
会
室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】
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拡声設備　２階平面図（改良後）
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R7年工事

Ｒ６．７年屋内運動場棟工事
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

Ａ
Ｍ
Ｐ

M

A

A

A

A

Ａ
Ｍ
Ｐ

S
S

S

S

EM-AE1.2-5P      (E31)
EM-AE1.2-5P      (E31)
EM-MEE･S0.75sq-2C(E25)x2
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空配管           (E31)
床貫通機械50φx7
防火区画処理

EM-AE1.2-5P×3
EM-MEE･S0.75sq-2Cx2
EM-FCPEE0.9-10Px2

４７

拡声設備　３階平面図（改良後）
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R7年工事

以降余長2ｍ

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

Ｊ

Ｊ

ＪＪ

４８

拡声設備　屋根平面図（改良後）

HIV1.2x2(既19)

HIV1.2x2(既19)

10W

10W

HIV1.2x2(既19)

HIV1.2x2(既19)

10W10W

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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児童年昇降口

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

Ｄ

ＥＣ

Ｔ Ｔ Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

鍵

Ｔ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｉ

ＴＴ

Ｔ Ｔ Ｔ ＴＴ Ｔ Ｔ ＴＴＴ

EM-TKEE0.5-20P (E31)
EM-TKEE0.5-10P (E31)
EM-AE1.2-3Cx3  (E25)
EM-S-7C-FB     (E31)
空配管         (E31)
2Fヘ

４９
電話設備・インターホン・テレビ視聴・トイレ呼出
　電気錠　１階平面図（改良後）

Ｄ

ｔ

A
A

既存配管接続箇所

(既25)

LPT-A1

LPT-B1

J

EM-EBT0.4-2P(MM1-A)(PF16)

EM-TKEE0.5-20P
EM-S-7C-SB
天井内ころがし

建築工事

EM-AE1.2-3Cx2
天井内ころがし

情報･TEL
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ8極8芯x2
情報はNSｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ仕様
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ6極4芯x1
ﾌﾛｱｺﾝｽｸｴｱL
DUB1301.1302.1303
DUB1401
床斫りﾓﾙﾀﾙ補修
50x50x3700+450x300x50

接地埋設標（黄銅製）
黒色刻印・測定共

EC

E14sq

x5

MM1-A　梁巻

MM1-A　梁巻

AE

AE

AE

AE

AE

AEAE
AE

AE

AE

S

S

S

S

S

S

EM-TKEE0.5-10P(E31)

空配管　（ZGP36)
E14sq    (ZGP22)

EM-EBT0.4-2P(PF16）
天井内ころがし

EM-TKEE0.5-20P (E31)
EM-AE1.2-3Cx2  (E25)
空配管         (E31)

EM-EBT0.4-2P(PF16）

J

AEAE

EM-FCPEE0.9-3P(既19)

(25)

MM1-Aｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

EM-AE1.2-3C(PF16）
露出部MM1-A
天井内ころがし配線

EM-AE1.2-3C（MM1-A）
梁巻

EM-AE1.2-2C
ころがし

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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屋根

屋根

屋根
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

Ｔ Ｔ Ｔ ＴＴ Ｔ Ｔ Ｔ

ＴＴＴ ＴＴＴ

EM-TKEE0.5-10P (E31)
EM-S-7C-FB     (E31)
空配管         (E31)x2
3Fより
EM-TKEE0.5-20P (E31)
EM-TKEE0.5-10P (E31)
EM-AE1.2-2Cx3  (E25)
EM-S-7C-FB     (E31)
空配管         (E31)
１Fヘ
床貫通機械50φx5
防火区画処理

ＴＴ

ＴＴ Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

Ｉ

５０

電話設備・インターホン・テレビ視聴・トイレ呼出
　電気錠　２階平面図（改良後）

EM-EBT0.4-2P(PF16）
天井内ころがし

EM-TKEE0.5-20P   (E31)
EM-FCPEE0.65-10P (E31)
空配管           (E31)
3Fヘ
EM-TKEE0.5-20P   (E31）
空配管           (E31)
M-AE1.2-3Cx2     (E25)
床貫通機械50φx3
防火区画処理

LT-A2

LPT-B2

情報盤

電話引込口

空配管　（ZGP36)
E14sq    (ZGP22)
2階梁面露出配管

P.BOXSS300x300x200WP.Z35

P.BOXSS300x300x200WP.Z35

空配管　（ZGP36)
E14sq    (ZGP22)

空配管(既25)

配管用防水ｷｬｯﾌﾟ

空配管(既25)

EM-FCPEE0.9-3P(既19)

EM-EBT0.4-2P(E19)

EM-TKEE0.5-20P   (E31)x2
EM-FCPEE0.65-10P (E31)
EM-AE1.2-3Cx2    (E25)
空配管           (E31)
空配管           (E31)
壁貫通機械50φx6
防火区画処理

EM-TKEE0.5-20Px3
EM-FCPEE0.65-10P
EM-AE1.2-3Cx2

x5

63φx2

x5

EM-TKEE0.5-20P
空配管   (PF28)x2

P.BOXSS300x300x100C-2個

EM-TKEE0.5-10Px2 
EM-TKEE0.5-20P
EM-AE1.2-3Cx3

EM-S-5C-FB

EM-S-5C-FB

EM-S-5C-FB

詳細図参照

EM-EBT0.4-2P(E19)

EM-S-7C-FBx2テレビ
空配管  (E31)防災用

P.BOXSS300ｘ300ｘ200C

空配管　（PF28)ｘ2
E14sq    (PF22)

x3

x6

x3

空配管　（PF28)ｘ2
E14sq    (PF22) EM-EBT0.4-2P(PF16)

EM-FCPEE0.9-3P(既19)

放送設備と共用

放送設備と共用

放送設備と共用

放送設備と共用

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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屋根

屋根

屋根

屋根

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ

ＴＴＴ

Ｔ

Ｔ

BP

Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ

ＴＴＴ

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｉ

５１
インターホン設備・テレビ視聴
　３階平面図（改良後）

LPT-B3
新設盤

EM-S-7C-FB(既25)ﾃﾚﾋﾞ
防災用　　(既25)

空配管　(既25)

配管用防水ｷｬｯﾌﾟ

空配管(既25)

LPT-A3

LPT-B3
新設盤

LPT-A3

MM1-A 梁巻

EM-FCPEE0.65-10P

EM-EBT0.4-2P(PF16）
天井内ころがし

EM-TKEE0.5-10P(E31)
EM-S-7C-FB    (E31)
防災用　　    (E31)
床貫通機械50φｘ3
防火区画処理

EM-TKEE 0.5-10P
EM-S-7C-FB
天井内ころがし
防災用　　(E31)

EM-S-7C-FB(既25)ﾃﾚﾋﾞ
防災用　　(既25)

J J

EM-TKEE0.5-20P   (E31)
EM-FCPEE0.65-10P (E31)
空配管           (E31)
床貫通機械50φｘ3
防火区画処理

ｘ3

63φx1

EM-FCPEE0.9-3P(既19）

以降余長2ｍ

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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【 ＰＨ階平面図 】

【 ＰＨ階平面図 】
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屋上
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階段室Ｃ

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟
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J
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YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD
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TRD TRD TRD TRD

TRD TRD TRD TRD TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD

TRD TRD

TRD

屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

５２

テレビ視聴設備　屋根平面図（改良後）

EM-S-7C-FB(既25)TV
防災用　　(既25)

UHF全帯域SUS
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ側面型
4.0ｍ3段ﾎﾟｰﾙ
側面取付金具
ｱﾝｶｰ新設ｹﾐｶﾙ
SUS16mm

ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱(埋込型)H=1500
W800×H600×D240(扉40)
内部機器 ﾌﾞｰｽﾀｰSH-1
扉塗装・内部機器新設

防災用ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ

EM-S-7C-FB(既25)TV
防災用　　(既25)

EM-S-7C-FB(既25)TV
防災用　　(既25)

P.BOX SS200×200×150WP Z35

空配管　(G28Z)：防災用
露出配管

EM-S-7C-FB (G28Z)：テレビ
露出配管

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

教師系
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生徒系
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５３

情報設　１階平面図（改良後）
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LPT-B1

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)

LPT-A1

EM-UTP-Cat6A(PF22)

J

EM-UTP-Cat6Ax4（E31)
2Fヘ

EM-UTP-Cat6Ax2(E25)

SH230-18GP
(既.16ﾎﾟｰﾄ)

GS908M
(既.8ﾎﾟｰﾄ)
再取付

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
他5教室同じ

R7年工事

EM-UTP-Cat6A×2

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】
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情報設備　２階平面図（改良後）
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情報盤

詳細図参照
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LPT-B3

EM-UTP-Cat6Ax2(E31)
３Fヘ
EM-UTP-Cat6Ax4（E31)
１Fヘ
床貫通機械50φｘ1
防火区画処理

EM-UTP-CAT6A (E31)

EM-UTP-CAT6Ax2(E31)

EM-UTP-Cat6Ax4 (E31)
空配管         (E31)
壁貫通機械50φｘ2
防火区画処理

x5

EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)
3Fヘ
EM-UTP-Cat6Ax2 (E31)
床貫通機械50φｘ1
防火区画処理

LT-A2

JJ

①SH230-18GP
　(既.16ﾎﾟｰﾄ)再取付
②GS916M
　(既.16ﾎﾟｰﾄ)再取付

SH230-18GP
(新.16ﾎﾟｰﾄ)

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
他6教室同じ

R7年工事

EM-UTP-Cat6A×2

EM-UTP-Cat6A×4

EM-UTP-Cat6A×4

EM-UTP-Cat6A×2

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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特

特
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特

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

放送室

階段室Ａ

(FL+100) 第二音楽室

(FL±0)

音楽準備室

階段室Ｃ
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,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
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1
0
,
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0
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Ｎ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

ＷＣ ＷＣ

特 特

水呑

水呑 廊下

バルコニー

バルコニー

第一音楽室

(FL±0) 図工室

水呑

YA0 YA5

4,2903,7106,2901,710

3
8
,
5
0
0

1
0
,
8
8
5

XA0

XA28

屋根

屋根

60,000 32,700 22,000

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X53 X54

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 13,000 4,5004,500

屋根

屋根

屋根

屋根

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

屋根

屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

MJ

MJ

生徒系
2F(2)-3

生徒系
2F(2)-4

生徒系
2F(2)-5

生徒系
3F(1)-1

生徒系
3F(1)-2

生徒系
3F(1)-3

生徒系
3F(1)-4

生徒系
3F(1)-5

生徒系
3F(1)-6

生徒系
3F(1)-7

生徒系
3F(2)-4

生徒系
3F(2)-5

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

SH230-18GP
(新.16ﾎﾟｰﾄ)

SH230-18GP
(既.16ﾎﾟｰﾄ)
再取付

生徒系
3F(2)-1

情報設備　３階平面図（改良後）
５５

AP

AP AP

AP

MJ

MJ MJ MJ

MJ MJ MJ MJ

MJ HUB
8

再 再

再 再 再 再

再

新 新

新

新

T-3-2

LPT-B3

LPT-A3LPT-A3

EM-UTP-Cat6Ax2（E31）
床貫通機械50φｘ1
防火区画処理

EM-UTP-Cat6Ax2（E31）
床貫通機械50φｘ1
防火区画処理

63φx1

MM1-A 梁巻

EM-UTP-Cat6Ax2

GS908M
(既.8ﾎﾟｰﾄ)
再取付

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線
他6教室同じ

幹線動力図
MKﾀﾞｸﾄ内配線幹線動力図

MKﾀﾞｸﾄ内配線

R7年工事

Ｒ７年屋内運動場棟工事



Y3Y4Y5

Y6Y7Y8
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,
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8
,
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8,000 8,000 8,000600

Y31

X37

X38

X39
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X5

X6

6
,
0
0
0

8
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

Ｎ

4,0004,600

廊下

校長室

廊下

印刷室

倉
庫

（応接､会議室）

Ｐ
Ｓ

教員室

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:50

A3 1:100

熊
倉 Ｅ

５６

電話・情報設備　職員室平面詳細図（改良後）

HUB-8

HUB-8

HUB-16

HUB-8

HUB-16

HUB-16HUB-16

HUB-16

HUB-8

ＴＡ

ＴＡ

T1

IP

T1

IP

T1
校内電話機　弱電姿図参照

ﾀｰﾐﾅﾙ端子10P

(OA床取り出し保護ｶﾊﾞｰ付)TA

ＴＡ

IP T1

ＴＡ

IP
IP電話機（再利用）

天井隠ぺい配管

天井内・ＯＡ床内ケーブルころがし配線

〈電話・情報設備〉

注記

１．特記なき配線は下記による。
床隠ぺい配管

EM-BTIEE0.5-2P+EM-UTP0.5-4P(Cat6A)

EM-UTP0.5-4P(Cat6A)

EM-UTP0.5-4P(Cat6A)x2 OA床配線

OA床配線

OA床配線

EM-TKEE0.4-5P OA床配線

AP

AP
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

(参考型式 ACERA1320)

新

Ｔ
A

Ｔ
A Ｔ

A
Ｔ

A

Ｔ
AＴ

A
Ｔ

A

校内電話機　弱電姿図参照
Ｔ

A

再

再

再

再

S

J J J

S

S
J

複合機

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

PCﾗｯｸ 冷蔵庫

ｼｭﾚｯﾀｰ ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

加
湿
器加

湿
器

情報盤（L-１）情報盤（L-１）

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝⅡ用ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
大丸ﾉｽﾞﾙP

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝﾀﾁｱｹﾞ

EM-UTP0.5-4P(CAT6A)x2
EM-EBT0.4-2Px2
ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝｱﾙﾐ４号

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A)8極8芯x1

TEL6極4芯x1

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A8極8芯x2

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2423)

2P15A(E)x2 抜止

TEL6極4芯x2

OA床ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433)

2P15A(E)x2 抜止

OA床複合ｺﾝｾﾝﾄ 

(参考型式 RL2433-NR3170)

2P15A(E)x2 抜止

情報CAT6A)8極8芯x1

TEL6極4芯x1

(参考型式 AT-SH230-18GP)

ｲﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｽｲｯﾁ

ﾚｲﾔ2,PoEｽｲｯﾁ

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB16ﾎﾟｰﾄ

(参考型式 EHB-UG2B08-S)

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB8ﾎﾟｰﾄ

10P

10P

10P

EM-UTP0.5-4P(CAT6A)x2
EM-EBT0.4-2Px2

EM-UTP0.5-4P(CAT6A)x2
EM-EBT0.4-2Px2

10P

10P

L3ｽｲｯﾁ
X530L-28GTX
(既.24ﾎﾟｰﾄ)
VPNﾙｰﾀｰ
再取付

新

新

新

新新

新

新

ﾚｲﾔ2 Giga対応

以降､
電話設備･ｲﾝﾀｰﾎﾝ･ﾃﾚﾋﾞ視聴･ﾄｲﾚ呼出
･電気錠 2階平面図(改良後)参照



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

５７
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 自動火災報知設備系統図（改良後）

【 凡例 】

２８ ４５

１Ｆ

配 線 系 統 図

８１０

２Ｆ

１２１５

ＳＴ

１９

称名 摘 要

複 合 受 信 機 註記参照

記 号

凡 例 註 記

１ 特記なき配線は下記に示す。

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-4C

EM-HP0.9-2C

EM-HP1.2-3C

２

３ 防火区画貫通等は防火処理の事とする。

ＥＶ制御盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報の事とする。４

５ 複合受信機の仕様及び表示内訳は下記に示す。

配線の立上げ等は電線管保護の事とする。

Ｐ型１級　６０回線　蓄積型　壁掛型　窓式

自火報　　　　　　　　　　　　２９回線

EM-AE0.9-2C(既設配管19) EM-AE0.9-4C(既設配管19)

EM-AE0.9-4C(19)

EM-AE0.9-2C(19)

EM-HP0.9-2C(19)

EM-HP1.2-3C(19)

防排煙　　　　　　　　　　　　１２回線

　　　（消火栓ポンプ故障）　　　１回線

　　　（呼水槽減水）　　　　　　１回線

予　備　　　　　　　　　　　　１２回線

諸警報（消火栓ポンプ起動）　　　１回線

諸警報（ガス漏れ警報）　　　　　４回線

合　計　　　　　　　　　　　　６０回線

４３ ２１

９７ ７６

１４１１
ＳＴ

１８
１２９１１

ＳＴ

２０

８

１３
ＤＳ

１６

ＰＳ

１６

３

ＳＴ

２１

２３

２４ ２５ ２７

２７

２６

ステージ下

ＲＦＲＦ

２

５ ６

１

４

１

～

３Ｆ

ＤＷ

１８

ＤＳ

１７
１０

２９

消火栓組込型

３種

別途建築工事

光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 器知 非蓄積型

自 動 閉 鎖 装 置 防火ドア　　　ラッチ式

自 動 閉 鎖 装 置 防火シャッター　　

２種差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器

２種差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器

２種差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 天井裏

ステージ下

１種定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器 防水型

２種差 動 式 分 布 型 感 知 器 露出型収容箱付　　３個用

２種

空 気 管

光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 器知 非蓄積型

メッセンジャー付

２種光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 器知 非蓄積型

終 端 器

既設点検ＢＯＸ再使用

２種

電 子 ブ ザ ー

消 火 栓 始 動 装 置 ＡＣ２００Ｖ／３０Ｖ　２Ａ

表 示 灯 ＡＣ２４Ｖ　ＬＥＤ

機信発

電 鈴 ＤＣ２４Ｖ

Ｐ型１級

露出型

内蔵

内蔵

機 器 収 容 箱

副 受 信 機

機 器 収 容 箱

６０回線

警 戒 区 域 線

自火報警 戒 区 域 番 号

制 御 番 号 防排煙

警 戒 区 域 番 号

警 戒 区 域 番 号

警 戒 区 域 番 号

自火報　　天井裏

自火報　　ステージ下

ガス漏れ　警報

EM-HP0.9-10P(既設配管39)

EM-HP1.2- 5P(新設配管25)
EM-HP0.9-5PEM-HP0.9-5P

EM-HP0.9-15P

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-5P(新設配管25)

EM-HP0.9-5P(既設配管25)

EM-HP1.2-5P(新設配管25)

EM-HP0.9-5P(既設配管25)

EM-HP0.9-15P

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-10P

EM-HP0.9-10P

EM-HP1.2-10P

EM-HP0.9-15P EM-HP0.9-10P(既設配管25)

EM-HP1.2- 5P(新設配管25)

EM-HP1.2- 5P(新設配管25)

EM-HP0.9-10P(既設配管31)
EM-HP0.9-10P(既設配管31) EM-HP0.9-10P(既設配管25)

EM-HP1.2-5P(新設配管25)

EM-HP0.9-5P(既設配管25)

EM-HP1.2-5P(新設配管25)

EM-HP0.9-5P(既設配管25)

EM-HP1.2-5P(新設配管25)

EM-HP0.9-5P(既設配管25)
EM-HP0.9-10P×4

EM-HP0.9- 5P(新設配管25)

[EM-HP0.9-10P(新設配管31)]×4

H

H H

H

ｘＸ

Ｒ７年屋内運動場棟工事



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X53 X54X3ｂ X4ｂ X10 X51 X52

70,000 8,700 22,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,0004,000 4,0007005,500 4,0002,0002,500

Y1
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Y4

Y5

控室Ａ

控室Ｂ機械室 ステージ

放送室

廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ廊下

DS

ホール

W.WC 器具庫

昇降口

Ｕ

M.WC
ホール

Ｄ

Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

特

特特

特 特

倉庫

Ｕ

特

ﾜｺﾞﾝ置場

SS

SS

SS

保健室

水呑場

屋内運動場
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Y56

Y57

Y58
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Y31
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Y33

屋内運動場棟普通教室棟

普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

倉庫

職員昇降口

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

水呑

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

休憩室
休憩室

管理員室 (FL-400)
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0
0
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0
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8
,
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0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
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0

6
0
0

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0

ﾛｯｶｰ室

ﾛｯｶｰ室 休憩室

休憩室

廊下

（２）
校長室

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室

（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）

重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

見附特別支援学校

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

家庭科室

スロープ

スロープ

スロープ

特別教室棟

Ｎ

トレンチ

受水槽

キュービクル

配膳

DW

倉庫

特

Ｕ

更衣室更衣室

ＭＷＣ

ＷＷＣ
通路

特

プレイルーム
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）
５８

自動火災報知設備　１階平面図（改良後）
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】
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自動火災報知設備　２階平面図（改良後）
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋根
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屋根

雪止め

防災倉庫

相談室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】
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自動火災報知設備　３階平面図（改良後）
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【 凡例 】
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

６１

自動火災報知設備　屋根平面図（改良後）
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A1 1:600

A3 1:1200倉
熊 ６２

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

3,
00

0

ED

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ盤20KW（別途）

2.0x1

ED

2.0x1太陽光発電設備

H

ED

ED

H

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ盤20KW（別途）

2.0x1

2.0x1

（１）埋設深さは、ＧＬ-６００以上とし、埋設標識シート布設の事。

（２）屋外 露出配管部分は、亜鉛メッキ鋼管とする。

（３）図中シンボルは下記による。

ケーブル埋設標示 コンクリート製

註 記

ハンドホールH

（４）パワーコンデショナー盤内立上げの各ケーブルは余長を見込む事。（接続は別途工事）

Ｈ１－９＋Ｒ２Ｋ－６０

円部分拡大図　 縮尺 1/200

ｹｰﾌﾞﾙ埋設標撤去-2本

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ残置

配線撤去
配管切断箇所

配線撤去
配管残置

既設引込柱
CP-12-350-19
全て撤去 6KVCV22sq-3C     （PE70）

600V3.5sq-2C     （PE28）
空配管            (PE36)
EM-CE-E60sq       (FEP65)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
全て撤去

6KVCV22sq-3C(FEP80)
600V3.5sq-2C(FEP30)
全て撤去

HH600x1000x1500　600φ
中体重防水蓋全て撤去　3基

6KVCV22sq-3C(PE70)
600V3.5sq-2C(PE28)
全て撤去

EM-CET 60sq       (FEP65)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
配線撤去、配管残置

EM-CET 60sq       (FEP65)
EM-CEES2sq-2C+3Cx2(FEP50)
全て撤去

P.BOX

GL

玉碍子

DGRPAS付属品

E5.5□

高圧引込柱　参考装柱図

EAD  E5.5□ (VE16)
E A  E14□ （VE16)

高圧計器箱取付金具×1組
WH(別途)

ｽﾃﾝﾚｽ製

PAS～GR

VCT～WHM

接 地

CH

3φ3W 6,600V 50HZ

高圧引下げ用電線 PDC22sq

支線 22sq

高圧気中負荷開閉器
PAS7.2kv200A     
DGRy付    

引込柱CP12m-19cm-3.5kN   
電柱既設、    
軽量腕金L=1200x3、L=900x1
ｱｰﾑﾀｲ、ﾋﾟﾝ碍子×3 
他装柱材一式 新設        

電話

付属ｹｰﾌﾞﾙ     (VE28)

E14sq         (VE16)

電力付属ｹｰﾌﾞﾙ (VE28)

耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ

支線棒

支線ﾌﾞﾛｯｸ

空配管        (PE28)

空配管        (PE28) 電話

E14□

E A(LA) E D

600VCV3.5sq-2C(PE28)

6kV CV22sq-3C (PE70)

GRY電源

引込用

6kV CV22sq-3C (PE70) 高圧引込

電力付属ｹｰﾌﾞﾙ (VE28) VCT～WHM

電力支給品
VCTｘ2

避雷器x3

電力引込口
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
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【 凡例 】

443WP

幹線設備 系統図

ＲＳＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

ＥＭ－ＣＥＴ１００□,Ｅ２２□（Ｇ５４）

ＡＣ－２

既設キュービクルを改修

ＡＣ-１-１

ＡＣ－３

ＡＣ-１-２

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□（Ｅ６３） ＡＣ-１-１

ＡＣ－２

ＡＣ－３

ＡＣ-１-２

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□ ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□（Ｇ５４）

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

ＥＭ－ＣＥＴ３８□（Ｅ３９）　　

ＥＭ－ＣＥＴ３８□,Ｅ８□（Ｇ３６） ＥＭ－ＣＥＴ３８□,Ｅ８□（Ｅ３９）

ＥＭ－ＣＥＴ３８□,Ｅ８□（Ｇ３６）

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｇ７０）　　

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｇ７０）　　ＥＭ－ＣＥＴ１００□

ＥＭ－ＣＥＴ１００□

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□

ＥＭ－ＣＥＴ１００□

ＥＭ－ＣＥＴ１００□

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ３８□（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ１４□（Ｇ５４）

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ１４□（Ｇ５４）

ＥＭ－ＣＥＴ１００□,Ｅ２２□（Ｇ５４）

ＥＭ－ＣＥＴ６０□,Ｅ２２□

ＥＭ－ＣＥＴ１００□

ＥＭ－ＣＥＴ１００□,Ｅ２２□（Ｅ７５）

333WP 333WP
553 553WP 553WP

既設Ｐ.Ｂ

443WP

443WP

100φ×3 100φ×3 100φ×3

100φ×3

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

ＥＭ－ＣＥＴ１００□（Ｅ７５）　　

553WP433WP

553WP433WP

ＥＭ－ＣＥＴ１００□,Ｅ２２□

６３

幹線設備系統図（改良前）
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所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 受変電設備単線結線図（改良前）
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

100V700 管理員室・宿直室
電気室・機械室

100V

ｺﾝｾﾝﾄ

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

870 WWC・更衣室 100V

100V760

1040 100V

照明

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 9,250VA

照明

廊下・倉庫・外部
階段・配膳

昇降口

ﾖﾋﾞ

100V 700ｺﾝｾﾝﾄ 保健室・倉庫

100V ﾖﾋﾞ

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明100V 保健室

100V

1120

照明
宿直室・管理員室
電気室・機械室

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明

ﾎｰﾙ・ﾎﾟｰﾁ
職員昇降口

函体寸法 600W× 800H×150D
扉寸法   640W× 840H× 15D

盤形式 埋込型

NFB 3P 100A

1φ3W210/105V

NS×10

L-A1

計   3,370VA計   3,755VA

NFB

3P100AF/50AT
100VL-S1

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1065

870

100V880 1-2

100V

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

880 旧ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 100V

100V920

880 100V

照明

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 13,310VA

照明

廊下･階段室D
低学年昇降口･ﾎｰﾙ

特別支援1

ｺﾝｾﾝﾄ

100V 880照明 特別支援2

100V 照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明100V ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

100V

1140

照明 学童ｸﾗﾌﾞ

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

函体寸法 600W× 800H×150D
扉寸法   640W× 840H× 15D

盤形式 埋込型

NFB 3P 100A

1φ3W210/105V

NS×16

L-B1

計   6,650VA計   6,660VA

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

880

880

12

14

16
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
800

1-2･1-1

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

100V11

13

15

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

1200

800

特別支援1･2

WC

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ

100V

100V

100V

880 1090 学童ｸﾗﾌﾞ･
新､旧ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

1-1

100VL-1W
1φ3W200/100V
EM-CE 5.5ﾛ-3C

1,924 WC

1200

100V

100V

ﾖﾋﾞ

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT

930 100V

100V1000

200 100V

照明・換気扇

ｺﾝｾﾝﾄ

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT

計 4,515VA

ｺﾝｾﾝﾄ

給食室

給食室

100V ﾖﾋﾞ

100V

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT

照明・換気扇100V 倉庫・下流
・給食室

100V

1000

換気扇・ｺﾝｾﾝﾄ 休憩室･ﾜｺﾞﾝ置場

100V

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT

MCB

1P50AF/20AT
ｺﾝｾﾝﾄ 給食室

函体寸法 500W× 800H×150D
扉寸法   540W× 840H× 15D

盤形式 埋込型

ELB 3P 50A

1φ3W210/105V

NS×10

L-S1(給食室)

計   2,130VA計   2,385VA

1 2

400

985

ﾖﾋﾞ

3 4

ﾖﾋﾞ

5

7

6

8

9 10

給食室

100V

100V

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

915 100V

100V850

920 100V

照明・換気扇

照明・換気扇

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 21,015VA

照明

児童会室・家庭科室

相談室

100V 照明・換気扇

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明・換気扇100V 理科室･ﾜｺﾞﾝ置場

100V

610

照明・換気扇 家庭科室

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明・換気扇 WWC・MWC

函体寸法 700W×1400H×150D
扉寸法   740W×1440H× 15D

盤形式 埋込型

ELB 3P 150A

1φ3W210/105V

NS×32

L-A2

計   9,450VA計  11,565VA

1 2

660

900

照明・換気扇

3 4

照明・換気扇

5

7

6

8

9 10

理科準備室
・理科室

12

14

16

18

20
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
480

480

600

印刷室

理科室

教員室

ｺﾝｾﾝﾄ

照明

照明・換気扇

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

100V

100V

100V

100V

100V

11

13

15

17

19

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
1140

100V ｺﾝｾﾝﾄ

100V

照明100V 教員室

100V 照明・換気扇 教員室

100V 照明 廊下・階段室C

420

580

ｺﾝｾﾝﾄ

22

24

26

火

30
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
500

800

300

教員室

印刷室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

火報

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

100V

100V

100V

100V

100V

21

23

25

27

29

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
400

100V ｺﾝｾﾝﾄ

100V

ｺﾝｾﾝﾄ100V 相談室

100V ｺﾝｾﾝﾄ 応接、会議室

100V ｺﾝｾﾝﾄ 教員室

700

400

ｺﾝｾﾝﾄ

31
1P50AF/20AT

100V ﾖﾋﾞ 32
NFB

1P50AF/20AT
ﾖﾋﾞ 100V

NFB

1645

610

900

600

1000

1000

900

1505

600

500

100

廊下・階段室B

校長室

理科室

家庭科室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・きこえの教室
ことばの教室他

応接、会議室

理科室

家庭科室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科室

教員室

**** 校長室

650 100V

100V628

洗浄・暖房便座

照明
ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

計 1,924VA

便所・前室

洗浄便座100V 男子便所

100V 小便器ｾﾝｻｰ他 便所・前室

ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

函体寸法 500W× 800H×200D
盤形式 露出型

MCCB3P
50/30AT
中性線欠相保護付

L-B1より
EM-CE5.5□-3C
1φ3W200/100V

L-1W

計   1,278VA計     646VA

146

500 女子便所1 2

3 4

Ｔ Ｔ

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする
タイムスイッチ仕様                  
週間式ＪＩＳ協約形停電補償付        
電子式１５Ａ                       
最少動作時間１分                   

６５
分電盤結線図（改良前）No.1
LA-1・LB-1・L-1W・L-S1・LA-2

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

回路番号 容量 (VA) 負荷の種類供給室名ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 備 考

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

回路番号 容量 (VA) 負荷の種類供給室名ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 備 考

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
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設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
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熊
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所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

100V

100V

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

880 100V

100V850

880 100V

照明

照明・換気扇

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 10,770VA

照明

WC

特別支援4

100V 照明

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明100V 2-1

100V

880

照明 特別支援3

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明 PCﾙｰﾑ

NFB 3P 100A

1φ3W210/105V

NS×14

L-B2

計   5,490VA計   5,280VA

1 2

880

880

照明

3 4

ｺﾝｾﾝﾄ

5

7

6

8

9 10

2-1

100V

100V

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
12

14

11

13

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

廊下・倉庫 960

8803-2

1200

880 3-1

2-1・2-1・
特別支援3

PCﾙｰﾑ・
特別支援4

800 800 3-1・3-2

100V

100V

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

670 100V

100V790

800 100V

照明

照明・換気扇

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 15,005VA

照明

第一音楽室

図工準備室

100V 照明・換気扇

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明・換気扇100V 音楽準備室・
第二音楽室

100V

690

照明 音楽準備室

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明・換気扇 WWC・MWC

ELB 3P 150A

1φ3W210/105V

NS×32

L-A3

計   6,925VA計   8,080VA

1 2

570

700

照明

3 4

照明・換気扇

5

7

6

8

9 10

第二音楽室・
ﾜｺﾞﾝ置場

12

14

16

18

20
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
1025

720

440

*****

*****

図書室

ｺﾝｾﾝﾄ

照明・換気扇

*****

*****

照明

100V

100V

100V

100V

100V

11

13

15

17

19

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
1330

100V ｺﾝｾﾝﾄ

100V

照明100V 図書室

100V ***** *****

100V 照明・換気扇 司書室

720

720

ｺﾝｾﾝﾄ

22

24
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
ﾖﾋﾞ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

21

23

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

ｺﾝｾﾝﾄ100V ﾜｺﾞﾝ置場

100V ﾖﾋﾞ

1000

720

630

400

600

960

720

400

400

廊下・階段室B

図書室

音楽準備室・
第一音楽室

図書室

図工室

図書室

第二音楽室

図工室・
図工準備室

750 100V

100V639

暖房便座

照明
ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

計 1,794VA

便所・前室

暖房便座100V 男子便所

100V 小便器ｾﾝｻｰ他 便所・前室

ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

MCCB3P
50/30AT
中性線欠相保護付

L-B2より
EM-CE5.5□-3C
1φ3W200/100V

L-2W

計   1,389VA計     405VA

255

150 女子便所1 2

3 4

Ｔ Ｔ

**** 100V****
NFB

1P50AF/20AT

計 ****VA

****100V ****
NFB

1P50AF/20AT

函体寸法 700W×1000H×150D
盤形式 露出型　（半埋込）

NFB 3P 50AF/30AT
(表面操作) 

1φ3W210/105V

NS×2

LP-S2

計   ****VA計   ****VA

**** ****

R

1 2

（分電盤扉に取付）

(表面操作) (表面操作)

1200 100V

100V1200

生徒ﾊﾟｿｺﾝ

生徒ﾊﾟｿｺﾝ
ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

計  8,400VA

PCﾙｰﾑ

教師卓ﾊﾟｿｺﾝ100V PCﾙｰﾑ

100V 生徒ﾊﾟｿｺﾝ PCﾙｰﾑ

ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

函体寸法 500W× 800H×200D
盤形式 露出型（半埋込）

MCCB3P
50/30AT
中性線欠相保護付

L-B2より
EM-CE5.5□-3C
1φ3W200/100V

L-PC

計   3,600VA計   4,800VA

1200

1200 PCﾙｰﾑ1 2

3 4

6
2P50AF/20AT

1200 英語教室 壁PCｺﾝｾﾝﾄ 100V5

7

ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT
1200

1200英語教室

英語教室

壁PCｺﾝｾﾝﾄ

壁PCｺﾝｾﾝﾄ

100V

100V

ELCB

函体寸法 500W× 800H×200D
盤形式 露出型

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする
タイムスイッチ仕様                  
週間式ＪＩＳ協約形停電補償付        
電子式１５Ａ                       
最少動作時間１分                   

動力盤と一体型

函体寸法 600W× 800H×150D
扉寸法   640W× 840H× 15D

盤形式 埋込型

函体寸法 700W×1200H×150D
扉寸法   740W×1240H× 15D

盤形式 埋込型

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする

100V

100V
MCCB

1P50AF/20AT

MCCB

1P50AF/20AT
100V

100V

MCCB

1P50AF/20AT

MCCB

1P50AF/20AT

ELCB3P
50/30AT
中性線欠相保護付

L-S3より
IV5.5□x3+E2.0
1φ3W200/100V

スタジオ盤

1 2

3 4

6
1P50AF/20AT

100V5

7

MCCB

1P50AF/20AT

MCCB

1P50AF/20AT

100V

100V

MCCB

函体寸法 700W×700H×150D
扉寸法   740W×740H× 15D

盤形式 埋込型

8
1P50AF/20AT

MCCB

NS×8

６６
分電盤結線図（改良前）No.2
L-B2・L-2W・LP-S2・L-PC・L-A3・スタジオ盤

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

６７

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

分電盤結線図（改良前）No.3
L-B3・L-S3・L－3W・1P-AC

【 凡例 】

100V

100V

照明

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

880 100V

100V850

880 100V

照明

照明・換気扇

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

計 10,710VA

照明

WC

5-1

100V 照明

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

照明100V 6-1

100V

880

照明 特別支援5

100V

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
照明 5-2

NFB 3P 100A

1φ3W210/105V

NS×14

L-B3

計   5,490VA計   5,220VA

1 2

880

880

照明

3 4

ｺﾝｾﾝﾄ

5

7

6

8

9 10

6-2

100V

100V

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ
NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT
12

14

11

13

NFB

1P50AF/20AT

NFB

1P50AF/20AT

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾖﾋﾞ

100V

100V

廊下・倉庫 900

8803-2

1200

880 4-1

6-1・6-2・
特別支援5

5-2・5-1 800 800 4-1・4-2

500 100Vｺﾝｾﾝﾄ
NFB

1P50AF/20AT

計  2,030VA

照明・換気扇100V 前室・放送室
・ｽﾀｼﾞｵ

NFB

1P50AF/20AT

函体寸法 700W×700H×160D
扉寸法   700W×700H× 60D

盤形式 露出型（半埋込）

NFB 3P 50AF/30AT
(表面操作) 

1φ3W210/105V

NS×2

L-S3

計    500VA計   1,530VA

1530 前室・放送室
・ｽﾀｼﾞｵ

1 2

（放送室入口蛍光灯）

(表面操作) (表面操作)

750 100V

100V639

暖房便座

照明
ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

計 1,794VA

便所・前室

暖房便座100V 男子便所

100V 小便器ｾﾝｻｰ他 便所・前室

ELCB

2P50AF/20AT

ELCB

2P50AF/20AT

MCCB3P
50/30AT
中性線欠相保護付

L-B3より
EM-CE5.5□-3C
1φ3W200/100V

L-3W

計   1,389VA計     405VA

255

150 女子便所1 2

3 4

Ｔ Ｔ

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－２ ＡＣＰ－３ ＡＣＲ－１ ＡＣＲ－１

４０ＡＦ／４０ＡＴ

ＥＬＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＥＬＢ３Ｐ

３０ＡＦ／１５ＡＴ

ＥＬＢ３Ｐ

３０ＡＦ／１５ＡＴ

ＥＬＢ３Ｐ

５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＥＬＢ３Ｐ

１ ２ ３ ４ ５

ＭＣＢ３Ｐ

３Φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクルより

ＣＶＴ２２□ Ｅ５．５（Ｅ３９）

１００ＡＦ／１００ＡＴ

６．３４ ３．９６ ２．５５ １．１７ １．１７

計 １５．１９ＫＷ

鋼板製露出型

１Ｐ－ＡＣ

分岐開閉器は１Ｐモジュ－ルタイプとする
タイムスイッチ仕様                  
週間式ＪＩＳ協約形停電補償付        
電子式１５Ａ                       
最少動作時間１分                   

盤形式露出型              
函体寸法 500W× 800H×200D

盤形式露出型 （鋼板製）    
函体寸法 500W× 800H×120D

(x2)(x2) (x2)

(故障)

(故障)

(故障) (24V)
ﾀﾞｸﾄ内

煙検出器

ﾀﾞｸﾄ内
煙検出器(24V)

ﾀﾞｸﾄ内
煙検出器(24V)

(x2) (x2)

(x2) (x2)

(x2) (x2)

(x2)

(x2)

火報Rｙ

(x3)(x3)

WRLy
(x2)

WRLy

WRLy

函体寸法 600W× 800H×150D
扉寸法   640W× 840H× 15D

盤形式 埋込型

ｽﾀｼﾞｵ盤へ
NFB 3P 50AF/30AT

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

改修前

回路番号 ﾌﾞﾚｰｶの定格容量 容量 (VA) 供給室名 負荷の種類 備 考回路番号備 考 負荷の種類 供給室名 容量 (VA) ﾌﾞﾚｰｶの定格容量

盤名称 盤型式 幹線ｻｲｽﾞ 負荷容量 ＣＯＳ
自動
交互

押釦 Mg RELAY
連動
回路

満水 減水

警報装置

P-M

温水ﾎﾞｲﾗｰ

自立型
1730W
1850H
240D

合計容量 設備負荷名称主開閉器

MCB
3P300A

分岐開閉器 電流計 表示灯

IV80sq

0.4KW
x2

ELB3P15Ax2 ◯◯ ◯ ◯ ◯ｵｲﾙｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ

温水ﾎﾞｲﾗｰ

0.85KW ELB3P15A

1.5KW ELB3P15A ◯ ◯ ◯

◯◯

◯ ◯

◯ ◯

温風炉 10.0KW ELB3P60A

温風炉 10.0KW ELB3P60A

ｴｺﾉﾍﾞﾝﾄ 12.5KW ELB3P100A ◯

◯

◯

加湿器
0.12KW

x8
ELB3P15Ax2 ◯ ◯ ◯ ◯

ELB3P30Ax2
3.7KW
x2

◯ ◯ ◯ ◯ ◯温水ﾎﾟﾝﾌﾟ

温水ﾎﾟﾝﾌﾟ
3.7KW
x2

ELB3P30Ax2 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

11.0KW ELB3P60A ◯ ◯◯

◯

◯

◯

◯

P-S1へ 6.2KW MCB3P50A

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ

予備 ELB3P30A
ｽﾍﾟｰｽｘ3

1P-ACへ MCB3P100A

96.61kW

28.04KW

ﾋﾟﾗｰ

1.5KW MCB3P30Aﾘﾌﾄ

合成調理器

0.4KW

0.4KW

ｻｲﾉ目切機 0.75KW

食器洗浄機 0.95KW

食器消毒
保管庫

0.95KW

ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ
0.4+0.1
+0.75KW

予備

浄化槽 1.5KW MCB3P30A

P-T2へ MCB3P50A

舞台動力用 MCB3P30Ax2

MCB3P30A

MCB3P30A

MCB3P30A

MCB3P30A

MCB3P30A

MCB3P30Ax3

MCB3P30Ax4

◯ ◯◯

P-S1

露出型
を埋込
700W
1600H
200D

ELB
3P50A

IV14sq 6.2kW

P-T1

P-T2

露出型
を埋込
700W
1100H
200D

IV14sq
ELB

3P50A

露出型
500W
900H
170D

IV8sq
ELB

3P30A

LP-S2

露出型
500W
600H
200D

IV5.5sq
ELB

3P30A

工作用機械 MCB3P30A

MCB3P30A工作用機械

◯◯

◯◯

◯◯

◯◯

◯◯ ◯

既設動力制御盤　内訳表　（全て撤去）



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類

６８

R6.3Ａ 282

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:200

A3 1:400
分電盤結線図（改良前）No.4
AC-1-1・AC-2・AC-1-2・AC-3

社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

頓
所

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

【 凡例 】

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１ ２ ３ ４ ５

Ｆ

ＰＬ

ＥＬＣＢ３Ｐ

　感度電流可変形

３Φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクルより

屋外形（ＳＵＳ・Ｗ）

ＡＣ－１－１

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１ ２ ３ ４ ５

ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

６

Ｆ

ＰＬ

ＥＬＣＢ３Ｐ

　感度電流可変形

３Φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣ－２

キュービクルより

屋外形（ＳＵＳ・Ｗ）

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１ ２ ３ ４

Ｆ

ＰＬ

ＥＬＣＢ３Ｐ

　感度電流可変形

３Φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２

キュービクルより

ＡＣ－１－２

屋外形（ＳＵＳ・Ｗ）

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１ ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１ ２ ３ ４ ５

ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

６

ＡＣＰ－１

５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

７

Ｆ

ＰＬ

ＥＬＣＢ３Ｐ

　感度電流可変形

３Φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクルより

屋外形（ＳＵＳ・Ｗ）

ＥＭ-ＣＥＴ　６０ﾛ ＥＭ-ＣＥＴ　３８ﾛ

ＥＭ-ＣＥＴ　１００ﾛ ＥＭ-ＣＥＴ　１００ﾛ

１５０ＡＦ／１５０ＡＴ １５０ＡＦ／１２５ＡＴ

２２５ＡＦ／１７５ＡＴ ２２５ＡＦ／２００ＡＴ

ＡＣ－３

４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７３．０５ ３．０５

４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７ ４.５７

特別支援学級３
南１－１

特別支援学級２ 特別支援学級１ ＣＲ－２ ＣＲ－１

南１－２ 南１－３ 南１－４ 南１－５

音楽室－２音楽室－２音楽室－１音楽室－１
音１－２ 音１－１ 音２－２ 音２－１

ＣＲ－３ ＣＲ－４ 特別支援学級５ 特別支援学級４ ＣＲ－５ ＣＲ－６
南２－１ 南２－２ 南２－３ 南２－４ 南２－５ 南２－６

ＣＲ－１２ ＣＲ－１１ 特別支援学級７ ＣＲ－９ＣＲ－１０ ＣＲ－８ ＣＲ－７
南３－１ 南３－２ 南３－３ 南３－４ 南３－５ 南３－６ 南３－７

計 ２２．８５ＫＷ

計 ２７．４２ＫＷ 計 ３１．９９ＫＷ

計 １５．２４ＫＷ

盤形式露出型 （SUS製）    
函体寸法 560W× 830H×160D

盤形式露出型 （SUS製）    
函体寸法 560W× 1000H×160D

盤形式露出型 （SUS製）    
函体寸法 560W× 700H×170D

盤形式露出型 （SUS製）    
函体寸法 560W× 1200H×160D



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類

６９
R6.3Ａ 282

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
A1 1:200

A3 1:400
分電盤結線図（改良前）NO.5
エアコン盤　ＬＰ－ＤＳ盤

社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

頓
所

令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉

特

特

【 凡例 】

回路番号

負荷名称

負荷容量(kW)

室　　名

AC-1-1 AC-1-2 AC-2 AC-3

ＭＣＣＢ３Ｐ

キュービクル側面　（エアコン盤）

１６．２５ ２７．４２ ３１．９９

盤形式露出自立型（鋼板製）
函体寸法 890W×2000H×250D

２２５ＡＦ／
１５０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／
１２５ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／
１７５ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／
２００ＡＴ

  キュービクルより 
 ３Φ３Ｗ２００Ｖ  
ＥＭ-ＩＥ１００ﾛｘ３

  キュービクルより 
 ３Φ３Ｗ２００Ｖ  
ＥＭ-ＩＥ６０ﾛｘ３

  キュービクルより 
 ３Φ３Ｗ２００Ｖ  
ＥＭ-ＩＥ６０ﾛｘ３

  キュービクルより 
 ３Φ３Ｗ２００Ｖ  
ＥＭ-ＩＥ１００ﾛｘ３

２２．８５

回路 M   MCCB  

E   ELCB  

MM  MMCB  

ME  MELCB 

    AF/AT 

記号回路図記号

主 幹

回 路 構 成

盤 名 称

盤 形 式

電源種別

他

容 量

(VA)

負 荷 名 称

L  照 明

C  ｺﾝｾﾝﾄ

分岐遮断器

備 考

L P - D S

埋 込 型
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

40

50

1,070

660

1,190

500

1,000

600

誘 導 灯

事務室・他

通 路

食 堂

外 灯

休憩室エアコン

事務室エアコン

事務室・他

湯沸室・他

温水器

食 堂

食堂エアコン

汚水ポンプ

予 備

L

L

L

L

L

L

C

C

C

C

C

C

C

OL

WH

ELCB 3P

100/75

NT

E3P 50/30

E3P 50/30

E3P 50/ 

WH

検付

3φ3W 200V

計 4.4KW

2.2KW

2.2KW 室 外 機

室 外 機

予備スペース

検付

（注） 14　　に汚水ポンプ故障警報用ブザー

（押ボタンによる警報停止回路付）を組込むこと。

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

M1P 50/20

1φ3W 200/100V

計 9,710 VA

E3P 50/ 予備スペース

W
F

警備保障 (別途警備工事)

100

700

700

1,100

100

800

1,100 温水器

負荷名称容量変更

負荷名称容量変更

既設盤負荷名称容量変更 残置



Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

2
4
,
6
0
0

構造設計

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

6
,
5
0
0

1
,
2
0
0

控室Ａ

給食室

控室Ｂ

電気室

機械室
倉庫

ステージ
放
送
室DW

倉庫 廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール

ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ

廊下 DS

ホール
廊下

W.WC
器具庫

昇降口

プレイルーム

Ｕ

スロープ

旧デイサービスセンター

風除

M.WCホール

Ｄ
Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

特

倉
庫

Ｕ

特

Ｕ

ﾜｺﾞﾝ
置場

配膳

SS

SS

SS

保健室

水呑場

スロープ

スロープ

特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１

学童クラブ

低学年昇降口

中､高学年昇降口

屋内運動場

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

EXP.J

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

屋内運動場棟普通教室棟

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0 普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

見附特別支援学校

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

倉庫

更
衣
室

更
衣
室

職員昇降口

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

水呑

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

下流

休憩室

休憩室

管理員室

(FL-100)

(FL-400)

X39X31

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室
（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）
重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

家庭科室

トレンチ

消毒保管機

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

S

LF

S

S

T
h

4P20A 
露出形

V.BOX 
W150×H300×D100
ELB3P 30/30

E
3ET

P-T1
L-T1

７０

幹線・動力設備　１階平面図（改良前）

L-A1

60sqx3+E5.5sq(51)
60sqx3+E5.5sq(51)

5.5sqx3+E2.0(25)

空配管 (31)
空配管 (31)

1.6x4-3(31)

1.2x5(19)

L-B1

80sqx3+E5.5sq(51)
80sqx3+E5.5sq(51)
1.2x5       (19)

80sqx3+E5.5sq(51)

5.5sqx3+E2.0(25)

5.5sqx3+E2.0(25)

P.B(WP)

CV3.5sq-4C  (31)
CV3.5sq-4C  (31)
CVV1.25sq-6C(25)

空配管  (31)

空配管  (31)

空配管  (25)

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

空配管  (25)

OBﾌﾞﾗﾝｸP付

150sqx3+E14sq(75)

P-T2

L-T2

150sqx3+E14sq(75)

150sqx3+E14sq(75)

30sqx3+E5.5sq(39)

 30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq (75)
150sqx3+E14sq (75)

 30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq (75)
150sqx3+E14sq (75)

 30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq (75)
150sqx3+E14sq (75)

P.B-7 P.B-7P.B-7P.B-7

 1.2x5        (19)
80sqx3+E5.5sq (51)
80sqx3+E5.5sq (51)
80sqx3+E5.5sq (51)

 30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq (75)
150sqx3+E14sq (75)

P.B-7

P.B-7
P.B-7

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ寸法

ﾌ ﾟ ﾙ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ 寸 法 備 考

P.B100x100x100

符号

P.B-1

P.B150x150x100P.B-2

P.B-4 P.B200x200x150

P.B-3 P.B150x150x150

P.B-5 P.B300x300x150

P.B-6 P.B300x300x200

P.B-7 P.B400x400x200

P.B-8 P.B1500x800x500

WP

P.B-7

P.B

1.2x5        (19)
80sqx3+E5.5sq(51)
80sqx3+E5.5sq(51)
80sqx3+E5.5sq(51)
30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq(75)
150sqx3+E14sq(75)

14sqx3+E5.5sq(31)
14sqx3+E5.5sq(31)
38sqx3+E5.5sq(39)
60sqx3+E5.5sq(51)
60sqx3+E5.5sq(51)

38sqx3+E5.5sq(39)

14sqx3+E5.5sq(31)

14sqx3+E5.5sq(31)

P-S1

L-S1

2.0x3+E2.0(25)

14sqx3+E5.5sq(31) P-S1盤
14sqx3+E5.5sq(31) L-S1盤
38sqx3+E5.5sq(39) L-A1盤
60sqx3+E5.5sq(51) L-L2盤
60sqx3+E5.5sq(51) L-A3盤
1.2x5        (19)
80sqx3+E5.5sq(51) L-B1盤
80sqx3+E5.5sq(51) L-B2盤
80sqx3+E5.5sq(51) L-B3盤
30sqx3+E5.5sq(39) P-T1盤
150sqx3+E14sq(75) L-T1盤
150sqx3+E14sq(75) L-T2盤

P.B

P.B-7

P.B-8

80sqx3+E22sq(63)

1.2x4(19)

詳細図参照

P-M

CV8sq-2C

手元開閉器 MCCB3P50AF
鉄箱入250Wx350Hx200D
2面

ﾊｲﾌﾟﾛ3P30A

CV8sq-3C(VE28)
CV8sq-2C(VE28)
露出配管

VVF2.0-2Cx2(VE28)
露出配管

P-BOX SS300x300x200WP.VE

CV8sq-3C(VE28)
CV8sq-2C(VE28)

露出配管

CV8sq-3C

2.0x3+E2.0(25)

ELB3P 30/30

V.BOX 
W150×H300×D100
ELB3P 60/50

VVF2.0-2Cx2(VE22)

ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
樹脂ﾎﾞｯｸｽ

CV8sq-3C

CV8sq-3C(VE28)

VVF2.0-3C

CV14sq-3C

CV14sq-3C(VE36)

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2個用

CV8sq-3C×2

VVF2.0-3C

1.2x2-2(19)

1.6x2-2(25)
1.2x2-2(19)

Ｒ７年屋内運動場棟工事



8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

X51 X52

X10

普通教室棟 屋内運動場棟

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

2
4
,
6
0
0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0 普通教室棟

特別教室棟

13,000 4,5004,500

X53 X54

Ｕ

ＵＤＤ Ｕ

Ｄ

ＷＣ

理科室

廊下 廊下

家庭科室

校長室

廊下

廊下

廊下

DS

DS

ＷＣ

印刷室

倉
庫

相
談
室

渡り廊下

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

（天井裏）
ステージ

（天井裏）

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

（応接､会議室）

特特

特特

特

特

特 特

屋根
ギ
ャ
ラ
リ
ー

落
下
防
止
 
格
子

ギ
ャ
ラ
リ
ー

落
下
防
止
 
格
子

吹抜け

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

プレールーム

児
童
会
室

Ｐ
Ｓ

EXP.J

普通教室棟 屋内運動場棟

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

ＰＣルーム 特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

特別教室棟

EX
P.

J

屋根

きこえ
の教室

ことば
の教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
７１

幹線・動力設備　２階平面図（改良前）

2.0x3+E2.0(25)

5.5sqx3+E2.0(25)

1.6x4-3(31)

1.2x5(19)

L-A2

L-B2

80sqx3+E5.5sq(51)
1.2x5       (19)

80sqx3+E5.5sq(51)

60sqx3+E5.5sq(51)
60sqx3+E5.5sq(51)

煙検出用投光部 1.2x2(F217)

煙検出用受光部 1.2x2(F217)

煙検出用投光部 1.6x2+1.2x2(F224)

煙検出用受光部 1.6x2+1.2x2(F224)

5.5sqx3+E2.0(25)

空配管 (31)
空配管 (31)

5.5sqx3+E2.0(25)

1.2x2-2(19)
OB.ﾌﾞﾗﾝｸP付

1.6x2-2(25)
1.2x2-2(19)
OB.ﾌﾞﾗﾝｸP付

防水ﾌﾞﾗﾝｸｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ止め

150sqx3+E14sq(75)

150sqx3+E14sq(75)

P.B-7

P.B-7

150sqx3+E14sq(75)

DV-3.2-2C取外し

DV-3.2-3C取外し

CV5.5sq-2C(VE28)
CV5.5sq-3C(VE28)
露出配管

Ｒ７年屋内運動場棟工事



特

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

2
4
,
6
0
0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所
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A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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幹線・動力設備　３階平面図（改良前）
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
頭

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

担　　当製　　図
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倉
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倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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動力設備　屋根平面図（改良前）
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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プ ル ボ ッ ク ス ＳＳ ５００□×３００ＷＰ-ＳＵＳ

ＳＳ ４００□×３００ＷＰ-ＳＵＳ

553WP

記　号

凡　　例

動 力 分 電 盤 結線図参照

プ ル ボ ッ ク ス

プ ル ボ ッ ク ス

ＳＳ ３００□×２００ＷＰ-ＳＵＳ

ＳＳ ３００□×３００ＷＰ-ＳＵＳ

名　　　　　　称 摘　　　　　　要
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注　　記

（１）外部露出配管は「溶融亜鉛メッキ鋼管」を使用する事とする。

（２）空調室外機との接続は、防水２種金属可とう電線管にて接続の事。
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Ｒ７年屋内運動場棟工事

OB-1

配線-5

EM-EEF 1.6-3C(1C:E)(PF22）
EM-CEES2sq-3C　　 （PF22）
天井内ころがし         

露出ｺﾝｾﾝﾄ
2P15Ax1

太陽光表示装置
取外し

配線-5

EM-CEES2sq-3C（PF22）x2
天井内ころがし         
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X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

１

２

３

333WP

４

１ ２

333WP 333WP

３

443WP

553

443WP

553WP

333WP

４ ５ ６

333WP

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

333WP

EM-CET60□,E14□ (G54)

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□          

EM-CET60□,E22□  AC-1-1
EM-CET100□       AC-2

EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□                

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□             

EM-CET100□,E22□    (G70)
EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□                

EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□         

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□        

イ ア ア

ア イ ウ

イ ア ア イ

AC-2

P.B下に取付

AC-1-1へ

(G54)}

(G42)}

(G54)}
}(G54) }(G54)

(G42)}

}(G54)

} (G42)

AC-1-2へ

EM-CET60□,E14□      (G54)
EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□ }(G54)

Ｓ

(MB)

EM-CE5.5-2C･E2.0 ｺﾛｶﾞｼ

EM-CE5.5-2C･E2.0(MB)

開閉器盤 ELB2P20Ax2

EM-EEF2.0-2C・E2.0（PF22)

PAC PAC

EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C×2,E5.5□           

７５

空調設備　２階平面図（改良前）

EM-CET60□,E38□(E63)
EM-CET100□(E75)×2

EM-CET100□,E22□  (E75)

CV3.5□-4C×2(E31)

CV14□-3C+E2.0(E31)

221WP

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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Y5
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,
0
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0
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,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

普通教室棟

特別教室棟

4,000

X4ｂ

4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

廊下 廊下

廊下

廊下

DW

DS

DS

倉
庫

ﾜｺﾞﾝ置場

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

司書室

図書室

音
楽
準
備
室

図
工
準
備
室

図工室

前室

EXP.J

Ｕ

Ｄ

ＷＣ ＷＣ

Ｐ
Ｓ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

普通教室棟 屋内運動場棟

特特 特特

特

特

Ｄ Ｄ Ｕ

６－１ ６－２ 特別支援５

５－２ ５－１ ４－２ ４－１

屋根

18,000

2,000

特

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

スタジオ

放送室

階段室Ａ

(FL+100) 第二音楽室
(FL±0)

音楽準備室

第一音楽室
(FL±0)

(FL+300)

階段室Ｃ

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

Ｘ
１

EX
P.

J

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

１

333WP

２

333WP

３

553WP

100φ

333WP×2

333WP

４

333WP

５ ６

333WP

７

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１
１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

EM-CET100□,E22□

EM-CET100□,E22□    (G70)
EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□                
(G54)}
}(G54)

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□        (G42)}

EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□         

(G54)}

AC-3

P.B下に取付

EM-CE5.5□-4C×2
EM-CE8□-3C,E5.5□      
EM-CET14□ }(G54)

EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□                

EM-CE5.5□-4C
EM-CE8□-3C,E5.5□

EM-CET14□             }(G54)

イ ア ア

ア イ ウア

(G42)}

７６

空調設備　３階平面図（改良前）

EM-CET100□,E22□(E75)

Ｒ７年屋内運動場棟工事



宿直室

電気室

管理員室

廊下

DS

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:50

A3 1:100

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

温水循環ポンプ

機械室

温風暖房機300000kcal/h 温風暖房機250000kcal/h

熱交換器

ボイラー

オイルギアポンプ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ Ｍ ＭＭＭＭ

φ 400

７７

動力設備・機械室詳細図（改良前）

キュービクル側面
（エアコン盤）

配 管 配 線 負荷容量負 荷 名 称
機器
番号

22

11

33

44

55

66

77

88

99 1010

1111 1111 1111 1212 1212 1212

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

消火栓ポンプ
ＨＩＶ
２２sqｘ３＋Ｅ８sq（３９）

3φ200V
15.0kW

オイルギヤポンプｘ２ １.６ｘ３＋Ｅ１.６（２５）
3φ200V
0.4kWx2

3φ200V
2.2kW２.０ｘ３＋Ｅ２.０（２５）直結ブースターポンプ

22

温水循環ポンプ ２.０ｘ３＋Ｅ２.０（２５）
3φ200V
3.7kW

直結ブースターポンプ ２.０ｘ３＋Ｅ２.０（２５）
3φ200V
2.2kW

２.０ｘ３＋Ｅ２.０（２５）
3φ200V
1.5kW

温水循環ポンプ

熱交換器 ２２sqｘ３＋Ｅ８sq（３９）
3φ200V
15.0kW

温水ボイラー ２.０ｘ３＋Ｅ２.０（２５）
3φ200V
1.5kW

温風暖房機
250,000kcal/h

3φ200V
10.0kW

温風暖房機
300,000kcal/h

１４sqｘ３＋Ｅ８sq（３１）
3φ200V
10.0kW

１４sqｘ３＋Ｅ８sq（３１）

１.６ｘ３＋Ｅ１.６（２５）
3φ200V
0.12kWx3

加湿器ｘ3台

加湿器ｘ3台 １.６ｘ３＋Ｅ１.６（２５）
3φ200V
0.12kWx3

38sqx3+E5.5sq(39)

Ｐ－Ｍ

１Ｐ－ＡＣ

1.6ｘ2-2(25)

1.2ｘ2-2(19)

1.2ｘ2-2(19)

1.6x3+E1.6(25)
1.6x3+E1.6(25)
1.6x3+E1.6(25)



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 FREE

A3 FREE

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

A1

A FL40W×1　

FL20W×1　

B FL40W×2 C

C1

FL40W×1　

FL40W×1　

D FL40W×1　 E FL40W×2　パイプ吊り F FL40W×2

H FL10W×1 I FL20W×1　 J FL10W×1 ﾐﾗｰﾗｲﾄ K FL40W×1　 FL20W×4L FL40W×2　M

O FSS7-322 P FLR40W×1　天井吊下型  黒板灯 FCL30W×1Q FL15W×1 FCL30W×2　和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄR S

G FL40W×1　

G1 FL40W×2　

G2 FL40W×3　

N FL40W×2　

L60W×1b100W×1　a

c L40W×1 d ﾊﾛｹﾞﾝ150W×1　 e ﾊﾛｹﾞﾝ100W×1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ f ﾊﾛｹﾞﾝ150W×1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ RF500W＋MF700Wg MF400W×1h

j ﾊﾛｹﾞﾝ500W×6 k FL10W×1 FCL40W×1T L60W×1 L100W×1l m

i ﾊﾛｹﾞﾝ500W×2

L40W×1n

ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ　　　200V　500W
ﾏﾙﾁﾒﾀﾙﾗﾝﾌﾟ　200V　400W
器具ﾎﾙﾀﾞ分岐BOX直止め
安定器　定電力形

ﾏﾙﾁﾒﾀﾙﾗﾝﾌﾟ　200V　400W
器具ﾎﾙﾀﾞ分岐BOX直止め
安定器　定電力形

ﾊﾛｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟ　200V　500W-2
器具ﾎﾙﾀﾞ分岐BOX直止め

ﾊﾞｯﾃﾘｰ、豆球入

幅：238　長：1261　高：75
質量　4kg

Panasonic　FSA42596A VPN9

幅：110　長：1255　高：603
質量　4.5kg

Panasonic　XF319K VPH9

Ag FL40W×1　ガード付き

E1 FL40W×2　パイプなし

FL40W×1　C2

東芝　FT5922N-100HA

非1 LED C級 避難口誘導灯片面型

誘導灯ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ

D1 FL40W×1　

７８

照明器具姿図（改良前）（１）

※ 電気設備工事注記事項  撤去照明器具の蛍光灯処理方法について                                                                     

      蛍光灯安定器に微量ＰＣＢが混入しているか各メーカに確認し、混入安定器はメーカー指示方法により廃棄処理を行うこと。

黒板灯ﾊﾟｲﾌﾟ吊り反射笠付 防水型

表示灯

殺菌灯 ｸｰﾙﾋﾞｰﾑ

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ避難口誘導灯

※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具

※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具※　注記　安定器のPCB混入確認器具

※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具

※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具

※　注記　安定器のPCB混入確認器具
※　注記　安定器のPCB混入確認器具

片反射笠付

黒板灯ﾊﾟｲﾌﾟなし



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 FREE

A3 FREE

熊
倉

あ FSS9-321PK15 い FSS9-321PJ15 う1

う2

FSS8-321PK15

FSS8-161PH15

え FRS21-H161PN15 お FDS2-FRS21-H241PN15 か FDS2-FRS21A-H321PN15 き FDS2-FRS21A-H421PN15

埋込穴１５０φ 人感センサ－内蔵
埋込穴１５０φ

人感センサ－内蔵
埋込穴１５０φ

人感センサ－内蔵
埋込穴１５０φ

FHF   32W×1A-321

(FSS8)

B -21 FL    20W×1 C-321H FHF   32W×1 D-322 FHF   32W×2 E -21 FL    20W×1 F-20B 20B形用ﾗﾝﾌﾟ H-70WP NHT 70W x 1

(FSS4)
(FRS19)

(FRL9)
G.L.

1
,
0
4
2

2
,
2
0
0

C-322 FHF   32W×2

I-13 FDL   13W×1 J-27 FDL   27W×1 J-27B FDL 27W×1 K-20 FL 20W×1 M-31WP FDL 18W×1 O-30 IL    30W×1J-32 FHT   32W×1

アプローチ灯

避難口誘導灯

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎部分：800□×600H

公共型番

100形　ﾊｲﾋﾞｰﾑ電球(E26)
質量：1.3kg

U 100形(80W)防雨型

V ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　防水形 W 100形(80W)防雨型

100形　ﾊｲﾋﾞｰﾑ電球(E26)
ｾﾝｻｰ付
質量：1.4kg

X LED天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

Panasonic　LW84036W

Panasonic　LWC84075W ODELIC　OL251359

LED一体型
巾120φ　高31
質量：0.4kg

Y ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　ｺﾝｾﾝﾄ式

７９

照明器具姿図（改良前）（２）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)※ 電気設備工事注記事項  撤去照明器具の蛍光灯処理方法について                                                                     

      蛍光灯安定器に微量ＰＣＢが混入しているか各メーカに確認し、混入安定器はメーカー指示方法により廃棄処理を行うこと。

※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具
※　注記　安定器のPCB混入確認器具

※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具 ※　注記　安定器のPCB混入確認器具

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　ｾﾝｻｰ付



Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

2
4
,
6
0
0

構造設計

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

6
,
5
0
0

1
,
2
0
0

控室Ａ

給食室
控室Ｂ

電気室

機械室

倉
庫 ステージ

DW

倉庫 廊下 廊下

DS

ポ
ー
チ

ホール

ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ廊下 DS

ホール
廊下

W.WC
器具庫昇降口

プレイルーム

Ｕ

スロープ

旧デイサービスセンター

風除

M.WCホール

Ｄ

Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

特

倉庫

Ｕ

特
特

Ｕ

ﾜｺﾞﾝ
置場

配膳

SS

SS

SS

保健室

水呑場

スロープ

スロープ

特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１

学童クラブ

低学年昇降口

中､高学年昇降口
屋内運動場

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

EXP.J

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

屋内運動場棟普通教室棟

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0 普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

見附特別支援学校

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

倉庫

更
衣
室

更
衣
室

職員
昇降口

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

水呑

階段室Ａ

階
段
室
Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

下流

休憩室
休
憩
室

管理員室

(FL-100)

(FL-400)

X39X31

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜
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教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

家庭科室

トレンチ

放送室

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

Ｊ Ｊ

5.5sq(25) 5.5sq(25)

43

4

L-B1

L-A1

 FV1.6-2C FV1.6-3C 
(ﾌﾟﾘｶ24)

廊下

Ａ １

4
3

3

L-T1
3

 　5.5sq×2　

　 5.5sq×2　

 　5.5sq×2　

　 5.5sq×2　

 　5.5sq×2　  

 　5.5sq×2　3路ｽｲｯﾁで点滅　      

3
3
4

1.6×5(25)

3

5.5sq(31)

3
3

3

3

4

3

L-S1

1.6×5(25)

(25)(25)

給食室

Ｆ １０

Ｒ ３

休憩室

Ｓ １

ワゴン置場

Ａ １ 倉庫（階段室Ａ）

Ｃ２ １

倉庫

Ｃ ３

保健室

Ｅ ４

Ｂ ２

階段室Ｂ

Ａ１ ２

宿直室

Ｓ １

管理員室

Ｂ ２

電気室

Ｃ ２

機械室

Ｃ ４

職員昇降口

Ｂ ２

ｍ １

中、高学年昇降口

Ｂ ８

ｍ ４

ポーチ

Ａ ５

ホール

Ａ ３

廊下

Ａ ６

FV2.0-2C(19)×4             

L-T2

控室Ａ

Ｂ １

放送室

Ａ １

ｎ １

ステージ

ｂ(ﾗﾝﾌﾟなし) ３

ｃ ２

控室Ｂ

Ｂ １

器具庫

Ｂ ２学童クラブ

Ｄ ２

Ｅ ６

低学年昇降口

Ｅ ４

Ｉ ２

特別支援１

Ｄ ２

Ｂ ９

特別支援２

Ｄ ２

Ｂ ９

１－２

Ｄ ２

Ｂ ９

１－１

Ｄ ２

Ｂ ９

階段室Ｄ

Ａ ２

倉庫

Ｃ２ １

Ｗ．ＷＣ・Ｍ．ＷＣ
ホール・昇降口

ｋ 1

非１ １

3 3

ｽﾃｰｼﾞ下物置照明

｝(31)
(31)｝

2.0×3(19)

外部

Ｇ １

5.5sq(31)

(25)

特記なき配線は下記による。

1.6×2(19)

1.6×2(19)

1.6×3(19)

1.6×4(25)

1.6×5(25)

1.6×6(25)

1.6×7(25)

2.0×2(19)

2.0×4(25)

2.0×6(25)

2.0×8(31)

2.0×2 1.6×2(25)

5.5sq×6(31)

EM-EEF 1.6-3C(1C:E)

空配管 (配管ｻｲｽﾞは傍記による)

EM-EEF 1.6-3C

下流

Ａ１ １

Ｊ １

倉庫

Ｃ １

階段室Ａ

Ａ １

Ａ１ １

廊下

Ａ ４

1.6×5(25)

※ 詳細図参照

※ 詳細図参照

BP

L-1W

(MB)

EM-CE5.5□-3C・E2.0(ｺﾛｶﾞｼ)

プレイルーム

Ｄ ２

Ｏ ９

P.B4

P.B5

Ｊ

Ｓ

3

4

記　号 名　称

分電盤

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-天井付

開閉器盤

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ+確認表示灯

摘要

200×200×150

300×300×150(WP)

天井付 引掛形

4W15A×1

3W15A×1

1P15A

1P15A×1+PL

特記なき記号は下記による。

(A)

LL

更衣室

あ ４

い １

EM-EEF2.0-2C 

詳細図参照

ＷＣ

詳細図参照

ＷＷＣ・ＭＷＣ

Ａ ２

Ａ１ ２

Ｋ ４

階段室Ｃ

Ａ ２

倉庫（現 物置２）

Ｃ２ １

配膳

Ｃ １

廊下（運動場）

Ａ １

MM1-Bｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

屋内運動場

非１ １

E
M

E
M

EM

EM

E
M

EM-EEF 1.6-2C+1.6-3C

EM-EEF 1.6-2C×2

EM-EEF 1.6-2CEM

EM

EM

EM-EEF 2.0-3C

E
M

E
M

EM

EM

天井隠蔽

床隠蔽

ころがし

EM

EM

EM

EM

EM

EM
EM

EM EM

EM EM

EM

EM

記号 寸　法 備考

ＰＢ１ １００×１００×１００

ＰＢ２ １５０×１５０×１００

ＰＢ３ １５０×１５０×１５０

ＰＢ４ ２００×２００×１５０

ＰＢ５ ３００×３００×１５０ （ＷＰ）

ＰＢ６ ３００×３００×２００

ＰＢ７ ４００×４００×２００

ＰＢ８ １５００×８００×５００

Ｊ １

3

MM1-A　ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ１個用

あ １

RAS

Ｕ １

ﾗﾝﾌﾟなし1台

Vﾓｰﾙ

Ｂ １

TS

WP

EM
EM

EM EM

EM
EM

EM EM EM EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM EM

EM EM

EM EM

EM
EM

EM

EM EM

EM

EM EM

EM EM

EM

EM

EM

EM EM

EM

EM EM

EM EM

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2個用

２ＷＶ １ ｍ １１

k

VE16

EMEM

EM

BP

腰高ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂角型)

EM EM

※ 詳細図参照

Ｊ １

BP

８０

電灯設備　１階平面図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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詳細図参照

※　蛍光灯安定器のＰＣＢ混入確認及び処理について
　　全ての蛍光灯照明器具の安定器は製造メーカー
　　より資料を取り寄せＰＣＢ混入の確認を行い
　　混入機種は処理方法を各メーカー指定の
　　廃棄処理を行うこと。

配管切断箇所
以降ﾎﾟｰﾁ配線撤去、配管残置

配管切断箇所
以降ﾎﾟｰﾁ配線撤去、配管残置

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図
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倉
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】
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5.5sq(31)
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33

1.6×3(19)

3

L-A2

1.6×5(25)

1.6×3(19)

3
3

3

3

3

R

P.B4

FV2.0-2C(19)×4

EM-IE2.0×10(31)

EM-IE2.0×8(31)

EM-IE2.0×6(25)

EM-IE2.0×4(25)

EM-IE2.0×2(19)

EM-IE2.0×8(31)

EM-IE2.0×6(25)

EM-IE2.0×4(25)

EM-IE2.0×2(19)

EM-IE2.0×10(31)

EM-IE2.0×8(31)

EM-IE2.0×6(25)

EM-IE2.0×4(25)

EM-IE2.0×2(19)

EM-IE2.0×8(31)

EM-IE2.0×6(25)

EM-IE2.0×4(25)

EM-IE2.0×2(19)

EM-IE2.0x10(31)x2

EM-IE2.0×8(31) EM-IE2.0×8(31)

EM-IE2.0×8(31)×2

EM-IE2.0×10(31)×2

EM-IE2.0×6(25)×2

EM-IE2.0×4(25)×2

1.6×5(25)

1.6×5(25)

1.6×3(19)

理科室

Ｄ ２

Ｅ ９

理科準備室

Ｅ１ １

ｂ １

理科準備室

Ｅ１ １

ワゴン置場

Ａ １

Ｊ １

階段室Ａ

Ａ１ ２

家庭科室

Ｄ ２

Ｅ ９

Ｊ １

児童会室

Ｅ１ ２

Ｊ １

階段室Ｂ

Ａ １

相談室

Ｅ１ ２

Ｊ １

ステージ

ａ ３０

吹抜け

ｇ ５

ｈ １８
廊下

Ａ ２

廊下

Ａ ５

（応接、会議室）

Ｂ ３

ｌ ８

校長室

Ｂ ３

Ｊ １

ｌ ８

教員室

Ｄ ２

Ｅ １８

Ｊ ２

印刷室

Ｅ ２

廊下

Ａｇ ６

階段室Ｄ

Ａ ２

３－１

Ｄ ２

Ｂ ９

特別支援４

Ｄ ２

Ｂ ９

３－２

Ｄ ２

Ｂ ９

廊下

Ａ １

外部階段

Ｉ １

２－１

Ｄ ２

Ｂ ９

２－１

Ｄ ２
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電灯設備　２階平面図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
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一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

Ｓ

3

Ｊ Ｊ

5.5sq(25) 5.5sq(25)

5.5sq(31)

4

33

3

3
33

1.6×3(19)

Ｊ

Ｊ

BP

Ｊ

Ｊ

43

4

43

3

L-B3

L-A3

L-S3

ｽﾀｼﾞｵ盤

3

1.6×3(19)

1.6×3(19)

1.6×5(25)

FV2.0-2C FV1.6-2C FV1.6-3C 
(ﾌﾟﾘｶ30)

第二音楽室

Ｄ ２

Ｅ ６

Ｅ１ ３

音楽準備室

Ｅ１ １

ワゴン置場

Ａ １

Ｊ １

第一音楽室

Ｄ ２

Ｅ ６

Ｊ １

廊下

Ａ ２

音楽準備室

Ｅ ２

Ｊ １

階段室Ｂ

Ａ１ ２

図工準備室

Ｅ ２

Ｊ １

図工室

Ｄ ２

Ｅ ６

廊下

Ａｇ ３

Ｈ １
放送室

Ａ ４

ｌ １

前室

Ｊ １

Ｑ ２

スタジオ

Ｂ ４

図書室

Ｂ ３２

６－１

Ｄ ２

Ｂ ９

６－２

Ｄ ２

Ｂ ９

スクラム５

Ｄ ２

Ｂ ９

倉庫

Ａ １

廊下

Ａｇ ６

廊下

Ａｇ ５

司書室

Ｍ ２

５－２

Ｄ ２

Ｂ ９

５－１

Ｄ ２

Ｂ ９

４－２

Ｄ ２

Ｂ ９

４－１

Ｄ ２

Ｂ ９

階段室Ｄ

Ａ ２

FV2.0-2C×7（ﾌﾟﾘｶ50）　　　　　　　　　
※ ｺﾝｾﾝﾄ回路含む                       

※ 詳細図参照

ＷＷＣ・ＭＷＣ

Ａ ２

Ａ１ ２

Ｋ ４

階段室Ａ

Ａ１ ２

E1 E1E1

Ｊ １

E1

Ａｇ ３

Ag AgAg

1.6×3(19)

Ｘ １

EM

Ag

Ag

Ag

Ag Ag Ag

Ag Ag Ag Ag AgAg

Ag

Ag

Ag

Ｙ １

ｶﾊﾞｰ紛失

EM

EM

EM

EM

EM EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM

EM

EM

EM EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM

EM

EM

EM EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM EM

EM EM

EM EM
5.5sq(31)

H=2300

廊下

Ａｇ １

(E25)

L-3W

B

※詳細図参照

Ag

８２

電灯設備　３階平面図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
頭

R6.3Ａ 282頓
所
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A3 1:400
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電灯設備　屋根平面図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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埋込ｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

分電盤

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-天井付

開閉器盤

換気扇

換気扇

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

摘要

20A

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井付

壁付

2P15A×1

2P15A×2

2P15A(E)×2 

2P15A(E)×1 

2P15A×1 防水

2P20A×1 

2P20A×1 T型 防水

2P15A×1 床付

2P15A×1 天井付

2P15A×1 天井引掛形

天井付

天井付

1P15A×1

1P15A×2

1P15A×1+PL

2P15A×1 T型

壁付

1.6×3(19)

1.6×4(25)

2.0×2(19)

2.0×3(19)

2.0×5(25)

1.6×3(19)

2.0×2(19)

2.0×3(19)

2.0×4(25)

2.0×6(25)

5.5sq(25) 5.5sq×2(25)

床隠蔽

特記なき配線は下記による｡

露出

空配管 ｻｲｽﾞは傍記による

※ 詳細図参照

※ 詳細図参照

EM-EEF2.0-3C(ｺﾛｶﾞｼ)

L-1W

(PF)

(PF)

2

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1-A)1個用
EM-EEF2.0-2C(ｺﾛｶﾞｼ)
引下げ部EM-EEF2.0-2C(MM1-A)

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 1種金属線ぴ用 (傍記 A:MM1-A B:MM1-B)

1種金属線ぴ用

ﾘﾌｧｲﾝｱｳﾄﾚｯﾄ

情報用ﾓｼﾞｭﾗ-ｼﾞｬｯｸ

水平分岐ｶﾊﾞ- ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ用

埋込8極8心 SB(MM1A)

ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ 2P15A(E)×2･抜止 R

M

A

ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ (配線記号 1:1ｳｪｲ 2:2ｳｪｲ)

天井隠蔽

1

A

A

2 2

A

A
A

A

EM

EM EM-EEF2.0-3C(1C:E)

SB(MM1A)1個用
H=900

SB(MM1A)1個用
H=300

2

SB(MM1A)1個用

BP
J J

SB(MM1A)1個用
H=1300

A

ﾌﾞﾗﾝｸ角型 金属製
SB(MM1A)1個用
H=1300

2

H=2300

2

B

VVF1.6-3C
ｹｰﾌﾞﾙ露出配線
H=2300

SB(MM1B)2個用
H=1300

樹脂BOX
300×300×140
内部2P15A×2露出ｺﾝｾﾝﾄ

BP

J

J

露出ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A×2

EM-EEF2.0-3C
ﾓｰﾙ配線

露出SB1個用
樹脂BP

H=1100

P B
BP

2

SB(MM1A)1個用
ﾌﾞﾗﾝｸ角型 金属製
H=500

SB(MM1A)1個用

H=1700

F

F

AC用 2P15A×1ET

露出SB1個用
腰高ﾌﾟﾚｰﾄ

延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

EM-EEF1.6-3C
ﾓｰﾙ配線

F

F

延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

H=1700

延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

F

延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

H=1700

F
延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

H=1700

F

F

EM

EM

EM
EM

EM
EM

EM

EM

扇風機 壁掛型 ｺﾝｾﾝﾄ式F

※ 詳細図参照

F

F 扇風機 天井付

A

2ET

MM1-A ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1個用
H=2300

EM

F
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ＵＤＤ Ｕ

Ｄ

ＷＣ

理科室

廊下 廊下

家庭科室

校長室

廊下

廊下

廊下

DS

DS

ＷＣ

印刷室

倉
庫

相
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室

渡り廊下

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

（天井裏）
ステージ

（天井裏）

Ｍ
Ｗ
Ｃ
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Ｗ
Ｃ

（応接､会議室）

特特
特特

特

特

特
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ギ
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EXP.J

普通教室棟 屋内運動場棟

Ｅ
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Ｐ
．
Ｊ

EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

ＰＣルーム

特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

特別教室棟

EX
P.

J

屋根

きこえの
教室

ことばの
教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 コンセント設備　２階平面図（改良前）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】
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(1
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J

J

J

J

ﾌｧﾝｺｲﾙ用

ﾌｧﾝｺｲﾙ用

ﾌｧﾝｺｲﾙ用

電気時計用

ﾘﾓｺﾝｱﾝﾌﾟ用

2.0×6 1.6×6

2.0×4 1.6×4

2.0×2

2.0×2

2.0×2

※ 詳細図参照

R R R R R

R R R R R

R R R R R

L-PC

M

M

B B

A

R

MA

A

B

C

H

F

F

F

F

E

A EM-CE 5.5□-3C+E2.0(MM1-B)

B EM-EEF 2.0-3C×3(MM1-B)

C EM-EEF 2.0-3C×4(MM1-B)

EM-CAT5 0.5-4P(MM1-A)

E EM-EEF 2.0-3C×2(MM1-B)

EM-EEF 2.0-3C(MM1-A)

G EM-CAT5 0.5-4P(MW1)

D

F

1 22222

11111

1111 1

1

2

3

4

5
6

7

1 2 3 4

5 6 7

H EM-EEF 2.0-3C×3(MM1-B) 1 2 3

22
2

2 2

2 2 2 2

2 2

2 2
2 2

222

2 2

2P15A×2

2P15A×2

理科室実験卓

FL FL

2P15A×2

家庭科室調理卓

側面

2

2

2

22

理科室7台+準備室1台
家庭科室9台   

(1箇所ｺﾝｾﾝﾄなし)

2P15A×2

H=2000

2

2

H=2000

ﾊﾟﾈﾙ(鋼板製)
W530×H430

ET

B

B

ET

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
MM1-A

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
MM1-A

H=900

SB(MM1A)1個用

H=1100

2

2

2

2

2

F

H=2000

壁掛け扇風機
ｺﾝｾﾝﾄ式

F 延長ｺｰﾄﾞ
ﾓｰﾙ配線

EM-CE 5.5□-3C+E2.0

F

H=1700

F

H=1700 H=1700

H=1700 H=1700

2E

2EET

E(25)

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
天井下樹脂ｳｫﾙﾎﾞｯｸｽ内
露出ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A(E)×2

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
H=830 VE16露出配管
情報盤内 露出ｺﾝｾﾝﾄ
2P15A(E)×2 ET

情報平面図

情報平面図

B

※ 詳細図参照
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Ｘ
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 コンセント設備　３階平面図（改良前）
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※ 詳細図参照
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壁掛け扇風機
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
頭

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400 コンセント設備　屋根平面図（改良前）

担　　当製　　図

熊
倉

熊
倉

ＴＶブースター用端子盤埋込型 H=1500
H600×W800×D240(扉40)
内部露出コンセント 2P15A×2

WP

８７

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 コンセント設備　２階理科室平面詳細図（改良前）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

既設ﾊﾟﾈﾙ(鋼板製)W530×H430
塗装、取外し、再取付
上部新設
EM-EEF2.6-3C(1C:)x3（MM1-C)

既設ﾊﾟﾈﾙ(鋼板製)W530×H430
塗装、取外し、再取付
上部新設
EM-EEF2.0-3C(1C:)x10（MM1-C)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

８９

R6.3Ａ 282頓
所

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

A1 1:100

A3 1:200

熊
倉 デイサービス平面図　各種設備（改良前）

LP-DS

ED

}*1

*1

H=GL+1,800

TEL引込金具共
H=GL+5,000

E2.0(PF16)

600W×1,800H×200D
H=1FL+2,200上場
(FL+2,050上場)
下ﾀﾞｸﾄ取付

(露出盤)LP-DS

ｶﾞｽ焚きFF式冷暖房機
屋外ﾕﾆｯﾄ 3Φ200V 2.2KW
屋外は冷媒ﾀﾞｸﾄ内配線

ｶﾞｽ焚きFF式冷暖房機
屋外ﾕﾆｯﾄ 3Φ200V 2.2KW
屋外は冷媒ﾀﾞｸﾄ内配線

ﾎﾟﾝﾌﾟ附属ｹｰﾌﾞﾙ×2
(FEP30)GL-600

LS附属ｹｰﾌﾞﾙ×3
(FEP30)GL-600
(運転･停止･満水)

空配管  (G22)

(F2)

CV3.5 -4C

CVT22  E5.5  1Φ3W

CVT14  3Φ3W

既設電灯幹線用 P.B内にて
既設80□ x 3･E5.5□から分岐

保安器箱
300W×350H×120D
H=GL+1,800

VVF2.0-3C    

CVV2 -2C  警報
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(PF22)
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壁貫通30Φ(PF22)  H=GL+2,500芯

(露出盤)

600W×1,800H×200D
H=1FL+2,200上場
(FL+2,050上場)
下ﾀﾞｸﾄ取付

L
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H=1FL+1,850
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(2ヶ用)
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CV3.5□-3C(PF22)

ｱﾌﾟﾛｰﾁ灯 H - 70WP 
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎: 800ﾛ x 600H
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アプローチ

Ｈ－７０ＷＰ １

玄関
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Ｋ－２０ １
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相談室兼事務室
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通路
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Ｊ－２７ ４
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Ｏ－３０ ２

脱衣室兼洗濯室

Ｍ－３１ＷＰ １

湯沸室
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休憩室

Ｄ－３２２ １

機能訓練室兼食堂
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Ｊ－３２ ２４

3A

VVF1.6-2C

VVF1.6-3C

VVF1.6-3C(1C:E)

VVF1.6-2C×2

VVF1.6-2C×2+1.6-3C

VVF2.0-2C

VVF2.0-3C(1C:E)

特記なき配線は下記による。

（注記）                                                                               

  1. フラッシュプレートは新金属製とする。但し和室は樹脂製とする。                         

  2. 普通の2P15A平形平行プラグ(接地極付を含む)を使用するコンセント以外の特殊コンセントには、

     それに適合するプラグを付属させること。                                              

  3. スイッチの用途が判別しにくい場合は、ネーム付スイッチを使用のこと。                    

  4. ケーブルころがし配線工事において、ころがし配線不可能の部分は下記による。              

            露出部分････････････････････鋼製電線管に収納                                  

            コンクリート埋込部分････････PF管に収納                                        

  5. 地中配線の埋設深さは下記による。                                                    

            鋼製電線管                                                                  

            VE管，HIVE管        ････････原則としてGL-0.6ｍ以上                            

            FEP管                                                                       

            鋼帯がい装ケーブル  ････････ 車両その他の重量物の圧力を受ける恐れのある場所は   

                                      GL-1.2ｍ以上、その他の場所はGL-0.6ｍ以上             
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GAC-1
ｶﾞｽ焚きFF冷暖房機
屋内ﾕﾆｯﾄ 1Φ100V 50W

GAC-1
ｶﾞｽ焚きFF冷暖房機
屋内ﾕﾆｯﾄ 1Φ100V 50W

電気温水器用
1Φ100V 1,100W
H=1FL+300

電気温水器用
1Φ100V 1,100W

GAC-2
ｶﾞｽ焚きFF暖房機
1Φ100V 700W

GAC-2
ｶﾞｽ焚きFF暖房機
1Φ100V 700W 露出盤

600W×1,800H×200D
H=1FL+2,200上場
(FL+2,050上場)
下ﾀﾞｸﾄ取付

H=1FL+300
(H=FL+150)
(2ヶ用)

H=1FL+350
(FL+200)

H=1FL+1,050

H=1FL+180
H=1FL+300

H=1FL+850

H=1FL+910

H=1FL+300
(2ヶ用)

H=1FL+1,150

H=1FL+1,050

H=1FL+
1,700

H=1FL+
1,700

H=1FL+450

H=1FL+450

H=1FL+450

H=1FL+300

小便器自動洗浄装置

Z

R

J

CVV2□

CVV2□

CVV2□
5C-FB

5C-FB

H=1FL+1,000

非常押釦
H=1FL+1,300

非常押釦
H=1FL+860 非常押釦

H=1FL+860

H=1FL+1,950
(埋込)
呼び出しﾌﾞｻﾞｰ

TV用BOX

5C-FB(既存25)
既存ｹｰﾌﾞﾙ抜き直し

既設直列ﾕﾆﾂﾄ

TEL J･BOX
H=1FL+1,500

保安器箱(防水露出)
300W×350H×120D
H=GL+1,800上場

エアコン配線設備・自動火災報知設備 電灯設備

弱電設備コンセント設備

R

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ

直列ﾕﾆｯﾄ

直列ﾕﾆｯﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

VVF用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

摘要

端末

中間

6極4芯

2P15A×1

※　改良有り

※　改良有り ※　改良有り

※　改良有り

※　改良箇所は施工時監督員の指示による※　改良箇所は施工時監督員の指示による

※　改良箇所は施工時監督員の指示による ※　改良箇所は施工時監督員の指示による

14.5+(3.4)

1
1
.
9
+
(
3
.
4
)

17.5+8.5+(0.6)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 弱電設備姿図（改良前）（１）

【 凡例 】

A 天井埋込スピーカー B 壁掛スピーカー（全放送） C 壁掛スピーカー D プロセニアムスピーカー   音量調整器

   水晶発振方式基準時計装置（時報器付） Z 子時計（壁掛、丸型）   ミュージックチャイム 子テレビ受口コンセント インターホン（親子式 ３局用）

1.許容入力 3W

2.ｽﾋﾟｰｶｰ 16cmﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ形ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｺｰﾝ･ｽﾋﾟｰｶｰ

3.塗装色 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ｸﾘｰﾑ色仕上げ

1.許容入力 5W

2.ｽﾋﾟｰｶｰ 16cmﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ形ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｺｰﾝ･ｽﾋﾟｰｶｰ

3.塗装色 木製ｳｫｰﾙﾅｯﾄ仕上げ.ﾌﾟﾘﾝﾄ合板

1.許容入力 5W

2.ｽﾋﾟｰｶｰ 20cmﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ形ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｺｰﾝ･ｽﾋﾟｰｶｰ

3.塗装色 白色ｱｸﾘﾙ仕上げ

　　　　 　D2 20W

2.ｽﾋﾟｰｶｰ D1 20cmHi-Fiｽﾋﾟｰｶｰ、5cmHi-Fiﾂｲｰﾀ各4台

         D2 16cmｺｰﾝ･ｽﾋﾟｰｶｰ(ﾄﾗﾝｽ付)4台

3.外形寸法 D1 H=1,350×W=400×D=340

　　　　　 D2 H=1,000×W=295×D=250

4.塗装色 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ仕上げ､ﾍﾞﾆﾔ合板

1.形式　L形ｱｯﾃﾈｰﾀ

2.入力容量　3W

3.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ　7KΩ

4.音量調整　4段切替0.5、10.00ｄB

5.ﾌﾟﾚｰﾄ　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾔｰﾗｲﾝ仕上げ

1.入力電源　AC100V.停電時は乾電池電源に自動切換

2.水晶発振子 4.8Kc, 精度日差0.18秒

3.ﾊﾟﾙｽ出力 DC24V 有極30秒ﾊﾟﾙｽ出力信号電流max.300mA,2系統

4.ｹｰｽ 磨鋼板製(1.2t),指定色

5.文字板 文字板地(白色),文字及び指針(黒色)

6.時報器出力 あり

Z5 300φ

1.機構　ﾛｰﾀｰ式

2.動作　DC24V 30秒 有極ﾊﾟﾙｽ運針

3.外枠　鋼板製,ｶﾞﾗｽ付,指定色

4.文字板　文字板地(白色),文字及び指針(黒色)

1.曲名 ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ

2.出力ﾚﾍﾞﾙ 600Ω不平衡 -20ｄB

3.付属接点 2組 増幅器電源(ON,OFF用)

5.組込ACﾘﾚｰ 接点2組 AC100V 5A(ｽﾋﾟｰｶｰ一斉司令用)

1.ﾃﾚﾋﾞ接栓 8P 2ｹ

2.ﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾔｰﾗｲﾝ仕上げ

1.電源 AC100V 50/60Hz

         　子機 高声式の同時通話

3.送局数 親機による3局

4.呼出表示 電子ﾍﾞﾙ音

1.ｶﾒﾗ接栓 14P 3ｹ

3.ﾌﾟﾚｰﾄ 新金属製

1.ｶﾒﾗ接栓 14P 1ｹ

3.ﾌﾟﾚｰﾄ 新金属製

1.ｶﾒﾗ接栓 14P 3ｹ

2.ﾐｷｻｰ接栓 3P 110型 1ｹ

3.ﾌﾟﾚｰﾄ 鋼板(P1.6mm)製,指定色

4.収納ﾎﾞｯｸｽ 体育館：埋込型,鍵付

            ｸﾞﾗﾝﾄﾞ：露出型(防水),鍵付

1.ｶﾒﾗ接栓 14P 15ｹ

2.ﾐｷｻｰ接栓 3P 110型 11ｹ

1.許容入力 D1 30WD1　30W

D2　12W

1.形式　L形ｱｯﾃﾈｰﾀ

2.入力容量　3W

3.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ　7KΩ

4.音量調整　4段切替0.5、10.00ｄB

5.ｾﾚｸﾀｰ 3ﾁｬﾝﾈﾙ(ﾀﾞﾐｰ抵抗付)

6.ﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾔｰﾗｲﾝ仕上げ

Z1 900φ(防水・内照型) 966φ×320ｄ

Z2 600φ(防水・内照型) 630φ×215ｄ

Z3 600φ(ｶﾞｰﾄﾞ付)    　630φ×215ｄ

Z4 300φ(防水型)　　 　310φ×55ｄ

  インターホン（相互式 １２局用）

マイクロホンミキサー

1.電源 AC100V 50/60Hz

2.選局 ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁによる切換

3.通話方式 同時通話方式

4.呼出表示 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ発振音

4.出力回路 600Ω 20ｄB

5.録音出力 10KΩ -20ｄB. 不平衡

6.歪率 1%以下

8.電源 DC6V (単一乾電池4本またはAC電源)

9.付属品 AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ,ﾏｯﾁﾝｸﾞ用ﾄﾗﾝｽ

     

カメラ中継端子盤（３ケ用） カメラ中継端子盤（１ケ用） カメラ中継端子盤（３ケ用） 集合カメラ中継端子盤

2.通話方式 親機 送受話器による同時通話

2.ﾐｷｻｰ接栓 3P 110型 1ｹ

3.ﾌﾟﾚｰﾄ 鋼板(P1.6mm)製,指定色

4.収納ﾎﾞｯｸｽ 埋込型,鍵付

5.付属品 中継ｺｰﾄﾞ,ｶﾒﾗ用3本,ﾐｷｻｰ用3本

           600Ω　0ｄB

7.周波数特性 20Hz～20,000Hz

マイクロホン　その１　３ケ

マイクロホン　その２　３ケ マイクロホン　その３　２ケ 非常用アダプタースイッチ 非常用リモコン操作器

1.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 600Ω平衡

2.感度 -74ｄB (1KHz 0dB：1V/μbar)

3.周波数特性 100Hz以上 BTS-2級合格

4.指向性 単一指向性

5.付属品 床上ｽﾀﾝﾄﾞ

1.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 600Ω平衡 50KΩ不平衡 切替

2.感度 -72dB

3.周波数特性 150Hz～7,000Hz

4.指向性 単一指向性

5.付属品 床上ｽﾀﾝﾄﾞ

1.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 50KΩ不平衡

2.感度 -58dB (1KHz 0dB：1V/μbar)

3.周波数特性 100Hz～8,000Hz

4.指向性 単一指向性

1.入力回路 2回路

2.出力回路 非常 10回線(3線式)

           通常 10回線(3線式)

3.外形寸法 400×145×294

4.表示装置 ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ自火報と連動停止

1.入力回路 非常用ﾏｲｸ入力1 通常ﾏｲｸ入力1

           外部入力1　　　PA入力1

2.出力回路 非常VA出力1 通常VA出力1

           非常通常VA出力1

3.非常電源 DC24V 3.5AH/10HR

4.外形寸法 400×145×294

床埋込形マイクコンセント

3.接点容量 AC100V 5A AC200V 2.5A

               
（設置場所：放送室スタジオ） （設置場所：視聴覚室・校長室・職員室） （設置場所：体育館・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） （設置場所：放送室） （設置場所：ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）

（設置場所：職員室・体育館放送室）（設置場所：体育館ステージ・グランド）

（設置場所：放送室スタジオ）

2.ﾐｷｻｰ接栓 3P 110型 3ｹ

3.ﾃｰﾌﾟ入力 1回路 100KΩ   0ｄB

2.ﾌｫﾉ入力 1回路 50KΩ -45ｄB

                             50KΩ -50ｄB

1.ﾏｲｸ入力回路(4回路) ﾏｲｸ1,2　600Ω -72ｄB

   

   メタルコンセント盤

E ホーンスピーカー

1.許容入力 E1 20W

　　　　　 E2　5W

2.口径　　 E1 380φ

     　　　E2 210φ

3.塗装色 ｸﾞﾚｰ色

E1　20W

E2　 5W

９０

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 弱電設備姿図（改良前）（２）

【 凡例 】

トランジスターアンプ トランジスター電力増幅器 アンプ用リモートコントロール

スライドボリューム式三元デスクアンプ

1.許容入力 60W

2.最大出力 90W以上

3.ひずみ率 3%以下(1KHz,定格出力時)

2.出力 600Ω　　　 平衡     0dB 

3.外部 50KΩ以上　　    　-20dB

4.周波数特性 70～8,000Hz 

5.ﾘﾚｰ電源 DC24V

6.制御回路 3回路

7.ひずみ率 3%以下

1.入力 600Ω～50KΩ不平衡 -60dB 

7.入力回路 

    ﾏｲｸ1・2・3 600Ω  -72dB平衡

               50KΩ  -50dB不平衡

    ﾌｫﾉ(MM)    50KΩ  -45dB 〃

    ﾌｫﾉ(Xtal)  100KΩ -20dB 〃

    ﾃｰﾌﾟ　　　 20Ω　   0dB不平衡

    録音出力 　100KΩ負荷 -20dB

    並列出力 　10KΩ負荷    0dB

9.出力回路

11.付属回路 

    5回路出力切換ｽｲｯﾁ(一斉付),出力ﾒｰﾀｰ

10.ｽﾋﾟｰｶｰ出力 8Ω,233Ω,333Ω,467Ω

1.定格出力 30W

2.最大出力 45W以上

3.ひずみ率 5%以下(1KHz定格出力時)

4.周波数特性 50～15,000Hz ±3dB

5.音質調整 100Hzおよび10,000Hzにて±8dB

6.信号対雑音比 50dB以上(ﾏｲｸ1・2及びﾌｫﾉは

    ﾁｬｲﾑ　　   600Ω 　       -35dB不平衡

    受信周波数 AM350～1620KHz FM76～90MHz

    中間周波数 AM455KHz FM10.7MHz

8.ﾗｼﾞｵ

    感度　　　 AM70dB FM25dB 

    ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ　  600Ω 　　　　 -20dB不平衡

4.周波数特性 50～15,000Hz 偏差1dB

5.信号対雑音比 60dB 以上

6.入力回路 10KΩ 0dB不平衡(2回路)

7.ｽﾋﾟｰｶｰ出力 8Ω,117Ω,167Ω,233Ω

                                45dB以上)

    外部　  　 ﾊｲ・ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ  -20dB不平衡

｝SW切換

｝SW切換

９１

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

既設弱電盤寸法

仕様
G型 T型

扉ｻｲｽﾞ(WxHxD)盤名称
盤型式 取付

方法
盤ｻｲｽﾞ(WxHxD）

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 露出 300x300x120 NTT保安器ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ用 屋外

端子盤 T-A1 鋼板製 ◯ 埋込 600x800x120 640x840x15 端子台他

端子盤 T-B1 鋼板製 ◯ 埋込 400x600x120 440x640x15 端子台　ﾃﾚﾋﾞ4分配器

T-B１ 上部 樹脂製 露出 420x320x190 340x340x15

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB16P 露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15A(E)x21FHUBボックス 鋼板製 ◯ 500x600x160

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

保安器収納箱 鋼板製 ◯ 埋込 300x300x120 340x340x15 NTT保安器

◯

内部機器

◯

露出

露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15A(E)x2ET　ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸｘ2
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控室Ａ
給食室

控室Ｂ電気室

機械室

倉庫 ステージ
放送室

DW

倉庫 廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ

廊下 DS

ホール

廊下 W.WC
器具庫

昇降口

プレイルーム

Ｕ

スロープ

旧デイサービスセンター

風除

M.WCホール

Ｄ

Ｕ

ＷＣ
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特別教室棟
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見附特別支援学校
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X3ｂ X4ｂ
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Ｗ
Ｗ
Ｃ

ｽ
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水呑

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

下流

休憩室

休憩室

管理員室

(FL-100)

(FL-400)

X39X31

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室
（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）
重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

家庭科室

トレンチ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

弱電設備(ＴＥＬ・インターホン・ＴＶ・電気錠)　
１階平面図（改良前）

ｔ

ｔ

ｔ

ｔｔ

Ｉ

ｔ

T

A A

TV　3分配器取付

EM-S-5C-FB（ｺﾛｶﾞｼ）EM-S-5C-FB（ｺﾛｶﾞｼ）

EM-S-5C-FB（MM1A） EM-S-5C-FB（MM1A）

Ｄ

Ｄ

Ｎ

解

解

R

９２

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

空配管       (25)
空配管       (25)
OP0.9-7P　 　(25）
ECX7C-2V     (25)
空配管       (39)
MVVS0.75sq-2C(19)

T-1-1

1.2x4(19)

R

ECX7C-2V(25)

5C(25)

5
C
(
2
5
)

ECX5C-2V(25)

R

5C(25)5C(25)

T-1-2
OP(25)
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O
P
(
2
5
)

O
P
(
2
5
)

O
P
(
2
5
)

O
P
(
2
5
)

OP(25) OP(25) OP(25)

O
P
(
2
5
)

OP(25)

OP0.9-7P(25)

OB

OB

OB102x102x54丸CP

OB OB OB

OB

OB

OB

OB

空配管　　　（PE36）
MVVS0.75sq-2C(PE82)

空配管　　　（PE36）
MVVS0.75sq-2C(PE82)

空配管　　　（31）
空配管       (39)
MVVS0.75sq-2C(19)

OP(25)
空配管(31)
空配管(19)

ECX5C-2V(19)

空配管(31)

空配管(31)

5C(25)

(31)

(31)

以降配置図参照

H.H配置図参照
(19)

(25)

空配管　（VE28）

P.BOX SS200x200x150VE-2個

P.BOXSS200x200x200VE.WP

用途配管経路不明
施工時現地調査し善処のこと
樹脂ﾎﾞｯｸｽ扉付き
300x300x150

H=1,700AE1.2-2C(VE16)　行き先不明
施工時現地調査し善処のこと

電気錠
AE1.2-3P

電気錠解錠装置
AE1.2-3C(MM1-A）

電気錠解錠機器

AE1.2-5P(MM1-A)

AE1.2-7P(CD22)
AE1.2-2C(Vﾓｰﾙ)

用途配管経路不明
施工時現地調査し善処のこと
樹脂ﾎﾞｯｸｽ扉付き
300x300x150

AE1.2-2C(Vﾓｰﾙ）

詳細図参照

配管撤去

配管残置

配管切断

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

ＰＣルーム 特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

特別教室棟

EX
P.

J

屋根

きこえの教室 ことばの教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

弱電設備(ＴＥＬ・インターホン・ＴＶ・電気錠)　
２階平面図（改良前）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ｔ

CJ

KJ

C
J

Ｉ

ｔ

B
T

Ｂ
Ａ

ｔ

MM1-A

９３

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

T-2-3

空配管       (25)
空配管       (25)
OP0.9-7P　 　(25）
ECX7C-2V     (25)
空配管       (39)
MVVS0.75sq-2C(19)

ECX5C-2V(25)

R

5C(25)5C(25)

ECX5C-2V(25)

R

5C(25)5C(25)5C(25)

5C(25)

ECX7C-2V(25)

1.2x4(19)

P.B
331

P.B
331

P.B
331

OP0.9-7P       (25)
空配管         (25)
ECX5C-2V       (25)
ECX7C-2V       (25)
空配管　　　   (39)
MVVS0.75sq-2Cx2(25)

R

R

ｶﾒﾗｼﾞｬｯｸ

空配管(25)

OP0.9-7P(25)
空配管  (25)
空配管  (25)

T-2-1

R

ECX5C-2V     (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

ECX5C-2V     (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

(31)

(31)

(25)

(
3
1
)

(
3
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)

(
3
1
)

(
3
1
)

(
3
1
)

5C(25)

5C(25)

5C(25)

防水ﾒｸﾗｷｬｯﾌﾟ

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

OP0.9-7P(25)

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25) ｶﾒﾗ中継端子盤

電話引込口

電話引込口

電話引込口

空配管　（VE28）
2階梁面露出配管

立ち下げ　3.0ｍ

空配管　（VE16）

空配管　（VE22）

P.BOX SS
200x200x150VE.WP　2個

空配管　（E25）

※A

※B

※C

※D ※D

※C

※B

※A ﾎﾞﾀﾝ電話主装置

ｶﾒﾗ中継端子盤

電気錠制御盤

ﾄﾞｱｰﾎﾝ親機

AE1.2-7P
AE1.2-2CAE1.2-7P（CD22）

AE1.2-2C（Vﾓｰﾙ）

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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放送室
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普通教室棟 屋内運動場棟
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１
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

弱電設備(ＴＥＬ・インターホン・ＴＶ)　
３階平面図（改良前）

ｔ

ｔ

Ｉ

９４

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

ECX7C-2V(25)ﾃﾚﾋﾞ
ECX5C-2V(25)FM

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25)

ECX5C-2V(25)

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

OP 0.9-7P      (25)
空配管         (25)
ECX5C-2V       (25)
ECX7C-2V       (25)
空配管         (39)
MVVS0.75sq-2Cx2(25)

OP0.9-7P(25)

  OP0.9-7P     (25)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
MVVS0.75sq-2Cx2(25)ﾃﾚﾋﾞ   
 空配管        (25) 〃
 ECX5C-2V      (25) 〃
 ECX7C-2V      (25) 〃
 空配管        (39) 〃
 ECX7C-2V      (25) 〃
 ECX5C-2V      (25)FM

1.2x4(19)

R

R

R

R

T-3-1
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T-3-2

  OP0.9-7P     (25)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
MVVS0.75sq-2Cx2(25)ﾃﾚﾋﾞ

ECX7C-2Vx2(31)ﾃﾚﾋﾞ
ECX7C-2V  (25) 〃
ECX5C-2V  (25)FM

空配管  (25)
ECX5C-2V(25)

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

ECX7C-2V(25)
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詳細図参照
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
頭

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400 弱電設備(ＴＶ)　屋根平面図（改良前）

担　　当製　　図

熊
倉

熊
倉

ECX7C-2V(25)TV
ECX5C-2V(25)FM

UHF25素子
VHF12素子
FM  5素子

M

９５

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

ECX7C-2V(25)TV
ECX5C-2V(25)FM

ECX7C-2V(25)TV
ECX5C-2V(25)FM

ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱(埋込型)H=1500
W800×H600×D240(扉40)
内部機器 ﾌﾞｰｽﾀｰ､分配器×2､混合器

防災用ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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休憩室
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(FL-100)
(FL-400)

X39X31

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室
（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）
重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

家庭科室

トレンチ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 弱電設備(拡声・電気時計)　１階平面図（改良前）

Ｊ

M

Ｊ

M

Ｊ

M

(19)

(25)

A A A

壁掛形ｽﾋﾟｰｶ
SW1Hi-3VO

EM-AE1.2-3Px2(ｺﾛｶﾞｼ）

BP BP

BPBP

ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ 30W？

電池式

ﾃｰﾌﾟﾃﾞｯｷ
CDﾃﾞｯｷ
ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ

H＝2400

H＝5000

H＝2400

空配管       (25)
MVVS0.75sq-2C(19)
HROP1.2-5P   (25)

IV1.2x2+
HIV1.2x2      (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

P.BOX 200×200×100(WP)

A

B

D1

D2

Z3

Z4

Z5

BP

OB

A

特記なき記号は下記による。

記　号 名 称

端子盤

VVF用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ

壁掛ｽﾋﾟｰｶ

ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶ- 30W

ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶ- 12W

ｱｯﾃﾈｰﾀ

電気時計 子時計

電気時計 子時計

電気時計 子時計

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ

位置ﾎﾞｯｸｽ

1種金属線ぴ ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

摘要

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

弱電設備姿図(改修前)参照

傍記A:A型 傍記B:B型

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ丸型大深 ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾌﾞﾗﾝｸ1連 金属製

1.特記なき配線は下記による｡

ｹｰﾌﾞﾙ配線 天井ふところ内

配管配線 天井･壁 隠ぺい

配管配線 床　隠ぺい

注　記

IV1.2×3(19) 傍記HIV(19):HIV1.2×3(19)

IV1.2×4(19) 傍記HIV(19):HIV1.2×4(19)

IV1.2×5(19) 傍記HIV(19):HIV1.2×5(19)

IV1.2×7(19) 傍記HIV(19):HIV1.2×7(19)

IV1.2×11 (25)

配管配線 露出

IV1.2×2(19) 傍記HIV(19):HIV1.2×2(19)

空配管 (ｻｲｽﾞは傍記による)

EM-AE1.2-3Px2(MM1A）

１００

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

空配管       (25)
HROP1.2-10P  (31)
MVVS0.75sq-2C+
OP1.2-3P     (25)

T-1-2

（19）

A

AAA

A

A A

B

Z5

Z5

B

Z5

B

Z5

空配管       (25)
HROP1.2-10P  (31)
MVVS0.75sq-2C+
OP1.2-3P     (25)

OB

Z4

HIV(19） HIV(19）

HIV(19）

HIV(19） HIV(19）

OB
HIV(19）

B

Z5

A

A

Z5

Z5

Z5

MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-2C　　　(PE82)

以降配置図参照

H.H配置図参照

MVVS0.75sq-2C(19)
HROP1.2-2C  (19)

T-1-1
HIV(19）

IV1.2x2(19）

IV1.2ｘ11 (25)

IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25)

IV1.2ｘ2 (19)

IV1.2ｘ2 +
HIV1.2x2  (19)

IV1.2ｘ2 +
HIV1.2x2  (19)IV1.2ｘ2 +

HIV1.2x2  (19)

IV1.2x2+
HIV1.2x2      (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

IV1.2x2+
HIV1.2x2      (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

空配管 (19)

IV1.2x2+
HIV1.2x2      (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

IV1.2x2+
HIV1.2x2      (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

P.B300x300x200C

P.B300x300x200C

P.B200x200x100

P.B200x200x100

D2 D2

D1 D1Z3

MVVS0.75sq-2Cx3(25)

ECX5C-2V(19)

MVVS0.75sq-2C(19)

MVVS0.75sq-2C(19)

1.2x2(19)

MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

IV1.2ｘ2 (19)

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

P.B300x150x100
ﾒﾀﾙｺﾝｾﾝﾄ付（埋込形）

IV1.2x2       (19)
IV1.2x4       (19)
MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

MVVS0.75sq-2C+
HROP1.2-3P    (25)

床ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ-3箇所

H
I
V
(
1
9
）

H
I
V
(
1
9
）

H
I
V
(
1
9
）

IV1.2(19）

B

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 弱電設備(拡声・電気時計)　２階平面図（改良前）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ＴＪ

Ｊ

Ｒ
Ｍ

ＪＴ

T-2-2

１０１

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

T-2-3

T-2-1

空配管       (25)
MVVS0.75sq-2C(19)
HROP1.2-5P   (25)

P.B
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P.B
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331

P.B
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空配管       (25)
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空配管         (25)
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HROP1.2-15P (39)

HIV(19)

OP1.2-3P(19)

HROP1.2-5P (25)

Z2

1.6ｘ4(25) 1.2ｘ3(19)

1.2ｘ2(19)

ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
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P.B
221
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特

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

スタジオ

放送室

階段室Ａ

(FL+100)
第二音楽室
(FL±0)

音楽準備室

第一音楽室
(FL±0)

(FL+300)

階段室Ｃ

D900×L1800×H700：９台
D900×L1800×H800：１台
教師用･児童用実験台特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

Ｘ
１
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P.

J

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

１０２

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 弱電設備(拡声・電気時計)　３階平面図（改良前）

JB

置型ｽﾋﾟｰｶ
W365×H800×D300

置型ｽﾋﾟｰｶ
W365×H800×D300

BP

壁掛時計(電池式)

ｱﾝﾌﾟ
CD (W435×H110×D260)
ﾃｰﾌﾟ （W440×H130×D230）

Ａ
Ｍ
Ｐ

Ａ
Ｍ
Ｐ

CD ﾃｰ
ﾌﾟ

CD ﾃｰ
ﾌﾟ

Ｃ
S

ｽﾋﾟｰｶｺﾝｾﾝﾄ

ｽﾋﾟｰｶﾛｰｶﾙ
ﾉｽﾞﾙP

電池式

ｽﾀｼﾞｵ
3元ﾃﾞｽｸ　360W AMP
卓上CDﾌﾟﾚｰﾔｰ

空配管　　　　　　　　（25）
MVVS0.75sq-2C+OP1.2-3P（25）

空配管         (25)
MVVS0.75sq-2Cx3(25)
HROP1.2-15P    (39)
HROP1.2-20P    (39)

空配管         (25)
MVVS0.75sq-2Cx3(25)
HROP1.2-15P    (39)
HROP1.2-20P    (39)

P.B
331

P.B
331

P.B
331

P.B
221

P.B
441

（25）

（19）

Z5

B

A

AAA

B

Z5

B

A A

A

AA

A A

空配管        (25)
MVVS0.75sq-2C+
OP1.2-3P      (25)

Z5

BB

Z5

B

Z5
B

Z5

B

Z5

B

Z5

B

Z5

空配管       (25)
HROP1.2-10P  (31)
MVVS0.75sq-2C+
OP1.2-3P     (25)

P.B
221

T-3-1

Ｔ－３

T-3-2

T-3-3

P.B
221

OB

HIV1.2x2(19)

Z5

OB

HIV(19)

空配管         (31)
MVVS0.75sq-2C+
OP1.2-3P       (25)
MVVS0.75sq-2Cx3(25)
HROP1.2-15P    (39)
HROP1.2-20P    (39)

HIV(19）HIV(19）

HIV(19）

HIV(19）

HIV(19）HIV(19） HIV(19）

HIV(19）

HIV(19）

HIV(19）

H
I
V
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1
9
）
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）

HIV1.2x2(19)

IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25)

IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25) IV1.2ｘ11 (25)
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【 ＰＨ階平面図 】
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
頭

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400 弱電設備(拡声)　屋根平面図（改良前）

担　　当製　　図

熊
倉

熊
倉

Ｊ

Ｊ

ＪＪ

１０３

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

HIV1.2x2(19)

HIV1.2x2(19)

HIV1.2x2(19)

HIV1.2x2(19)

E2

E2

E2E2

Ｒ７年屋内運動場棟工事



廊下

前室

放送室

スタジオ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 弱電設備　放送室詳細図（改良前）

ｔ

FM

KJ

MJ

Ｔ

１００

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

ｶﾒﾗｼﾞｬｯｸ

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
200×200×100

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
半埋込型 W600×H200×D120

ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ

1.2x4(19)

MVVS0.75sq-2Cx3
(25)

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

OP0.9-7P(25)

OP0.9-7P(25)

MVVS0.75sq-2Cx3(25)

MVVS0.75sq-2Cx3(25)

ECX5C-2Vx3(31)

OP1.2-15P(39)

MVVS0.75-2C(19)

MVVS0.75-2C+
OP1.2-3P   (25)

ECX7C-2V(25)

空配管 (31)

ECX5C-2V(25)

空配管 (25)

ECX5V-2V(25) HROP1.2-15P   (39)
HROP1.2-10P   (31)
ECX0.75sq-2Cx2(19)

ﾁｬｲﾑ

1.2ｘ2（19)

ECX7C-FB(25)
ECX5C-2V(25)
空配管　(25)

ECX5C-2V(25)

空配管　(25)

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)

ｶﾒﾗ端子盤

T-3-2

TV総合盤

 ECX5C-2V    (25)
MVVS0.75sq-2C(19)
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ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）
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トレンチ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 情報設備　１階平面図（改良前）

教師系
2F(2)-7

UTP-Cat5e×1

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･枝線】

H
U
BMJ

MJ MJ MJ MJ MJ

HUB 1F

生徒系
1F-1

生徒系
1F-2

生徒系
1F-3

生徒系
1F-4

生徒系
1F-5

生徒系
1F-6

区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 1F
    UTP-Cat6 ×1
区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB体育館
    UTP-Cat6 ×1
    UTP-Cat5e ×1

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ HUB 1F
･8ﾎﾟｰﾄ ﾚｲﾔｰ2対応品
 専用HUB収容ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ HUB 体育館
･8ﾎﾟｰﾄ ﾚｲﾔｰ2対応品
 専用HUB収容ﾎﾞｯｸｽ

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･幹線】

【凡例】

8

UTP-0.5-4P Cat5e 生徒系ｾｸﾞﾒﾝﾄ

UTP-0.5-4P Cat6 IEEE802.1QﾀｸﾞVLAN

UTP-0.5-4P Cat5e 生徒系ｾｸﾞﾒﾝﾄ又は教師系ｾｸﾞﾒﾝﾄ

UTP-0.5-4P Cat6 教師系ｾｸﾞﾒﾝﾄ防災･(TV会議)ｾｸﾞﾒﾝﾄ

UTP-0.5-4P Cat6 防災(TV会議)ｾｸﾞﾒﾝﾄ

UTP-0.5-4P Cat5e 防災(VoIP)ｾｸﾞﾒﾝﾄ

UTP-0.5-4P Cat5e 生徒系ｾｸﾞﾒﾝﾄ

情報ｺﾝｾﾝﾄ Cat5e 規格品

情報ｺﾝｾﾝﾄ Cat6  規格品

特記無き端末処理は､ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ(RJ-45) Cat6･Cat5e規格品

VPNﾙｰﾀ-

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ      8ﾎﾟｰﾄ ﾚｲﾔｰ2対応品 IEEE802.1QﾀｸﾞVLAN

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ     16ﾎﾟｰﾄ ﾚｲﾔｰ2対応品 IEEE802.1QﾀｸﾞVLAN

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ      8ﾎﾟｰﾄ ﾚｲﾔｰ2対応品 ﾎﾟｰﾄﾍﾞｰｽVLAN

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･幹線】

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･枝線】

【体育館ﾈｯﾄﾜｰｸ】

6

65e

6

【ｹｰﾌﾞﾙ端末処理】

MJ

6MJ

VPN

HUB 8

HUB 16

HUB 体育館

L3

【ﾈｯﾄﾜｰｸ構成機器】

【LAN管理表示】

生徒系

1F(1)-1

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｸﾞﾒﾝﾄを示す｡

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ管理名称を示す。

端末(情報ｺﾝｾﾝﾝﾄ)番号を示す｡

HUB

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 8ﾎﾟｰﾄ
ﾓｼﾞｭﾗﾛｰｾﾞｯﾄ露出

BP

ﾜｺﾞﾝﾓｰﾙ

UTP0.5-4P Cat5e ｹｰﾌﾞﾙ露出ｺﾛｶﾞｼ配線
+(余長3m及び他ｹｰﾌﾞﾙ2m)

LAN断線

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

NTT BOX

H
U
B

W500×H650×D290

体育館

65e

AP

余長1m

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

外外

外

外外外

外

AP ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

外

外

外

１０１

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

T-1-2

T-1-1

詳細図参照

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用
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特別教室棟

13,000 4,5004,500

X53 X54
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理科室

廊下 廊下

家庭科室

校長室
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印刷室

倉
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相
談
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渡り廊下

Ｅ
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（天井裏）
ステージ

（天井裏）

Ｍ
Ｗ
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Ｗ
Ｗ
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（応接､会議室）

特特 特特

特

特

特 特
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ギ
ャ
ラ
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落
下
防
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格
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落
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防
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格
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吹抜け

1
,
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0
0

1
,
2
0
0

4
,
0
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0

4
,
0
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プレールーム

児
童
会
室

Ｐ
Ｓ

EXP.J

普通教室棟 屋内運動場棟

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

ＰＣルーム

特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

特別教室棟

EX
P.

J

屋根

きこえの
教室 ことばの

教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 情報設備　２階平面図（改良前）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

HUB

MJ

MJ

MJ

MJ

MJMJ

MJ

MJ MJ MJ

MJ MJ MJ MJ

16

生徒系
2F(2)-6

生徒系
2F(2)-1

生徒系
2F(2)-2

生徒系
2F(2)-3

生徒系
2F(2)-4

生徒系
2F(2)-5

L3 VPN

生徒系
2F(1)-1

生徒系
2F(1)-2

生徒系
2F(1)-3

生徒系
2F(1)-4

生徒系
2F(1)-5

生徒系
2F(1)-6

生徒系
2F(1)-7

HUB2F(1)

HUB 2F(2)

6

6

区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 1F
    UTP-Cat6 ×1
区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB体育館
    UTP-Cat6 ×1
    UTP-Cat5e ×1

UTP-Cat5e×3

校長室
教師系+防災系

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･幹線】

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･幹線】

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･枝線】

【ﾌﾛｱｽｲｯﾁ･枝線】

65
e

6

6

UTP-Cat5e×1

6

職員室LAN
(教師ｾｸﾞﾒﾝﾄ)

樹脂ｳｫﾙﾎﾞｯｸｽ
W450×H350×D150

H
U
B

18
外

区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 3F(1)
    UTP-Cat6 ×1
区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 3F(2)
    UTP-Cat6 ×1

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.5m
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

MM1-A 2.3m 
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

W500×H650×D160

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

MM1-A 0.3m

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m B

A

EM-CAT5 0.5-4P(MM1-A)

EM-CAT5 0.5-4P(MW1)

LAN用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ

1 1 1 1 1

11111

11111

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

AP

MM1-A 0.3m

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

外

外外

外

外

外外

外

外外

１０２

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

T-2-3

T-2-1
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Ｎ

普通教室棟

特別教室棟
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X4ｂ

4,000 4,000700

13,000 4,5004,500
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倉
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音
楽
準
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図
工
準
備
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前室

EXP.J

Ｕ
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ＷＣ ＷＣ

Ｐ
Ｓ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
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普通教室棟 屋内運動場棟

特特 特特

特

特

Ｄ Ｄ Ｕ

６－１ ６－２ 特別支援５

５－２ ５－１ ４－２ ４－１

屋根

18,000

2,000

特

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

スタジオ

放送室

階段室Ａ

(FL+100) 第二音楽室
(FL±0)

音楽準備室

第一音楽室
(FL±0)

(FL+300)

階段室Ｃ

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

Ｘ
１

EX
P.

J

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 情報設備　３階平面図（改良前）

MJ

MJ MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ MJ MJ

MJ MJ MJ MJMJ

MJ

H
U
B

8

H
U
B

8

生徒系
2F(2)-8

生徒系
2F(2)-9

生徒系
2F(2)-10

生徒系
3F(1)-1

生徒系
3F(1)-2

生徒系
3F(1)-3

生徒系
3F(1)-4

生徒系
3F(1)-5

生徒系
3F(1)-6

生徒系
3F(1)-7

生徒系
3F(2)-1

生徒系
3F(2)-2

生徒系
3F(2)-3

生徒系
3F(2)-4

生徒系
3F(2)-5

生徒系
3F(2)-6

HUB 3F(1)

HUB 3F(2)

UTP-Cat5e×3

区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 3F(1)
    UTP-Cat6 ×1

区間:L3ｽｲｯﾁ～HUB 3F(2)
    UTP-Cat6 ×1

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

MM1-A 0.3m

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m
AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

MJ
AP HUB

8
AP･HUB 8ﾎﾟｰﾄ
ｶｳﾝﾀｰ下棚置

ﾓｰﾙ配線10m

ﾓｰﾙ配線1.6m

ﾓｰﾙ配線3.5m ﾓｰﾙ配線2.5m

ﾓｰﾙ配線2.6m

ﾓｰﾙ配線1.5m

AP

HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m
MM1-A 1.2m

MM1-A 0.3m

外

外外外 外

外

外外

外

外外

１０３

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

T-3-3

T-3-1

T-3-2

Ｒ７年屋内運動場棟工事



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 FREE

A3 FREE

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式） 熊
倉 自動火災報知設備系統図（改良前）

【 凡例 】

改 修 前
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×5
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１７

９

１４

Ω

(25)

(19)

(19)

(19)

ステージ天井裏

ステージ下

×3

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×7　1.2×5(31)

校舎へ

P×3

×3 ×2

HIV1.2×7　1.2×2(19)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×8　1.2×8(31)

HIV1.2×10　1.2×30(39)

火災報知器用 30P

HOP0.9×15P(31)
 OP0.9×15P(31)

HIV1.2×7　1.2×3(25)

AC100V

体育館へ

HOP0.9×15P(31)
 OP0.9×15P(31)HOP0.9×15P(31)

HOP0.9×20P(39)
 OP0.9×15P(31)

HOP0.9×15P×2(51)
 OP0.9×20P　 (39)

HOP0.9×15P
HIV1.2×8　1.2×11　　　　

(31)｝
火災報知器用
30P

火災報知器用 20P

HIV1.2×7　1.2×5(31)

HIV1.2×7　1.2×6(31)

HIV1.2×8　1.2×11(31)　　HIV1.2×7　1.2×4(25)HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×7　1.2×7(31)

HIV1.2×7　1.2×2(25)

Ω

×3

×5

×3

×3

Ｓ

Ｓ

ｘ３

Ｒ

特記なき記号は下記による。

記　号 名 称

機器収容箱(消火栓ﾎﾞｯｸｽ付き)

受信機

副受信機-表示器

端子盤

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

終端抵抗

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

ｲｵﾝ式煙感知器

ｲｵﾝ式煙感知器

分布型感知器

消火栓ﾘﾚｰ

加圧試験器

摘要

１

Ｘ

２３

警戒区域番号

警戒区域番号

1級 25窓

   25窓

防水形  1種

    特種

点検ﾎﾞｯｸｽ付 2種

    2種

    2種

STM-3

   :発信機    :ﾍﾞﾙ    :表示灯Ｐ Ｂ BP

TF

Ω

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器     2種

０

ｶﾞｽ漏れ警報器Ｇ 都市ｶﾞｽ用 AC100V

１０４

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

Ｒ７年屋内運動場棟工事



Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

2
4
,
6
0
0

構造設計

2,000 3,500 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

6
,
5
0
0

1
,
2
0
0

控室Ａ

給食室

控室Ｂ

電気室 機械室
倉庫

ステージ放送室
DW

倉庫 廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ
廊下 DS

ホール
廊下

W.WC

器具庫
昇降口

プレイルーム

Ｕ

スロープ

旧デイサービス
センター

風除

M.WCホール

Ｄ
Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

特

特特

特 特

倉庫

Ｕ
特

特 特特特

Ｕ

ﾜｺﾞﾝ置場

配膳

SS

SS

SS

保健室

水呑場

スロープ

スロープ

特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１

学童クラブ

低学年昇降口

中､高学年昇降口

屋内運動場

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

EXP.J

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
0
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

屋内運動場棟普通教室棟

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0 普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

見附特別支援学校

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

倉庫

更
衣
室

更
衣
室

職員昇降口

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

ｽ
ﾛ
-
ﾌ
ﾟ

水呑

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

下流

休憩室
休憩室

管理員室
(FL-100) (FL-400)

X39X31

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

教室（２）

教室（１）

渡
り
廊
下

印刷室
湯沸

職員室

教育相談室

吹抜

図書室
（総合学習､コンピューター） 保健室

教室（１）
重複障害 重複障害

教室（２）

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廊下（１）

生活指導室（家庭）

音楽室（視聴覚教室） 廊下（４）

教材庫

用具室

家庭科室

トレンチ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 自動火災報知設備　１階平面図（改良前）

Ｂ

ＲTF

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
P×1

P×2

P×3

(19)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×7　1.2×5(31)

OP0.9×15P(31)

２

３

４

１５

１７

１６

Ω

Ｐ

Ｂ

Ｐ Ｂ

ＰＢ

ＰＢ

Ｐ ＢＰ Ｂ

VE16 VE16

EM

EM

EM

EM

EM

EM

A
A

０

０

０

０

０ ０

Ｓ

Ｇ

１

AE

AE

AE

AE

AE
AE

AEAE

AE

AE
AE

AE

AE
AE

１０５

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

ｽﾃｰｼﾞ下

1.2×4(19)

HIV1.2×7　1.2×2(19)

HIV1.2×10　1.2×30(39)

煙報知機用20P

HIV1.2×7　1.2×2(19)

HIV1.2×7　1.2×2(25)

HIV1.2×7　1.2×6(31)

EM-AE 1.2-4C(MM1A)

ポーチ 玄関 ホール

便所 洗面所

相談室兼
事務室

通路 浴室

脱衣室兼
洗濯室

機能訓練室
兼食堂

湯沸室

休憩室

Ｒ７年屋内運動場棟工事



8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000
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X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

X51 X52

X10
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Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6
,
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0
0

6
,
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0
0

6
,
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0
0

4
1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
,
5
0
0

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

4
,
0
0
0

4
,
6
0
0 普通教室棟

特別教室棟

13,000 4,5004,500

X53 X54

Ｕ

ＵＤＤ Ｕ

Ｄ

ＷＣ

理科室

廊下 廊下

家庭科室

校長室

廊下

廊下

廊下

DS

DS

ＷＣ

印刷室

倉
庫

相
談
室

渡り廊下

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

（天井裏）
ステージ

（天井裏）

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

（応接､会議室）

特特
特特

特

特

特 特

屋根
ギ
ャ
ラ
リ
ー

落
下
防
止
 
格
子

ギ
ャ
ラ
リ
ー

落
下
防
止
 
格
子

吹抜け

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

プレールーム

児
童
会
室

Ｐ
Ｓ

EXP.J

普通教室棟 屋内運動場棟

Ｅ
Ｘ
Ｐ
．
Ｊ

EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

ＰＣルーム 特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

屋根

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

DW

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

特別教室棟

EX
P.

J

屋根

きこえの教室 ことばの教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 自動火災報知設備　２階平面図（改良前）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ｘ３ ｘ３

Ω
1.2×4(19)

ｘ３

Ｂ

Ω

１７ ステージ天井裏

１８

Ω

Ω

Ω

Ω

５

６

７

８
９

HOP0.9×15P(31)
 OP0.9×15P(31)

HOP0.9×15P(31)
 OP0.9×15P(31)

HOP0.9×20P(39)
 OP0.9×15P(31)

HOP0.9×15P×2(51)
HOP0.9×20P　 (39)

HOP0.9×15P(31)

HIV1.2×7　1.2×7(31)

火災報知機用　30P

火災報知機用　20P

AC100V

ＰＢ

ＰＢ

Ｐ ＢＰ Ｂ

HOP0.9×15P　HIV1.2×8　1.2×11(51)

AEM

EM

EM EM

１０６

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×7　1.2×6(31)

HIV1.2×8　1.2×11(31)

HIV1.2×7　1.2×2(25)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×8　1.2×8(31)

HIV1.2×10　1.2×30(39)

火災報知機用　30P

HIV1.2×7　1.2×6(31)

HIV1.2×7　1.2×3(25)

HIV1.2×7　1.2×2(19)

HIV1.2×7　1.2×2(19)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

普通教室棟

特別教室棟

4,000

X4ｂ

4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

廊下 廊下

廊下
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DW

DS
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倉
庫

ﾜｺﾞﾝ
置場

4
,
0
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4
,
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0
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司書室

図書室

音
楽
準
備
室

図
工
準
備
室

図工室

前室

EXP.J

Ｕ

Ｄ

ＷＣ ＷＣ

Ｐ
Ｓ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

普通教室棟 屋内運動場棟

特特 特特

特

特

Ｄ Ｄ Ｕ

６－１ ６－２ 特別支援５

５－２ ５－１ ４－２ ４－１

屋根

18,000

2,000

特

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

スタジオ

放送室

階段室Ａ

(FL+100) 第二音楽室
(FL±0)

音楽準備室

第一音楽室
(FL±0)

(FL+300)

階段室Ｃ

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

Ｘ
１

EX
P.

J

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 自動火災報知設備　３階平面図（改良前）

Ω

Ω

１１

Ω Ω

Ω

Ω

Ｓ Ｓ
Ω

Ｓ

Ω

(19)

Ｓ

Ω

Ｓ

Ｓ

Ω

Ｘ

２３

１０

１２

１４
１３

Ｘ

１９

Ｘ

２０

Ｘ

２４

Ｐ Ｂ

ＰＢ

ＰＢ

Ｐ Ｂ

１７

A

１０７

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

壁付

HIV1.2×7　1.2×4(25)

HIV1.2×7　1.2×3(25)

壁付

1.2×2(19)

HIV1.2×7　1.2×4(25)

壁付

1.2×2(19)

Ｒ７年屋内運動場棟工事
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70,000 8,700 22,000
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普通教室棟

特別教室棟

4,000

X4ｂ

4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

18,000

2,000

【 ＰＨ階平面図 】

【 ＰＨ階平面図 】

175 3,650 175

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

Y32

Y33

7
,
5
0
0

X4ｂ

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8,000 8,000

EXP-J EXP-J

EXP-J

高置水槽

高置水槽

屋上

屋上

屋上

屋上

階段室Ｂ

階段室Ｃ

特別教室棟
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査

鷲
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A1 1:200

A3 1:400 自動火災報知設備　屋根平面図（改良前）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)
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太陽光発電設備設置場所

プール
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断　　面　　図　　　　　縮尺  1/50

≒
5,1

00

2,
40

0

30ﾟ

太陽光発電パネル
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円部分拡大図　 縮尺 1/200

（１）埋設深さは、ＧＬ-６００以上とし、埋設標識シート布設の事。

（２）屋外 露出配管部分は、亜鉛メッキ鋼管とする。

（３）図中シンボルは下記による。

ケーブル埋設標示 コンクリート製

註 記

ハンドホールH

（４）パワーコンデショナー盤内立上げの各ケーブルは余長を見込む事。（接続は別途工事）

Ｈ１－９＋Ｒ２Ｋ－６０

2.0x1

電力柱

瑞祥橋

草薙橋

嶺崎橋

見附市役所
ほっとぴあ

見附小学校

南中学校

総合体育館

見附市 月見台１丁目 地内

（見附市立名木野小学校）

西中学校

刈谷田川

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
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所 既設太陽光発電構内配置図（参考図）

A1 1:600

A3 1:1200倉
熊

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)



計測表示ユニット Ｖ
～

Ａ Ｖ
～
Ａ

～
Ｗ

Ｗｈ

パワーコンディショナ（２０ｋＷ）（１０ｋＷ）

三相１０ｋＷ¥U+00D7２（１）インバータユニット

ＮＦ －
～ ＮＦ

LA

単独運転検出
OFR UFR

MPPT制御
自動電圧調整

MCMCB¥U+00D72（1）

50AF
50AT

制御信号

LAOVR UVR

インターフェース

　　基　　板

MCB

100AF 75AT

AC100V

発電電力

積算電力量

表示装置

気温計

日射計 TD

AC100V

TD

TD

MCB

１．一般事項

１．１　適用範囲

１．２　納入場所

１．３　納入期限

１．５　保証条件

　　検収後１年以内に、設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不具合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、また

　は、良品と交換するものとする。

　　なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責に帰すると判断される原因により事故が生じた場合、その修理・取替え

　に要する費用については、協議の上決定するものとする。

２．２　システム構成

　　本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、接続箱、インバータ、連系保護装置、及びデータ収集装置等より構成する。

　図１にシステム構成を示す。

　（１）太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これを接続箱で集電する。

　（２）インバータは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。

　（３）余剰電力が生じた場合には、当該電力は電力会社側電力系統に供給する。（逆潮流有りの場合）

　（４）連系保護装置等により、インバータ及び系統の異常時には連系を遮断する。

　（５）運転データ等は、データ収集装置により収集する。

２．３　運転方式

　　インバータは、下記のとおり全自動運転を行うものとする。

　（１）太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとインバータを自動的に起動する。

　（２）太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。

　（３）太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に

　　　　運転を停止させる。

　（４）太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度のポンピングを避ける。

　（５）交流系統に事故が発生した場合やインバータ故障時は、速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。

　（６）商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後自動的に再投入して運転を再開する。

（１０）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

　（８）日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ）

　（６）建築基準法

　（４）電気設備技術基準

　（２）労働安全衛生法

　（９）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

　（７）日本工業規格（ＪＩＳ）

　（５）消防関係法規

　（３）電気事業法

　（１）労働基準法

１．４　適用規格・法規等

　　本工事の設計・施工にあたっては、下記の法令・規格等に基づくものとし、また、電力系統への連系は、電力品質確保に係わる

　系統連系技術要件ガイドライン及び電気設備の技術基準の解釈によるものとする。

　　逆潮流の有無

　　連　系　形　態

　　名　　　　　称

　　所　　在　　地

　　設　備　容　量

　　発電設備の種類

　　連系する電力系統

２．システム概要

２．１　設備の概要

２．４　系統連系保護方式

　　本システムにおける連系保護装置は、系統連系技術要件ガイドライン及び電気設備の技術基準の解釈に沿って設置するものとする。

　　下表に保護継電器の種類、設置相数、検出場所を示す。（高圧連系、逆潮流有り　  ）

２．５　データ計測方式

　　本システムにおけるデータ計測に当たっては、ＮＥＤＯの定める「システム計測指針」に基づき、（１）に示す機器により、（２）に示す

　条件で、（３）に示すデータを自動的に収集し、定められたデータフォーマットに従って蓄積及び抽出できる計測システムを構築すること。

（１）使用機器

：６秒程度

：６秒程度（１時間の場合もあり）

：１分間

：１式

：１組

：１組（傾斜面用）

：１式

　　　・データ格納周期

　　　・演算周期

　　　・測定周期

　　　・データ検出用機器および信号変換箱

　　　・気温計

　　　・日射計

　　　・パーソナルコンピュータ

（２）測定周期、演算周期、データ格納周期

３．機器仕様

　　機器姿図（図２）参照とする。

５．　試運転・完成検査項目

　　試運転・完成検査は、下表の項目を標準とする

　外観検査

　絶縁抵抗測定

　絶縁耐圧

　保護装置特性　

　システム動作

　太陽電池

　　　・接続箱
　インバータ 　連系保護装置 　配線ケーブル 　計測システム

注１ 注１

注１注１

注１注１

注２

　注１）現地検査または工場検査のいずれかで可

　注２）計測誤差の評価も併せて実施

太陽電池取付架台 E

S

PV

PV

接続箱¥U+00D7２（１）

S

LA

LA

D

D

図１　太陽光発電システム構成図 （参考図）

C
E

C

運転、異常、連系保護（各ａ接点）

kW

kWh

トランスデューサ箱

直接電力計

による測定

でも可

でも可

による測定

直接電力計

　・インバータ出力電流

　・太陽電池出力電圧

　・太陽電池出力電流

　・太陽電池出力電力

　・インバータ出力電力

（３）データ収集項目

　・インバータ出力電圧

　・日射強度（傾斜面）

　　　項　　　　　　目

　・気温

　　１点

　　１点 　　　○

　　１点

　　１点

　　１点

　　　－

　　　－

　　　○

　　　－

　データ格納　　測定点数　

　　１点

　　１点

　　１点

　　　○

　　　－

　　　○

信号

PC

AC100V

ＵＰＳ

データ計測装置

Ｅ D

３¥U+03C6３Ｗ２００Ｖ

専用ケーブル

付属ケーブル

C
E

(シールドアース)

(シールドアース)

E
C

本工事

CE

　注）新設建物の場合は極力建物工事で実施し、事業対象外とする

　注）新設建物の場合は建物工事で実施し、事業対象外とする

　（３）屋上等防水処理工事は建築工事（工事箇所の必要最低限の範囲とする）

　　　図１の工事範囲による

　　　なし

　（２）配線配管工事は図１の工事範囲による

　（１）装置据付工事

４．２　据付・配線工事

４．４　接地工事

　注）取引用計量装置工事は事業対象外とする

４．３　改造工事

　（２）インバータ盤等用基礎工事は建築工事

　（１）太陽電池架台用基礎工事は建築工事

４．１　基礎関係工事

４．工事範囲

　　検出可能な場所

　パワーコンディショナ出力点など低圧回路の

　　　　検出場所　　設置相数　　　保護継電器の種類

（５）単独運転検出機能（受動・能動）

（４）周波数低下継電器（ＵＦＲ）

（３）周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

（２）不足電圧継電器　（ＵＶＲ）

（１）過電圧継電器　　（ＯＶＲ）

　　　一相

　　　－

　　　一相

　　　三相

　　　一相

(シールドアース)
C

E

　　受電点または検出可能な場所（６）地絡過電圧継電器（ＯＶＧＲ） 　　零相回路

ＣＶＶＳ２sq－４Ｃ

ＣＶ　sq-２Ｃ¥U+00D7２（１）

ＣＶＶＳ２sq－３Ｃ

ＣＶＶＳ２sq－３Ｃ

E C

C
E

PC パソコン（データ収集）

太陽電池

開閉器

MC

NF

D

LA

MCB

S

PV

３¥U+03C6３Ｗ ３相３線

電磁接触器

ノイズフィルター

ダイオード

サージアブソーバ

配線用遮断器

ELCB

ZPD

OVGR 地絡過電圧継電器

零相電圧検出装置

漏電遮断器

E アース

TD トランスデューサ

名称記号

記　　号　　説　　明

モニター

変換器

（データ収集装置）

：高圧一般配電線（三相３線、６．６ｋＶ、５０Ｈｚ）

：高圧連系（三相３線２００Vに連系）

：太陽電池発電所

：太陽電池容量

：有り

　インバータ容量

葛巻小、名木野小：20KW未満    田井小：10KW以上

葛巻小、名木野小：20KW以上    田井小：10KW以上

太陽電池アレイ

＝20ｋＷ未満

（＝10ｋＷ以上）

（50AF 40AT）

6. メーカーリスト

・ 京セラ(株) ・ 三洋電機(株)

・ シャープ(株) ・ 三菱電機(株)

太陽光発電システムのメーカーは、下記による。

下記以外のメーカーを使用する場合は、監督員の承諾を得ること。

　　本仕様書は、見附市立名木野小学校他１校 太陽光発電設備設置工事における系統連系用太陽光発電システムについて適用する。（２校共通）

：見附市立名木野小学校他１校 太陽光発電設備設置工事

　　見附市 月見台、田井町 地内

：見附市 月見台、田井町 地内

　　見附市 月見台、田井町 地内

/210V ３¥U+03C6３Ｗ

6600V

50/60Hz

6600V

ZPDOVGR

高圧受電設備

ELCB

逆接続可能型

感度電流100mA

100AF 75AT

（50AF 40AT）

ＣＶＶＳ２sq－２Ｃ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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図面名
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所 既設太陽光発電システム構成図（参考図）
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熊

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

電気設備改良工事

電気設備改良工事
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エアコン配線設備 電灯設備

弱電設備コンセント設備

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

１１１

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:100

A3 1:200

熊
倉 デイサービス１階平面図（改良後）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

Ｍ Ｍ

GL-600以上(埋設表示ｼｰﾄ共）

外壁露出立上り部分は(28)

制御盤（支給品）取付

R,D R,D
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H=1FL+1,950
(埋込)
呼び出しﾌﾞｻﾞｰ

TV用BOX

5C-FB(既存25)
既存ｹｰﾌﾞﾙ抜き直し

既設直列ﾕﾆﾂﾄ

TEL J･BOX
H=1FL+1,500

保安器箱(防水露出)
300W×350H×120D
H=GL+1,800上場

R

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ

直列ﾕﾆｯﾄ

直列ﾕﾆｯﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

VVF用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

摘要

端末
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LSx3

    　EM-EEF-3C（1C:E）
警報　EM-CEE2sq-2C

1111

AC用
MA

11

AC用
MA
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MB

自動点滅器
100V3.0A
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33

11

44

AA
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（電気設備）

553WP

１１２

仮設電源配線設備　１階平面図

L-A1

38sqx3+E5.5sq(39)

60sqx3+E5.5sq(51)L-A2用
60sqx3+E5.5sq(51)L-A3用

P.B-7
L-B1

80sqx3+E5.5sq(51)
80sqx3+E5.5sq(51)
1.2x5       (19)

80sqx3+E5.5sq(51)

 1.2x5        (19)
80sqx3+E5.5sq (51)
80sqx3+E5.5sq (51)
80sqx3+E5.5sq (51)

P.B-7

 30sqx3+E5.5sq(39)
150sqx3+E14sq (75)
150sqx3+E14sq (75)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内接続
80sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　１階電灯
80sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　２階電灯
80sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　３階電灯
30sqx3+E5.5sq→　　　　　　　　体育館動力
150sqx3+E14sq→CVT60sq+E14sq　体育館電灯1T-1
150sqx3+E14sq→CVT60sq+E14sq　体育館電灯1T-2

LPT-A1
新設盤

EM-CET60□,E38□(FEP65)
EM-CET100□(FEP65)×2  
既設AC電源ケーブル

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内接続
38sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　１階L-1A
60sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　２階L-2A
60sqx3+E5.5sq→CVT60sq+E5.5sq　３階L-3A
新設盤よりCVT-60sq+E5.5sq取出し
既設配線に接続

CVT60sq+E5.5sq　１.2.3階電灯用

P.B-7



通り芯

YA0

防火上主要な間仕切壁 準耐火構造（平成12年建設省告示第1358号）

下地：ＬＧＳ石膏ボード15.0両面張

小屋裏又は天井裏に達せしめること

防火上主要な間仕切壁を貫通する設備配管は前後１ｍ以内の距離は不燃材料で造ること

又は区画貫通措置部材を使用すること
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ｅ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

１１４
R6.3Ａ 282頓

所

見附市立名木野小学校（仮設校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備)

A1 1:600

A3 1:1200倉
熊
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空調配線設備　１階平面図（仮設校舎）

EM-EEF2.0-3C(1C:E)
ころがし

EMEEF2.0-3C(1C:E)(G22)
機器接続部防水ﾌﾟﾘｶ電線管

P.BOX SS150x150x100WP.Z35

11

1φ200V
1.37ｋW

1φ200V
0.072ｋW

1φ200V
0.072ｋW

1φ200V
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22

LT-S1

L-S1-WC

EM-CE8sq-3C+E5.5sq（PF28）



通り芯

YA0

防火上主要な間仕切壁 準耐火構造（平成12年建設省告示第1358号）

下地：ＬＧＳ石膏ボード15.0両面張

小屋裏又は天井裏に達せしめること

防火上主要な間仕切壁を貫通する設備配管は前後１ｍ以内の距離は不燃材料で造ること

又は区画貫通措置部材を使用すること
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A1 1:100

A3 1:200

見附市立名木野小学校（仮設校舎棟）長寿命化改良工事 (電気設備）ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名
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鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所 ＫＥ

ＦＶ

１０

ＦＶ

１０
ＦＶ

１０

ＦＶ

１０

ＦＶ

１０
ＦＶ

１０

ＦＶ

１０

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

特別支援教室 1

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

特別支援教室 ２

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

特別支援教室 ３

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

男子便所

Ｒ１３ ３

特別支援教室 ４

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

特別支援教室 ５

Ａ６２ ２

Ｂ６５ ９

Ｂ４８

Ｓ０８Ａ １

３

女子便所

Ｒ１３ ４

Ｂ３７ ３

Ｔ３０ １

廊下

Ｆ４８ ９

Ｆ３７ ２

S

S

SS

０２

電灯設備　１階平面図

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称 摘要

Ｓ

Ｓ F

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

熱線センサー付自動スイッチ子器（天埋用）

１回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

２回路用 ＡＣ１５Ａ（連続･自動･切）

ＡＣ１００Ｖ１．２Ａ　広角検知形

ＤＣ１２Ｖ　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ３Ａ　換気扇連動形

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ｂ型

ＭＭ１スイッチボックス１個用　Ａ型

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ　大深四角Ｃ　樹脂

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

S

1S

2S

熱線センサー親器　広角検知形

熱線センサー操作ユニット（金属Ｐ）S

換気扇

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

熱線センサー親器　広角検知形

ＡＣ１００Ｖ８Ａ　広角検知形

センサ－内蔵型（明るさセンサ－付）

検知後連続動作時間１０秒～３０分可変形

ＯＢ 大深四角Ｃ　樹脂

熱線センサー親器　広角検知形
WP

防水型

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称 摘要

ブランクプレート 金属ＰBP

１Ｐ１５Ａ×６

１Ｐ１５Ａ×７

１Ｐ１５Ａ×１＋
１Ｐ４Ａｘ１（ＯＮ．ＯＦＦ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ３Ｗ１５Ａ×１

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

１Ｐ１５Ａ×１+３Ｗ１５Ａｘ1埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

多重伝送４ケ用

多重伝送２ケ用

多重伝送５ケ用

多重伝送１０ケ用

コーナーボックス ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

ジャンクションボックス ＭＭ１－Ａ・Ｂ・Ｃ

ジョイントボックス 樹脂四角大角深型Ｃ付　ＶＶＦ用大型

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） 多重伝送１２ケ用

埋込リモコンスイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） 多重伝送１ケ用

２.特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

分電盤

摘要

姿図参照

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１　抜止

ＣＬ

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具（非常照明）

LED照明器具（誘導灯）

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×１

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×２

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×３

埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） １Ｐ１５Ａ×４

１Ｐ１５Ａ×５埋込スイッチ（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ）

埋込コンセント（金属ﾌﾟﾚ-ﾄ） ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×１

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2

１.特記なき配線は下記による。

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF16)

　 但し、ケーブルころがし配線に於いて立ち上がり引き下げ部分はＰＦ管にて保護のこと。

EM-EEF1.6-2C+2C(1C:E)

EM-EEF1.6-3C+2C

EM-EEF1.6-2C+3C(1C:E)

EM-EEF1.6-2C×2+3C

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF28)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

保護管(PF22)

EM-EEF1.6-2C×2+3C(1C:E)

EM-EEF2.0-3C(1C:E) 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF22)

EM-EEF1.6-3C(1C:E) 露出部分 ＭＭ１　　　

EM-EEF1.6-3C×2

EM-EEF1.6-3C+3C(1C:E)

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF28)

保護管(PF28)

保護管(PF28)

ＭＫダクト幹線設備位置参照各室の入線はＭＫダクト経由

EM-EEF1.6-2C+3C×2(1C:E) 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF28)

EM-AE1.2-2C×2 天井ｺﾛｶﾞｼ 保護管(PF22)

F F

2S

2S

2S
1S

11 22 33 44 55

66

11

1.2A

L

R4

3

3

R2

R5

R10

J

R12

R1

※　図中（既19）（既25）は配線改良、配管既設
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	E-01 図面リスト
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-02 電気設備　電気設備　特記仕様書（１）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-03 特記仕様書電気設備　特記仕様書（２）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-04共通事項特記1（R5.4.1改定Ver）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-05 共通事項特記2（R5.4.1改定Ver）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-06 構内配置図　 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-07 幹線設備系統図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-08 受変電設備 単線結線図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-09 分電盤結線図 (改修)NO.1 LPT-1.LT-A2.LT-S1.P-A3-1
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-10 分電盤結線図 (改修)NO.2 LPT-A3.LT-B1
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-11 分電盤結線図 (改修)NO.3 LPT-B2.LT-B3
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-12 分電盤結線図 (改修)NO.4 L-A1-WC・L-A2-WC.・L-S1-WC3・・L-B1-WC
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-13 分電盤結線図 (改修)NO.6　情報盤参考姿図（L-1）・PG-1・盤類参考姿図
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-14 幹線-動力設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-15 幹線-動力設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-16 幹線・動力設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-17 照明器具参考姿図－１ (改修後)　
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-18 照明器具参考姿図－２ (改修後)　
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-19 電灯設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-20 電灯設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-21 電灯設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-22 電灯設備　屋根平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-23_電灯設備　特別教室棟1階トイレ平面詳細図（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-24_電灯設備特別教室棟１～３階　普通教室棟２・３階　トイレ平面詳細図　（改良前・改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-25_電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ設備　普通教室棟１階１階 トイレ平面詳細図　（改良前・改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-26 電灯設備　職員室周り平面詳細図（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-27 コンセント設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-28 コンセント設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-29 コンセント設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-30 コンセント設備　屋根平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-31_コンセント設備　特別教室棟　1階トイレ平面詳細図（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-32 コンセント設備    特別教室棟１～３階　普通教室棟２・３階　トイレ平面詳細図　（改良前・改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-33 コンセント設備   ２階理科室詳細図   （改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-34 コンセント設備　職員室周り平面詳細図（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-35 弱電設備（電気時計）系統図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-36 弱電設備（拡声）系統図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-37 弱電設備（電話･トイレ呼出･インターホン・電気錠）系統図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-38 弱電設備（情報・テレビ共聴）系統図 (改修後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-39_弱電姿図_電気時計-電話設備（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-40 弱電姿図　 音響設備　インターホン、電気錠（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-41 弱電姿図　音楽室音響設備・ﾄｲﾚ呼出（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-42 電気時計設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-43 電気時計設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-44 電気時計設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-45 拡声設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-46 拡声設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-47 拡声設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-48 拡声設備　屋根平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-49 電話設備・インターホン・テレビ視聴・トイレ呼出・電気錠　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-50 電話設備・インターホン・テレビ視聴・トイレ呼出・電気錠　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-51 インターホン設備・テレビ視聴　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-52 テレビ視聴設備　屋根平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-53 情報設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-54 情報設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-55 情報設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-56 電話・情報設備　職員室周り平面詳細図（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-57 自動火災報知設備_系統図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-58 自動火災報知設備　１階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-59 自動火災報知設備　２階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-60 自動火災報知設備　３階平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-61 自動火災報知設備　屋根平面図 (改良後)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-62  構内配置図　 (改修前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-63  幹線設備系統図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-64 受変電設備 単線結線図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-65 分電盤結線図（改良前）No.1　LA-1・LB-1・L-1W・L-S1・LA-2
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-66 分電盤結線図（改良前） N0.2　L-B2・L-2W・LP-S2・L-PC・L-A3・スタジオ盤
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-67 分電盤結線図（改良前） N0.3　L-B3・L-3W・1P-AC
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-68 分電盤結線図（改良前） N0.4　AC-1-1・AC-2・AC-1-2・AC-3
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-69 分電盤結線図 （改良前）エアコン盤
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-70 幹線・動力設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-71 幹線・動力設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-72 幹線・動力設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-73 動力設備　屋根平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-74空調設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-75 空調設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-76 空調設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-77 動力設備. 機械室詳細図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-78 照明器具姿図 (改良前)（1）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-79 照明器具姿図 (改良前)（2）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-80 電灯設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-81 電灯設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-82 電灯設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-83 電灯設備　Ｒ階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-84 ｺﾝｾﾝﾄ設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-85 ｺﾝｾﾝﾄ設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-86 ｺﾝｾﾝﾄ設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-87 ｺﾝｾﾝﾄ設備　屋根平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-88 ｺﾝｾﾝﾄ_２階理科室詳細図   （改良前）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-89 デイサービス平面図-各種設備（改良前）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-90 弱電設備姿図 (改良前)(1)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-91 弱電設備姿図 (改良前)(2)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-92 弱電設備（TEL・ｲﾝﾀｰﾎﾝ・TV・電気錠）　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-93 弱電設備（TEL・ｲﾝﾀｰﾎﾝ・TV・電気錠）　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-94 弱電設備（TEL・ｲﾝﾀｰﾎﾝ・TV）　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-95 弱電設備（TV）　屋根平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-96 弱電設備（拡声・電気時計）　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-97 弱電設備（拡声・電気時計）　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-98 弱電設備（拡声・電気時計）　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-99 弱電設備（拡声）　屋根平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-100 弱電設備. 放送室詳細図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-101 情報設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-102 情報設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-103 情報設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-104 自動火災報知設備_系統図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-105 自動火災報知設備　１階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-106 自動火災報知設備　２階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-107 自動火災報知設備　３階平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-108 自動火災報知設備　屋根平面図 (改良前)
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-109 既設太陽光発電構内配置図（参考図）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-110 既設太陽光発電ｼｽﾃﾑ構成図（参考図）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-111 デイサービス平面図-各設備（改良後）
	ﾓﾃﾞﾙ

	E-112 仮設電源配線設備　１階平面図
	ﾓﾃﾞﾙ

	KE-01 空調配線設備
	ﾓﾃﾞﾙ

	KE-02 電灯設備　（仮設校舎）
	ﾓﾃﾞﾙ

	KE-03 コンセント設備　１階平面図　（仮設校舎）
	ﾓﾃﾞﾙ

	KE-04 弱電設備（電気時計・拡声）１階平面図　（仮設校舎）
	ﾓﾃﾞﾙ

	KE-05 弱電設備（インターホン・情報）１階平面図　（仮設校舎）
	ﾓﾃﾞﾙ


